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O tema da qualidade de energia ele´trica adquiriu grande importaˆncia em anos recentes. O nu´mero crescente de cargas
baseadas em conversores eletroˆnicos criou a preocupac¸a˜o com a distorc¸a˜o harmoˆnica em sistemas de energia ele´trica. Quali-
dade de energia e´ um assunto importante tanto para as companhias distribuidoras e geradoras de energia ele´trica como para os
consumidores. A poluic¸a˜o harmoˆnica pode causar se´rios problemas a`s companhias e aos consumidores. Alguns dos possı´veis
problemas sa˜o a instabilidade na operac¸a˜o do sistema, distorc¸o˜es de tensa˜o, perdas de energia, interfereˆncia eletromagne´tica e
ressonaˆncias perigosas.
A utilizac¸a˜o de equipamentos para eliminac¸a˜o de harmoˆnicos tornou-se necessa´ria e sa˜o diversas as soluc¸o˜es possı´veis.
Tradicionalmente se utilizam filtros passivos do tipo se´rie ou paralelo. Esses filtros apresentam como desvantagem suas
grandes dimenso˜es, seu custo elevado, elevadas perdas de energia, pouca efica´cia, dependendeˆncia da interac¸a˜o com paraˆmetros
do sistema e risco de introduc¸a˜o de novas frequ¨eˆncias de ressonaˆncia.
O desenvolvimento recente da eletroˆnica de poteˆncia e do processamento digital de sinais tornou possı´vel a utilizac¸a˜o de
filtros ativos de poteˆncia, que sa˜o condicionadores eletroˆnicos de energia. Filtros ativos de poteˆncia podem ser utilizados para
realizar a filtragem de harmoˆnicos em sistemas ele´tricos, sem os problemas apresentados pelos dispositivos passivos. Filtros
ativos se´rie sa˜o utilizados para eliminar distorc¸o˜es de tensa˜o e filtros ativos paralelos sa˜o usados para eliminar correntes
harmoˆnicas originadas por carga na˜o lineares. Esses u´ltimos podem ainda ser usados para corrigir o fator de poteˆncia e para
equilibrar as correntes de linha em sistemas desbalanceados com quatro fios.
Este trabalho estuda a aplicac¸a˜o de filtros ativos paralelos a sistemas trifa´sicos com quatro fios. Sa˜o estudados teorias
de poteˆncias, me´todos de compensac¸a˜o de harmoˆnicos e sistemas de controle. A principal contribuic¸a˜o do trabalho esta´
no emprego de um me´todo seletivo de compensac¸a˜o de correntes baseado em redes neurais adaptativas, ale´m do estudo do
emprego de redes neurais no controle de correntes. Esses e outros assuntos foram experimentalmente comprovados com um
proto´tipo de filtro ativo construı´do em laborato´rio.
v
Abstract
Electricity power quality has gained increased importance in the past few years. The growing number of power electronics-
based loads has created a preoccupation about harmonic distortion in electric systems. Electricity power quality is an important
issue both for energy utilities and consumers. Harmonic pollution may cause severe problems to electricity utilities and
consumer networks such as system instability, voltage distortions, power losses, electromagnetic interference and harmful
resonances.
The use of harmonic filtering equipment has become necessary and many solutions have been studied. Traditional passive
devices such as tuned shunt filters and series reactors present disadvantages such as bulky sizes, high costs, increased losses,
small effectiveness, dependence on the parameters of the electric system and yet more risk of resonance with other elements
of the network.
Recent developments in the major of power electronics and digital processing have made possible the application of
electronic power conditioners such as series and shunt active filters. Active power filters may be used to overcome the
drawbacks of passive devices. Series active power filters are used to reduce voltage distortions of electric systems. Shunt
active power filters are used to mitigate harmonic currents originated by nonlinear loads. The latter may be also used for
increasing power factor and for balancing line currents in four-wire systems with unbalanced loads.
This work is concerned with the application of shunt active power filters to three-phase four-wire electric systems. Power
theories, compensation methods and control systems are discussed. The application of a selective compensation method based
on adaptive neural networks and the employment of a neural network in the current controller are the main contributions of
this work. These and other subjects were experimentally tested with a prototype of an active power filter built in laboratory.
vi
Lista de Figuras
1.1 Esquema de um filtro ativo paralelo trifa´sico para sistemas com quatro fios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.1 Tensa˜o, corrente e poteˆncia instantaˆneas da fase a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.2 Poteˆncia instantaˆnea da fase a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.3 Parcela I da poteˆncia instantaˆnea da fase a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.4 Parcela II da poteˆncia instantaˆnea da fase a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.5 Poteˆncias instantaˆneas das fases a, b e c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.6 Representac¸a˜o vetorial das poteˆncias S, P, Q e H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.7 Corrente ia, corrente ipa, corrente iqa e tensa˜o va. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.8 Poteˆncias instantaˆneas pqα e p
q
β . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.9 Poteˆncias instantaˆneas ppα e p
p
β . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.10 Retificador trifa´sico na˜o controlado com carga resistiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.11 Correntes ia, ib e ic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.12 Poteˆncia instantaˆnea p e seu valor me´dio p¯. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.13 Poteˆncia instantaˆnea q e seu valor me´dio q¯. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.14 Poteˆncia reativa pqα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.15 Poteˆncia reativa pqβ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.16 Poteˆncias ativas ppα e p
p
β . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.17 Correntes ipa, ip¯a e ip˜a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.18 Correntes iqa, iq¯a e iq˜a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3.1 Separac¸a˜o dos componentes contı´nuos e oscilato´rios das poteˆncias com filtros passa-baixas. . . . . . . . . . . 33
3.2 Esquema de filtro ativo paralelo trifa´sico com quatro fios usado nas simulac¸o˜es. . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3.3 Carga na˜o linear usada nas simulac¸o˜es. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
vii
3.4 Controlador de correntes com reguladores PI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
3.5 Simulac¸a˜o 1 - determinac¸a˜o das correntes de compensac¸a˜o usando a teoria pq. . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3.6 Tenso˜es distorcidas da fonte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3.7 Simulac¸a˜o 1 - poteˆncias da carga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3.8 Simulac¸a˜o 1 - poteˆncias do filtro ativo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3.9 Simulac¸a˜o 1 - poteˆncias da fonte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3.10 Simulac¸a˜o 1 - correntes da carga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.11 Simulac¸a˜o 1 - correntes de compensac¸a˜o do filtro ativo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.12 Simulac¸a˜o 1 - correntes compensadas da fonte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
3.13 Simulac¸a˜o 1 - correntes iSa e iCa nos instantes iniciais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
3.14 Simulac¸a˜o 2 - determinac¸a˜o das correntes de compensac¸a˜o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
3.15 Simulac¸a˜o 2 - poteˆncias da carga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
3.16 Simulac¸a˜o 2 - poteˆncias do filtro ativo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3.17 Simulac¸a˜o 2 - poteˆncias da fonte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3.18 Simulac¸a˜o 2 - correntes da carga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
3.19 Simulac¸a˜o 2 - correntes de compensac¸a˜o do filtro ativo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
3.20 Simulac¸a˜o 2 - correntes compensadas da fonte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
3.21 Simulac¸a˜o 2 - correntes iSa e iCa nos instantes iniciais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
3.22 Simulac¸a˜o 3 - tenso˜es senoidais da fonte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
3.23 Simulac¸a˜o 3 - poteˆncias da carga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
3.24 Simulac¸a˜o 3 - poteˆncias do filtro ativo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
3.25 Simulac¸a˜o 3 - poteˆncias da fonte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
3.26 Simulac¸a˜o 3 - correntes da carga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
3.27 Simulac¸a˜o 3 - correntes de compensac¸a˜o do filtro ativo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
3.28 Simulac¸a˜o 3 - correntes compensadas da fonte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
3.29 Simulac¸a˜o 3 - correntes iSa e iCa nos instantes iniciais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
3.30 Simulac¸a˜o 3 - espectro de frequ¨eˆncias de iLa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
3.31 Simulac¸a˜o 3 - espectro de frequ¨eˆncias de iCa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3.32 Simulac¸a˜o 3 - espectro de frequ¨eˆncias de iSa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3.33 Simulac¸a˜o 3 - determinac¸a˜o das correntes de compensac¸a˜o com PLL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
3.34 Simulac¸a˜o 4 - determinac¸a˜o das correntes de compensac¸a˜o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
viii
3.35 Simulac¸a˜o 4 - poteˆncias da carga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
3.36 Simulac¸a˜o 4 - poteˆncias do filtro ativo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
3.37 Simulac¸a˜o 4 - poteˆncias da fonte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
3.38 Simulac¸a˜o 4 - correntes de carga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
3.39 Simulac¸a˜o 4 - correntes de compensac¸a˜o do filtro ativo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
3.40 Simulac¸a˜o 4 - correntes compensadas da fonte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
3.41 Simulac¸a˜o 4 - correntes iSa e iCa nos instantes iniciais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
3.42 Simulac¸a˜o 5 - poteˆncias da carga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
3.43 Simulac¸a˜o 5 - poteˆncias do filtro ativo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
3.44 Simulac¸a˜o 5 - poteˆncias da fonte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
3.45 Simulac¸a˜o 5 - correntes de carga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
3.46 Simulac¸a˜o 5 - correntes de compensac¸a˜o do filtro ativo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
3.47 Simulac¸a˜o 5 - correntes compensadas da fonte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
3.48 Simulac¸a˜o 5 - correntes iSa e iCa nos instantes iniciais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
3.49 Simulac¸a˜o 5 - espectro de frequ¨eˆncias de iLa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
3.50 Simulac¸a˜o 5 - espectro de frequ¨eˆncias de iCa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
3.51 Simulac¸a˜o 5 - espectro de frequ¨eˆncias de iSa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
3.52 Transformac¸a˜o de tenso˜es trifa´sicas abc para o sistema αβ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
3.53 Transformac¸a˜o de tenso˜es do sistema estaciona´rio αβ para o sistema sı´ncrono dq. . . . . . . . . . . . . . . . 67
3.54 Simulac¸a˜o 6 - determinac¸a˜o das correntes de compensac¸a˜o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
3.55 Simulac¸a˜o 6 - correntes da carga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
3.56 Simulac¸a˜o 6 - correntes de compensac¸a˜o do filtro ativo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
3.57 Simulac¸a˜o 6 - correntes compensadas da fonte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
3.58 Simulac¸a˜o 6 - correntes de carga no sistema dq. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
3.59 Simulac¸a˜o 6 - correntes iSa e iCa nos instantes iniciais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
3.60 Simulac¸a˜o 6 - espectro de frequ¨eˆncias de iLa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
3.61 Simulac¸a˜o 6 - espectro de frequ¨eˆncias de iCa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
3.62 Simulac¸a˜o 6 - espectro de frequ¨eˆncias de iSa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
3.63 Simulac¸a˜o 7 - correntes da carga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
3.64 Simulac¸a˜o 7 - correntes de compensac¸a˜o do filtro ativo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
3.65 Simulac¸a˜o 7 - correntes compensadas da fonte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
ix
3.66 Simulac¸a˜o 7 - correntes de carga no sistema dq. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
3.67 Simulac¸a˜o 7 - correntes iSa e iCa nos instantes iniciais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
3.68 Simulac¸a˜o 7 - espectro de frequ¨eˆncias de iLa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
3.69 Simulac¸a˜o 7 - espectro de frequ¨eˆncias de iCa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
3.70 Simulac¸a˜o 7 - espectro de frequ¨eˆncias de iSa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
3.71 Neuroˆnio linear ou elemento linear adaptativo (adaline). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
3.72 Aproximac¸a˜o com se´rie de Fourier do sinal yd usando adaline. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
3.73 Compensador de correntes baseado em neuroˆnios adaline. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
3.74 Simulac¸a˜o 8 - correntes de carga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
3.75 Simulac¸a˜o 8 - correntes de compensac¸a˜o do filtro ativo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
3.76 Simulac¸a˜o 8 - correntes compensadas da fonte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
3.77 Simulac¸a˜o 8 - correntes iSa e iCa nos instantes iniciais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
3.78 Simulac¸a˜o 8 - correntes iLa (medida), corrente iˆLa (estimada) e erro ε da adaline a. . . . . . . . . . . . . . . 87
3.79 Simulac¸a˜o 8 - espectro de frequ¨eˆncias de iLa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
3.80 Simulac¸a˜o 8 - espectro de frequ¨eˆncias de iCa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
3.81 Simulac¸a˜o 8 - espectro de frequ¨eˆncias de iSa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
3.82 Simulac¸a˜o 9 - correntes da carga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
3.83 Simulac¸a˜o 9 - correntes de compensac¸a˜o do filtro ativo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
3.84 Simulac¸a˜o 9 - correntes compensadas da fonte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
3.85 Simulac¸a˜o 9 - correntes iSa e iCa nos instantes iniciais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
3.86 Simulac¸a˜o 9 - correntes iLa (medida), corrente iˆLa (estimada) e erro ε da adaline a. . . . . . . . . . . . . . . 91
3.87 Simulac¸a˜o 9 - correntes iSa e iCa com mudanc¸a na carga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
3.88 Simulac¸a˜o 9 - correntes iLa (medida), corrente iˆLa (estimada) e erro ε da adaline a com mudanc¸a na carga. . 92
3.89 Simulac¸a˜o 9 - espectro de frequ¨eˆncias de iLa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
3.90 Simulac¸a˜o 9 - espectro de frequ¨eˆncias de iCa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
3.91 Simulac¸a˜o 9 - espectro de frequ¨eˆncias de iSa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
3.92 Simulac¸a˜o 10 - correntes da carga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
3.93 Simulac¸a˜o 10 - correntes de compensac¸a˜o do filtro ativo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
3.94 Simulac¸a˜o 10 - correntes compensadas da fonte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
3.95 Simulac¸a˜o 10 - espectro de frequ¨eˆncias de iLa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
3.96 Simulac¸a˜o 10 - espectro de frequ¨eˆncias de iCa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
x
3.97 Simulac¸a˜o 10 - espectro de frequ¨eˆncias de iSa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
4.1 Sistema de controle de correntes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
4.2 Inversor fonte de tensa˜o com treˆs pernas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
4.3 Controlador de correntes com histerese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
4.4 Vetores espaciais (com coordenadas em pu) das tenso˜es de fase do inversor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
4.5 Comparador com histerese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
4.6 Comportamento do comparador com histerese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
4.7 Banda de histerese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
4.8 Controlador de tenso˜es. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
4.9 Tenso˜es dos capacitores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
4.10 Simulac¸a˜o 11 - correntes do eixo α com δ = 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
4.11 Simulac¸a˜o 11 - correntes do eixo β com δ = 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
4.12 Simulac¸a˜o 11 - correntes do eixo 0 com δ = 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
4.13 Simulac¸a˜o 11 - correntes sintetizadas nos indutores de acoplamento com δ = 2. . . . . . . . . . . . . . . . . 109
4.14 Simulac¸a˜o 12 - correntes do eixo α com δ = 0, 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
4.15 Simulac¸a˜o 12 - correntes do eixo β com δ = 0, 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
4.16 Simulac¸a˜o 12 - correntes do eixo 0 com δ = 0, 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
4.17 Simulac¸a˜o 12 - correntes sintetizadas nos indutores de acoplamento com δ = 0, 5. . . . . . . . . . . . . . . . 111
4.18 Simulac¸a˜o 12 - correntes de refereˆncia e correntes controladas no sistema αβ0 com δ = 0, 5. . . . . . . . . . 112
4.19 Controlador de correntes com reguladores lineares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
4.20 Setores hexagonais do plano αβ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
4.21 Gerac¸a˜o dos pulsos de acionamento do inversor (setor I). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
4.22 Caixa preta (rede neural) treinada para substituir um sistema complexo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
4.23 Rede neural de duas camadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
4.24 Entradas a que foram submetidos o algoritmo de modulac¸a˜o original e a rede neural. . . . . . . . . . . . . . 123
4.25 Saı´das ta, tb e tc (normalizadas com ∆Tmlp ) obtidas pelo algoritmo original de modulac¸a˜o e pela rede neural
treinada (os sinais esta˜o superpostos). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
4.26 Erro absoluto entre as saı´das do algoritmo original e as saı´das da rede neural treinada. . . . . . . . . . . . . . 124
4.27 Simulac¸a˜o 13 - correntes do eixo α. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
4.28 Simulac¸a˜o 13 - correntes do eixo β. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
xi
4.29 Simulac¸a˜o 13 - correntes do eixo 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
4.30 Simulac¸a˜o 13 - correntes sintetizadas nos indutores de acoplamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
4.31 Simulac¸a˜o 13 - correntes de refereˆncia e correntes controladas no sistema αβ0. . . . . . . . . . . . . . . . . 127
5.1 Esquema para teste do sistema de controle de correntes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
5.2 Corrente de refereˆncia (canal 2) e corrente controlada (canal 1) com regulares lineares. (4A/div) . . . . . . . 129
5.3 Corrente de refereˆncia e corrente controlada (superpostas) com regulares lineares. (4A/div) . . . . . . . . . . 130
5.4 Esquema do filtro ativo paralelo trifa´sico implementado em laborato´rio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
5.5 Organizac¸a˜o da montagem experimental. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
5.6 Visa˜o geral do proto´tipo construı´do em laborato´rio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
5.7 Placa com transdutores de corrente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
5.8 Placa com transdutores de corrente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
5.9 Circuito condicionador dos sinais de corrente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
5.10 Placa com transdutores de tensa˜o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
5.11 Circuito condicionador dos sinais de tensa˜o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
5.12 Inversor de tensa˜o Semikron. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
5.13 Placa de conexa˜o entre o inversor e o DSP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
5.14 Fontes de alimentac¸a˜o isoladas para os circuitos acionadores do inversor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
5.15 Placa com conversores digital-analo´gicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
5.16 Indutores de acoplamento usados no sistema de controle de correntes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
5.17 Retificadores monofa´sicos de poteˆncia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
5.18 Carga na˜o linear usada nos experimentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
5.19 Correntes de carga na˜o lineares. (4A/div) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
5.20 Correntes de compensac¸a˜o injetadas pelo filtro ativo. (4A/div) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
5.21 Correntes compensadas. (4A/div) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
5.22 Corrente da carga, corrente de compensac¸a˜o calculada e corrente compensada. (4A/div) . . . . . . . . . . . 141
5.23 Corrente da carga, corrente de compensac¸a˜o injetada e corrente compensada. (4A/div) . . . . . . . . . . . . 142
5.24 Corrente do neutro da fonte (antes da compensac¸a˜o) e corrente compensada. (4A/div) . . . . . . . . . . . . 142
5.25 Espectros de frequ¨eˆncias: corrente da carga, corrente de compensac¸a˜o calculada e corrente compensada. . . . 142
5.26 Espectros de frequ¨eˆncias: corrente da carga, corrente de compensac¸a˜o injetada e corrente compensada. . . . . 143
5.27 Simulac¸a˜o: correntes da carga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
xii
5.28 Simulac¸a˜o: correntes do filtro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
5.29 Simulac¸a˜o: correntes compensadas da fonte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
5.30 Correntes de carga na˜o lineares. (4A/div) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
5.31 Correntes de compensac¸a˜o injetadas pelo filtro ativo. (4A/div) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
5.32 Correntes compensadas. (4A/div) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
5.33 Corrente da carga, corrente de compensac¸a˜o calculada e corrente compensada. (4A/div) . . . . . . . . . . . 147
5.34 Corrente da carga, corrente de compensac¸a˜o injetada e corrente compensada. (4A/div) . . . . . . . . . . . . 147
5.35 Corrente do neutro da fonte (antes da compensac¸a˜o) e corrente compensada. (4A/div) . . . . . . . . . . . . 148
5.36 Espectros de frequ¨eˆncias: corrente da carga, corrente de compensac¸a˜o calculada e corrente compensada. . . . 148
5.37 Espectros de frequ¨eˆncias: corrente da carga, corrente de compensac¸a˜o injetada e corrente compensada. . . . . 148
5.38 Simulac¸a˜o: correntes da carga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
5.39 Simulac¸a˜o: correntes do filtro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
5.40 Simulac¸a˜o: correntes compensadas da fonte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
B.1 Esquema do sistema de PLL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
B.2 Obtenc¸a˜o dos sinais de sincronismo das treˆs fases do sistema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
B.3 Componente fundamental (canal 2, sem escala) da tensa˜o da fonte com o PLL. . . . . . . . . . . . . . . . . 162
B.4 ˆAngulo θ (canal 2, sem escala) do componente fundamental da tensa˜o da fonte com o PLL. . . . . . . . . . . 162




a, b, c : Fases a, b e c.
n : Neutro.
α, β : Varia´veis dos eixos α e β.
0 : Componente de sequ¨eˆncia zero.
d , q : Varia´veis dos eixos d (direto) e q (em quadratura).
L : Carga (load).
C : Filtro ativo (compensac¸a˜o).
S : Fonte (source).
mlp : Modulac¸a˜o de largura de pulsos.
Tenso˜es
v : Tensa˜o instantaˆnea [V].
Vn : Tensa˜o eficaz na ene´sima frequ¨eˆncia harmoˆnica [V].
V : Tensa˜o eficaz total [V].
VC1, VC2 : Tenso˜es nos capacitores C1 e C2 [V].
VDC : Tensa˜o no barramento de tensa˜o contı´nua [V].
Correntes
i : Corrente instantaˆnea [A].
i¯ : Parcela contı´nua da corrente instantaˆnea [A].
i˜ : Parcela harmoˆnica da corrente instantaˆnea [A].
xiv
In : Corrente eficaz na ene´sima frequ¨eˆncia harmoˆnica [A].
I : Corrente eficaz total [A].
ipα : Corrente ativa instantaˆnea do eixo α [A].
iqα : Corrente reativa instantaˆnea do eixo α [A].
ipβ : Corrente ativa instantaˆnea do eixo β [A].
iqβ : Corrente reativa instantaˆnea do eixo β [A].
ip : Corrente ativa instantaˆnea [A].
iq : Corrente reativa instantaˆnea [A].
ip¯ : Corrente ativa instantaˆnea fundamental [A].
iq¯: Corrente reativa instantaˆnea fundamental [A].
ip˜ : Corrente ativa instantaˆnea harmoˆnica [A].
iq˜ : Corrente reativa instantaˆnea harmoˆnica [A].
iˆ : Corrente estimada [A].
∆i : Desvio de corrente [A].
Poteˆncias
p : Poteˆncia instantaˆnea [W].
p3φ : Poteˆncia instantaˆnea trifa´sica [W].
q : Poteˆncia instantaˆnea imagina´ria [VAr].
P : Poteˆncia ativa convencional [W].
Q : Poteˆncia reativa convencional [VAr].
S : Poteˆncia aparente convencional [VA].
H : Poteˆncia harmoˆnica convencional [W].
P3φ : Poteˆncia ativa convencional trifa´sica [W].
Q3φ : Poteˆncia reativa convencional trifa´sica [VAr].
S3φ : Poteˆncia aparente convencional trifa´sica [VA].
p¯ : Parcela contı´nua da poteˆncia instantaˆnea [W].
p˜ : Parcela harmoˆnica da poteˆncia instantaˆnea [W].
q¯ : Parcela contı´nua da poteˆncia instantaˆnea imagina´ria [VAi].
q˜ : Parcela harmoˆnica da poteˆncia instantaˆnea imagina´ria [VAi].
p˜0 : Poteˆncia instantaˆnea de sequ¨eˆncia zero oscilante [W ].
xv
P˜ : Valor eficaz de p˜ [W].
Q˜ : Valor eficaz de q˜ [VAi].
Paraˆmetros ele´tricos
R : Resisteˆncia ele´trica [Ω].
L : Indutaˆncia ele´trica [H].
C : Capacitaˆncia ele´trica [F].
Miscelaˆnea
ϕn : ˆAngulo de deslocamento da corrente na ene´sima frequ¨eˆncia harmoˆnica [rad].
ω : Velocidade angular [rad/s].
Tabc→αβ : Matriz de transformac¸a˜o do sistema abc para o sistema αβ.
Tαβ→abc : Matriz de transformac¸a˜o do sistema αβ para o sistema abc.
Tabc→αβ0 : Matriz de transformac¸a˜o do sistema abc para o sistema αβ0.
Tαβ0→abc : Matriz de transformac¸a˜o do sistema αβ0 para o sistema abc.
An, Bn : Termos da se´rie de Fourier na ene´sima frequ¨eˆncia harmoˆnica.
X : Vetor de entradas da rede neural.
W : Vetor de pesos da rede neural.
α : Taxa de aprendizagem da rede neural.
y : Saı´da da rede neural.
Y : Vetor de saı´das da rede neural.
yd : Saı´da desejada da rede neural.
ε : Erro.
CH : Saı´da do comparador com histerese.
u : Saı´da de um regulador ou controlador.
Ts : Intervalo de amostragem ou de discretizac¸a˜o [s].
Tmlp : Intervalo de discretizac¸a˜o da modulac¸a˜o de largura de pulsos [s].
fmlp : Frequ¨eˆncia da modulac¸a˜o de largura de pulsos (Hz).
ϕv : ˆAngulo de deslocamento de fase [rad].
N : Nu´mero de termos ou componentes de uma se´rie.
FP1 : Fator de poteˆncia fundamental.
xvi
FP : Fator de poteˆncia total.
FD : Fator de distorc¸a˜o harmoˆnica.
DHTi: Distorc¸a˜o harmoˆnica total de corrente.
DHTv : Distorc¸a˜o harmoˆnica total de tensa˜o.
PLL : Phase-locked loop.
DSP : Digital signal processor.
adaline : Adaptive linear element.
PI: Proporcional e integral.
S1 · · ·S6 : Transistores que compo˜em o inversor ou seus sinais de acionamento.
δ : Paraˆmetro que determina a largura de uma banda de histerese.
kp : Ganho proporcional.
ki : Ganho integral.
ωcmf : Frequ¨eˆncia de crossover em malha fechada [rad/s].
φm : Margem de fase [rad].
kmlp : Ganho da modulac¸a˜o de largura de pulsos.




1.1 Qualidade de energia ele´trica
A intensificac¸a˜o do uso de cargas na˜o lineares tem causado o aumento da circulac¸a˜o de correntes harmoˆnicas nos sistemas
de energia ele´trica. Entende-se por carga na˜o linear todo e qualquer aparelho ou equipamento que, alimentado com tenso˜es
senoidais, origina correntes na˜o senoidais.
A maior parte dos equipamentos eletro-eletroˆnicos de uso dome´stico apresenta comportamento na˜o linear. Televisores,
laˆmpadas com reatores eletroˆnicos ou eletromagne´ticos, computadores e outros aparelhos sa˜o responsa´veis pela circulac¸a˜o de
correntes harmoˆnicas no sistema ele´trico. Embora isoladamente esses equipamentos causem efeitos imperceptı´veis nos pontos
de consumo local, sua influeˆncia global pode revelar-se danosa para a rede ele´trica. Num passado na˜o muito distante a energia
ele´trica em ambiente dome´stico era utilizada quase totalmente para alimentar cargas lineares como aquecedores resistivos,
motores e laˆmpadas incandescentes. A iluminac¸a˜o fluorescente, com circuitos eletroˆnicos na˜o lineares, tem uso cada vez mais
intenso nos dias atuais. Os eletrodome´sticos mais modernos sa˜o hoje equipados com acionadores de velocidade varia´vel,
dispositivos altamente na˜o lineares. O aquecimento ele´trico, que antes empregava unicamente resistores, agora utiliza chaves
eletroˆnicas para a regulac¸a˜o da temperatura.
Ale´m do crescimento recente do nu´mero de equipamentos na˜o lineares de uso dome´stico, o emprego generalizado de
conversores eletroˆnicos de poteˆncia de uso industrial ha´ muito tempo vem causando a circulac¸a˜o de correntes harmoˆnicas
nos sistemas de energia ele´trica. Controladores de motores com velocidade varia´vel, retificadores, fornos ele´tricos, ciclo-
conversores e ma´quinas de solda sa˜o apenas alguns exemplos de equipamentos que geram grandes quantidades de correntes
harmoˆnicas.
A eletroˆnica de poteˆncia em anos recentes beneficiou-se muito do avanc¸o da tecnologia de chaves semicondutoras de
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poteˆncia e do barateamento e do desenvolvimento dos processadores digitais. Te´cnicas de controle, das mais simples a`s mais
sofisticadas, permitem a construc¸a˜o de equipamentos eletroˆnicos de poteˆncia para iluminac¸a˜o, motorizac¸a˜o, aquecimento e
diversas outras aplicac¸o˜es que originam correntes harmoˆnicas e assim poluem os sistemas de energia ele´trica.
Correntes harmoˆnicas originadas por cargas na˜o lineares, quando circulam pela rede ele´trica, deterioram a qualidade
da energia ele´trica e causam problemas para consumidores e para concessiona´rias de energia ele´trica. Dentre os possı´veis
problemas causados pelas correntes harmoˆnicas podem-se citar a sobrecarga das linhas, o aumento das correntes de neutro,
ressonaˆncias em bancos de capacitores, vibrac¸o˜es mecaˆnicas audı´veis em equipamentos, aquecimento e envelhecimento pre-
coce de ma´quinas ele´tricas, interfereˆncias eletromagne´ticas conduzidas e induzidas, deformac¸a˜o das tenso˜es de alimentac¸a˜o
do sistema ele´trico e perdas de energia.
Os problemas citados acima, que podem estar presentes em ambientes dome´sticos e, sobretudo, em ambientes comerciais
e industriais, onde e´ mais elevada a quantidade de aparelhos geradores de correntes harmoˆnicas, tornam-se mais preocupantes
em lugares onde sa˜o utilizados aparelhos sensı´veis. Interfereˆncias eletromagne´ticas e deformac¸o˜es nas tenso˜es da rede podem
ser prejudiciais para aparelhos de precisa˜o, aparelhos hospitalares e equipamentos usados em sistemas embarcados. Um
exemplo de ambiente onde equipamentos sensı´veis podem sofrer com os efeitos das correntes harmoˆnicas sa˜o as embarcac¸o˜es
marı´timas. A protec¸a˜o de sistemas eletroˆnicos de navegac¸a˜o e de equipamentos militares requer que os nı´veis de distorc¸a˜o
harmoˆnica fiquem abaixo de certos limites de seguranc¸a pre´-estabelecidos [1, 2].
No Brasil e no resto do mundo o interesse pela qualidade da energia ele´trica e´ crescente. Embora aqui ainda na˜o existam
deliberac¸o˜es sobre o assunto ha´ pesquisadores atualmente trabalhando com este tema e ja´ se tem notı´cia da eliminac¸a˜o de
correntes harmoˆnicas por meio de filtros ativos que, mesmo importados, sa˜o vendidos no mercado nacional.
Tanto consumidores como fornecedores de energia ele´trica devem estar preocupados com a poluic¸a˜o harmoˆnica causada
por cargas na˜o lineares e devem atentar aos perigos citados anteriormente, que incondicionalmente traduzem-se em perdas
econoˆmicas. Os fornecedores devem estar atentos aos impactos que as correntes harmoˆnicas podem causar na operac¸a˜o dos
sistemas de gerac¸a˜o, transmissa˜o e distribuic¸a˜o de energia ele´trica. Ressonaˆncias, reduc¸a˜o de margens de estabilidade, sobre-
cargas, torques pulsantes nos geradores, perdas elevadas em transformadores e em linhas sa˜o problemas que as companhias de
energia ele´trica devem enfrentar cada vez mais, a` medida que o uso de cargas na˜o lineares aumenta. Na qualidade do servic¸o
oferecido pelas companhias tambe´m deve haver preocupac¸a˜o quanto a` existeˆncia de correntes harmoˆnicas, pois podem causar
deformac¸o˜es acima de limites aceita´veis nas tenso˜es fornecidas pela companhias aos consumidores.
Que medidas corretivas devem ou devera˜o ser tomadas e´ inquestiona´vel. Resta saber quem sa˜o os maiores prejudicados
ou quem devera´ pagar a conta: consumidores ou fornecedores de energia ele´trica. Para os pequenos consumidores pode ser
difı´cil impor restric¸o˜es para a gerac¸a˜o de correntes harmoˆnicas. Nesse caso, a menos que regras rigorosas venham a ser
impostas, sera´ difı´cil fazer com que medidas para a eliminac¸a˜o ou a reduc¸a˜o de harmoˆnicos sejam tomadas, pois os resultados
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econoˆmicos podem na˜o ser muito visı´veis em curto prazo. Para os grandes consumidores industriais, devido a` dimensa˜o
dos estragos causados pela circulac¸a˜o de correntes harmoˆnicas intensas, e´ mais fa´cil identificar a necessidade da instalac¸a˜o
de equipamentos para filtragem, embora na˜o se possa dizer, em princı´pio, se a obrigac¸a˜o fica por conta do consumidor ou
da companhia de fornecimento de energia. Os problemas causados pela poluic¸a˜o harmoˆnica podem traduzir-se em perdas
econoˆmicas para os grandes consumidores e para as empresas de energia ele´trica, o que pode vir a ser motivo necessa´rio e
suficiente para que medidas corretivas sejam tomadas.
1.2 Filtros ativos
Tradicionalmente filtros passivos sa˜o empregados para a eliminac¸a˜o de correntes harmoˆnicas e para a elevac¸a˜o do fator
de poteˆncia das instalac¸o˜es ele´tricas. Todavia a utilizac¸a˜o de filtros passivos apresenta diversos empecilhos. Filtros passivos
podem tornar-se, dependendo da aplicac¸a˜o, demasiadamente grandes e caros. Ale´m disso as caracterı´sticas da filtragem
passiva dependem da interac¸a˜o com as impedaˆncias da rede, podendo ocasionar ressonaˆncias com outros elementos da rede
ele´trica [3]. Mudanc¸as de carga e mudanc¸as nas caracterı´sticas da rede ele´trica podem tornar inu´teis ou danosos (devido aos
riscos de ressonaˆncia) filtros passivos inicialmente projetados para operar em outras condic¸o˜es.
Filtros ativos sa˜o equipamentos eletroˆnicos capazes de atenuar ou eliminar correntes e tenso˜es harmoˆnicas presentes em
sistemas ele´tricos que alimentam cargas na˜o lineares. Filtros ativos ja´ sa˜o empregados com eˆxito por consumidores e por
fornecedores de energia ele´trica [4]. Os consumidores os empregam para eliminar das suas instalac¸o˜es os problemas relativos
a` circulac¸a˜o de correntes harmoˆnicas, ale´m de balancear as correntes de fase e elevar o fator de poteˆncia da instalac¸a˜o. Os
fornecedores utilizam filtros ativos sobretudo para reduzir deformac¸o˜es de tensa˜o e para elevar o amortecimento de oscilac¸o˜es,
melhorando a estabilidade de operac¸a˜o do sistema ele´trico. ´E possı´vel que, com a crescente preocupac¸a˜o com a qualidade da
energia ele´trica, o uso de filtros ativos torne-se amplo e obrigato´rio em todo o mundo. A refereˆncia [5] relata o uso de filtros
ativos incorporados, pelos pro´prios fabricantes, a equipamentos que tradicionalmente originam grandes correntes harmoˆnicas.
Num futuro na˜o muito longı´nquo, quando recomendac¸o˜es sobre as limitac¸o˜es de distorc¸o˜es harmoˆnicas tornarem-se normas
obrigato´rias, aparelhos e equipamentos eletroˆnicos devera˜o estar preparados, seja com te´cnicas de controle apropriadas ou
com a incorporac¸a˜o de filtros ativos de poteˆncia [5], para satisfazer exigeˆncias impostas sobre limites de distorc¸a˜o.
Os filtros ativos podem ser do tipo paralelo ou se´rie [4]. Os filtros se´rie sa˜o restauradores de tensa˜o, teˆm a func¸a˜o de
eliminar distorc¸o˜es nas tenso˜es do sistema ele´trico. Os filtros ativos do tipo paralelo sa˜o restauradores de corrente, teˆm a
func¸a˜o de elimimar os componentes harmoˆnicos das correntes ele´tricas, impedindo sua circulac¸a˜o pela rede ele´trica. Existem
ainda os filtros hı´bridos, que combinam as duas func¸o˜es [4]. Este trabalho trata unicamente dos filtros paralelos, que funcionam
como fontes de corrente conectadas em derivac¸a˜o com o sistema ele´trico. Sua func¸a˜o e´ injetar, no ponto de conexa˜o do sistema
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ele´trico com a carga, correntes de compensac¸a˜o capazes de atenuar ou eliminar correntes harmoˆnicas originadas por cargas
na˜o lineares. Adicionalmente os filtros ativos paralelos podem ser usados para o balanceamento de fases e para a compensac¸a˜o
de reativos, consequ¨entemente elevando o fator de poteˆncia da instalac¸a˜o ele´trica.
1.3 Filtro ativo paralelo
A figura 1.1 mostra o esquema simplificado de um filtro ativo paralelo com quatro fios conectado a um sistema trifa´sico
com neutro. Esse esquema sera´ estudado em detalhes nos pro´ximos capı´tulos deste trabalho.
Grande parte da literatura te´cnica sobre filtros ativos trata unicamente de sua aplicac¸a˜o em sistemas trifa´sicos equilibrados.
Contudo, e´ grande o nu´mero de instalac¸o˜es ele´tricas dotadas de um condutor neutro, e em muitas delas existe desequilı´brio
entre as correntes de fase, causado principalmente pela presenc¸a de numerosas cargas monofa´sicas [5].
O filtro ativo paralelo trifa´sico e´ composto de duas partes ba´sicas: um compensador de correntes e um sistema de controle
de correntes. O filtro e´ conectado a` instalac¸a˜o ele´trica atrave´s de indutores de acoplamento por onde passam as correntes
sintetizadas pelo sistema de controle de correntes, que funciona como uma fonte de corrente controlada. O neutro do sistema
ele´trico e´ ligado ao centro do barramento de tensa˜o contı´nua do inversor, que e´ composto por dois capacitores.
1.3.1 Compensador de correntes
A func¸a˜o do compensador de correntes e´ determinar as correntes de compensac¸a˜o que sa˜o injetadas pelo filtro ativo no
sistema ele´trico. As correntes podem ser determinadas de acordo com o tipo de compensac¸a˜o desejado, que pode visar a`
eliminac¸a˜o de poteˆncias reativas, ao balanceamento de fases (pela eliminac¸a˜o das correntes de sequ¨eˆncia zero que circulam na
fonte) ou a` eliminac¸a˜o de correntes harmoˆnicas. Capı´tulos posteriores estudara˜o a determinac¸a˜o das correntes de compensac¸a˜o
necessa´rias para a eliminac¸a˜o de harmoˆnicos, reativos e desequilı´brios de correntes.
Existem diversas abordagens para o ca´lculo das correntes de compensac¸a˜o: detecc¸a˜o das correntes harmoˆnicas da carga,
detecc¸a˜o das correntes harmoˆnicas da fonte ele´trica e detecc¸a˜o dos componentes harmoˆnicos das tenso˜es da fonte. Os dois
primeiros me´todos sa˜o adequados para filtros ativos instalados nas proximidades de cargas produtoras de correntes distorci-
das, o terceiro e´ indicado para filtros instalados em sistemas de distribuic¸a˜o onde as cargas poluidoras na˜o sa˜o facilmente
identifica´veis [4]. Neste trabalho utiliza-se a compensac¸a˜o baseada na detecc¸a˜o das correntes de carga, que requer, ale´m das
medidas das correntes da carga para a extrac¸a˜o de seus componentes harmoˆnicos, a detecc¸a˜o dos componentes fundamentais
das tenso˜es da fonte.
As correntes de compensac¸a˜o determinadas pelo compensador, quando somadas com as correntes da carga, devem pro-



















































































Figura 1.1: Esquema de um filtro ativo paralelo trifa´sico para sistemas com quatro fios.
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Algumas estrate´gias de compensac¸a˜o permitem que se obtenha um fluxo de poteˆncia ativa constante na fonte e outras per-
mitem que se obtenham correntes senoidais e equilibradas na fonte, independentemente do fluxo de poteˆncia. Ha´ ainda outras
estrate´gias, que veˆm ganhando atenc¸a˜o na literatura te´cnica, que permitem a obtenc¸a˜o de fator de poteˆncia unita´rio na fonte;
dessa forma o conjunto formado pela carga e pelo filtro ativo e´ visto pelo sistema ele´trico como uma carga resistiva [6].
Todos os me´todos de compensac¸a˜o apresentam vantagens e desvantagens quando comparados entre si. Na˜o e´ objetivo
deste trabalho estudar todos os me´todos existentes e compara´-los exaustivamente. O principal interesse deste trabalho e´
construir e testar em laborato´rio um filtro ativo paralelo trifa´sico para sistemas com quatro fios usando um inversor de treˆs
pernas com neutro. Para esse fim sera˜o usadas estrate´gias de compensac¸a˜o para a sı´ntese de correntes senoidais na fonte e
para a eliminac¸a˜o da corrente de neutro originada por cargas na˜o lineares e desequilibradas.
1.3.2 Sistema de controle de correntes
O sistema de controle de correntes realiza a injec¸a˜o no sistema ele´trico das correntes calculadas pelo compensador. Fun-
ciona como uma fonte de corrente controlada composta por um inversor trifa´sico do tipo fonte de tensa˜o, indutores de acopla-
mento e um controlador de correntes. Na figura 1.1 observa-se que o sistema de controle de correntes recebe as refereˆncias
de corrente do compensador de correntes e fornece para os pontos de acoplamento da carga com a fonte do sistema ele´trico,
atrave´s de indutores, as correntes de compensac¸a˜o sintetizadas.
No esquema do sistema de controle de correntes da figura 1.1 utiliza-se um inversor do tipo fonte de tensa˜o. Inversores
fonte de corrente tambe´m podem ser usados em filtros ativos, mas o primeiro tipo e´ mais comum. Conversores do tipo fonte
de corrente, embora em geral oferec¸am grande confiabilidade, apresentam relevantes perdas de energia e requerem o uso de
grandes capacitores nos terminais de saı´da para a eliminac¸a˜o de correntes harmoˆnicas indeseja´veis de altas frequ¨eˆncias. O uso
de inversores do tipo fonte de tensa˜o e´ mais comum, pois esses conversores sa˜o mais baratos, menores e mais leves, apesar de
necessitarem de grandes capacitores no barramento de tensa˜o contı´nua. Por terem maior eficieˆncia e por apresentarem custos
iniciais menores sa˜o o tipo de inversor preferido para os filtros ativos paralelos [4]. Ale´m dessas vantagens, o uso de inversores
fonte de tensa˜o permite que o barramento de tensa˜o contı´nua seja compartilhado com outros equipamentos [5].
1.4 Linhas gerais da dissertac¸a˜o
Ao longo dos capı´tulos que seguem esta˜o dividos os diversos assuntos estudados no trabalho. O capı´tulo dois tem como
principal interesse o estudo e a definic¸a˜o de conceitos de poteˆncias ele´tricas instantaˆneas aplica´veis a sistemas trifa´sicos com
quatro fios. Nesse capı´tulo e´ realizado o estudo, auxiliado por gra´ficos e equac¸o˜es, da poteˆncia ele´trica em sistemas ele´tricos
com cargas lineares e na˜o lineares, com tenso˜es senoidais e com tenso˜es distorcidas. Esse estudo e´ baseado em trabalhos
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publicados por Akagi e Nabae, entre outros.
No terceiro capı´tulo sa˜o estudados me´todos de compensac¸a˜o de correntes reativas, harmoˆnicas e de sequ¨eˆncia zero. Os
primeiros me´todos estudados sa˜o baseados na teoria de poteˆncias instantaˆneas pq [7,8]. Em seguida e´ estudada a compensac¸a˜o
com os conceitos de poteˆncia definidos na teoria pq modificada [9, 10], que e´ estudada e comparada com a teoria pq original.
Depois disso e´ estudada a compensac¸a˜o baseada na transformac¸a˜o de coordenadas para o sistema sı´ncrono de refereˆncia e,
finalmente, estuda-se o me´todo de compensac¸a˜o baseado em elementos lineares adaptativos (adalines), principal contribuic¸a˜o
deste trabalho. O estudo de teorias de poteˆncias e de diferentes te´cnicas para a compensac¸a˜o de correntes em sistemas trifa´sicos
com quatro fios, embora cuidadosamente realizado, na˜o teve a prentensa˜o de alcanc¸ar o estado-da-arte dos assuntos abordados,
exceto no que diz respeito ao emprego de redes adaline, assunto que foi minuciosamente estudado e experimentalmente
comprovado.
No quarto capı´tulo e´ estudado o sistema de controle de correntes do filtro ativo. Nele sa˜o abordados dois tipos de contro-
ladores de correntes, um baseado em comparadores com histerese e outro baseado em reguladores lineares. O primeiro e´ visto
sem muita profundidade, enquanto o segundo, que foi realizado na pra´tica, e´ estudado com mais atenc¸a˜o. A implementac¸a˜o
do controlador de correntes foi feita com um processo de modulac¸a˜o baseado em uma rede neural de mu´ltiplas camadas, cujo
estudo foi tambe´m uma das contribuic¸o˜es deste trabalho.
O quinto capı´tulo apresenta os resultados experimentais obtidos com um proto´tipo de filtro ativo paralelo trifa´sico para
sistemas com quatro fios construı´do em laborato´rio. Esse capı´tulo mostra, ale´m dos resultados, informac¸o˜es, esquemas e fotos
do proto´tipo desenvolvido.
O sexto capı´tulo faz um levantamento dos estudos apresentados nos capı´tulos anteriores e apresenta as observac¸o˜es e
concluso˜es que tiveram origem neste trabalho, ressaltando como principal contribuic¸a˜o o estudo da compensac¸a˜o de correntes
com redes neurais adaptativas (adalines) em sistemas desequilibrados com quatro fios. No final desse capı´tulo sa˜o feitas
algumas propostas para trabalhos futuros.
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Capı´tulo 2
Poteˆncia em sistemas ele´tricos trifa´sicos
Introduc¸a˜o
A existeˆncia de correntes na˜o senoidais nos sistemas ele´tricos trifa´sicos torna necessa´rio o estudo mais cuidadoso da
poteˆncia ele´trica. Os conceitos de poteˆncia ele´trica em sistemas com tenso˜es e correntes perfeitamente senoidais em regime
permanente ja´ sa˜o amplamente conhecidos e aceitos. Para os casos em que as correntes sa˜o distorcidas e´ preciso utilizar
outros conceitos de poteˆncia ele´trica. Estudos sobre a natureza da poteˆncia ele´trica sa˜o bastante antigos e sempre foi grande
a discussa˜o sobre o tema. Em [11–13] encontram-se estudos sobre a poteˆncia ele´trica e discusso˜es sobre o significado fı´sico
dos diversos tipos de poteˆncia em sistemas em regime permanente.
Este capı´tulo inicialmente faz um breve apanhado sobre conceitos convencionais de poteˆncia ele´trica que sa˜o va´lidos
para sistemas equilibrados em regime permanente com tenso˜es e correntes puramente senoidais. Em seguida sa˜o analisa-
dos sistemas equilibrados em regime permanente com correntes e tenso˜es distorcidas. Por u´ltimo sa˜o investigadas teorias de
poteˆncias ele´tricas instantaˆneas va´lidas para sistemas ele´tricos equilibrados e desequilibrados com tenso˜es e correntes distorci-
das. As poteˆncias ele´tricas definidas por essas teorias, por serem grandezas instantaˆneas, sa˜o aplica´veis a sistemas em regime
transito´rio, ao contra´rio das poteˆncias convencionalmente conhecidas, va´lidas apenas para situac¸o˜es de regime permanente.
2.1 Conceitos convencionais de poteˆncia ele´trica trifa´sica
2.1.1 Sistemas com tenso˜es senoidais e cargas lineares


















2 sen(ωt− 2π/3 + ϕ1)
ic = I1
√
2 sen(ωt+ 2π/3 + ϕ1)
(2.2)
A poteˆncia instantaˆnea de cada uma das fases (pa, pb e pc) e´ o produto de sua tensa˜o e de sua corrente instantaˆneas, como
mostram as expresso˜es (2.3).
pa = vaia = V1I1 cos(ϕ1)[1− cos(2(ωt))] + V1I1 sen(ϕ1)[sen(2(ωt))]
pb = vbib = V1I1 cos(ϕ1)[1− cos(2(ωt− 2π/3))] + V1I1 sen(ϕ1)[sen(2(ωt− 2π/3))]
pc = vcic = V1I1 cos(ϕ1)[1− cos(2(ωt+ 2π/3))] + V1I1 sen(ϕ1)[sen(2(ωt+ 2π/3))]
(2.3)
As poteˆncias instantaˆneas das treˆs fases sa˜o compostas por duas parcelas distintas, como visto em (2.4). A parcela I e´
sempre positiva e tem valor me´dio P. A parcela II assume valores positivos e negativos, tem valor me´dio nulo e seu valor
ma´ximo e´ Q.




pb = P [1− cos(2(ωt− 2π/3))]︸ ︷︷ ︸
I
+Q[sen(2(ωt− 2π/3))]︸ ︷︷ ︸
II
pc = P [1− cos(2(ωt+ 2π/3))]︸ ︷︷ ︸
I
+Q[sen(2(ωt+ 2π/3))]︸ ︷︷ ︸
II
(2.4)
A figura 2.1 mostra a tensa˜o, a corrente e a poteˆncia instantaˆneas da fase a do sistema ele´trico para tenso˜es e correntes de
valor eficaz igual a 1 pu, com aˆngulo ϕ1 = −π/3. A figura 2.2 mostra isoladamente a poteˆncia instantaˆnea da fase a.
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Figura 2.1: Tensa˜o, corrente e poteˆncia instantaˆneas da fase a.















Figura 2.2: Poteˆncia instantaˆnea da fase a.
Os conceitos de poteˆncia ativa P, reativa Q e aparente S para os sistemas lineares em regime estaciona´rio sa˜o comumente
aceitos. A poteˆncia ativa por fase P corresponde ao valor me´dio da parcela I, que e´ o valor me´dio da poteˆncia instantaˆnea de
cada fase. ´E a poteˆncia efetivamente transmitida da fonte para a carga [12], ou seja, corresponde a` energia ele´trica efetivamente
transformada para as formas mecaˆnica, te´rmica e outras. Sua unidade e´ o watt (W). A figura 2.3 mostra a parcela I da poteˆncia
instantaˆnea e seu valor me´dio P.
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Figura 2.3: Parcela I da poteˆncia instantaˆnea da fase a.















Figura 2.4: Parcela II da poteˆncia instantaˆnea da fase a.
As parcelas II das poteˆncias (2.4) existem quando as correntes das fases esta˜o deslocadas no tempo com relac¸a˜o a`s suas
respectivas tenso˜es - em outras palavras, quando o aˆngulo ϕ1 na˜o e´ nulo. A definic¸a˜o de poteˆncia reativa e´ um pouco con-
troversa e demorou para que se chegasse a um consenso a esse respeito. As investigac¸o˜es sobre a natureza das oscilac¸o˜es de
poteˆncia na presenc¸a de um aˆngulo ϕ1 na˜o nulo iniciaram-se ha´ mais de um se´culo [12].
O conceito de poteˆncia reativa diz respeito a` energia armazenada em elementos reativos (indutores e capacitores). Essa
poteˆncia oscila entre a fonte e a carga, ocupa condutores ele´tricos e na˜o corresponde a nenhum trabalho fı´sico. Em [11]
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encontram-se alguns exemplos interessantes sobre a natureza da poteˆncia reativa em sistemas ele´tricos.
Convencionou-se chamar Q o valor ma´ximo das parcelas II de (2.4) [11, 13, 14]. Por definic¸a˜o, Q e´ a poteˆncia ele´trica
reativa por fase. Sua unidade e´ o volt-ampe`re reativo (VAr).
A partir de (2.3), de acordo com as definic¸o˜es de P e Q, podem-se escrever (2.5) e (2.6).
P = V1I1 cosϕ1 (2.5)
Q = V1I1 senϕ1 (2.6)
Como P e´ o valor me´dio da poteˆncia de uma das fases, pode-se escrever a equac¸a˜o (2.5) na forma vista em (2.7), onde v e
i sa˜o a tensa˜o e a corrente instantaˆneas por fase vistas em (2.3) (por simplicidade, foram suprimidos os ı´ndices das fases). A






v i dt (2.7)
Nos sistemas trifa´sicos equilibrados, com as tenso˜es e correntes dadas por (2.1) e (2.2), a poteˆncia instantaˆnea total trifa´sica
pode ser escrita como (2.8).
p = pa + pb + pc = 3P = P3φ (2.8)
Quando se somam as poteˆncias instantaˆneas de cada fase anulam-se as parcelas II. A soma das parcelas I, por outro lado,
e´ um valor constante. A poteˆncia ativa lı´quida das treˆs fases, portanto, e´ constante e tem valor igual ao triplo do valor me´dio
da poteˆncia instantaˆnea da cada uma das fases. A figura 2.5 mostra as treˆs poteˆncias pa, pb e pc juntamente com a soma
instantaˆnea p.
Na˜o se pode calcular um valor para a poteˆncia reativa trifa´sica, pois a soma das treˆs parcelas II - equac¸o˜es (2.4) - das
poteˆncias pa, pb e pc e´ sempre nula. Todavia, define-se a poteˆncia reativa trifa´sica como a soma alge´brica das poteˆncias
reativas Q das treˆs fases, de acordo com (2.9). A poteˆncia Q3φ na˜o tem significado fı´sico e e´ definida apenas como meio de
quantificar a poteˆncia reativa Q de cada uma das treˆs fases. As poteˆncias reativas Q existem apenas independentemente em
cada uma das fases [14].
Q3φ , 3Q (2.9)
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Figura 2.5: Poteˆncias instantaˆneas das fases a, b e c.
A poteˆncia aparente S de uma fase, que e´ o produto da tensa˜o e da corrente eficazes de fase dado por (2.10), representa
a ma´xima poteˆncia que poderia efetivamente ser transmitida da fonte para a carga ou da carga para a fonte. A unidade de
poteˆncia aparente e´ o volt-ampe`re (VA).
S = V1 · I1 =
√
P 2 +Q2 (2.10)






3φ = 3S (2.11)
Define-se o fator de poteˆncia FP1 como a relac¸a˜o entre a poteˆncia ativa P por fase e a poteˆncia aparente S por fase, como
mostra a equac¸a˜o (2.12). Na melhor condic¸a˜o de operac¸a˜o do sistema, quando existe apenas fluxo de poteˆncia ativa, o fator








2.1.2 Sistemas com tenso˜es senoidais e cargas na˜o lineares
Considere-se agora um sistema ele´trico com as tenso˜es (2.1) alimentando cargas na˜o lineares. Sejam as treˆs correntes de



















2 sen(n(ωt+ 2π/3) + ϕn)
(2.13)
A poteˆncia instantaˆnea pa da fase a e´ expressa por (2.14). De maneira ana´loga encontram-se as poteˆncias pb e pc.
pa = vaia =






Os valores eficazes das correntes das fases sa˜o dados pela equac¸a˜o (2.15) (por simplicidade sa˜o suprimidos os ı´ndices a,
b e c). A equac¸a˜o (2.15) mostra que a corrente eficaz total pode ser dividida em uma parcela fundamental I1 e uma parcela
harmoˆnica IH , definida em (2.16). A distorc¸a˜o harmoˆnica total da corrente (DHTi), uma relac¸a˜o muito importante para avaliar























A poteˆncia aparente agora engloba correntes nas frequ¨eˆncias fundamental e harmoˆnicas e precisa ser reescrita. A poteˆncia
aparente monofa´sica e´ dada por (2.18) e e´ definida da mesma forma vista na expressa˜o (2.10) para sistemas lineares com
tenso˜es e correntes senoidais.















P 2 +Q2 +H2 (2.18)
A poteˆncia aparente S encontrada em (2.18) possui um componente ativo P fundamental, um componente reativo fun-
damental Q e um componente harmoˆnico H , que corresponde a` poteˆncia desenvolvida pelas correntes harmoˆnicas [14].
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Segundo [11] a poteˆncia harmoˆnica H pode ainda ser dividida em componentes ativo e reativo, o que sugere que a poteˆncia
harmoˆnica e´ composta por uma parcela de poteˆncia que flui sempre da fonte para a carga e uma parcela reativa que circula
pelo sistema ele´trico; em outras palavas, podem existir correntes harmoˆnicas ativas e reativas (isso sera´ constatado adiante,
quando a teoria de poteˆncias instantaˆneas for introduzida).
A figura 2.6 [14] mostra as relac¸o˜es entre as poteˆncias S, P, Q e H, representadas na forma de vetores. A partir dela
definem-se o fator de poteˆncia fundamental FP1 por fase, o fator de poteˆncia total por fase FP e o fator de distorc¸a˜o FD por
fase - equac¸o˜es (2.19) - (2.21). O paraˆmetro FD revela a influeˆncia da poteˆncia H na composic¸a˜o de S. O fator de poteˆncia


























































2.1.3 Sistemas com tenso˜es distorcidas
Nos sistemas com tenso˜es distorcidas existem simultaneamente componentes harmoˆnicos de tensa˜o e de corrente. A
ana´lise das correntes e tenso˜es nesses sistemas e´ mais complicada e para isso sera´ desenvolvida, logo a seguir, a teoria de
poteˆncias instantaˆneas - cujas vantagens sera˜o oportunamente mencionadas.
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Embora quase nunca existam sistemas com tenso˜es puramente senoidais, a ana´lise realizada na sec¸a˜o anterior, com tenso˜es
senoidais e cargas na˜o lineares, e´ va´lida para a maior parte dos sistemas pra´ticos em que se podem desprezar as distorc¸o˜es de
tensa˜o. Assim, os paraˆmetros DHTi e FP, definidos nas equac¸o˜es (2.17) e (2.22), podem ser utilizados como indicadores da
qualidade da energia ele´trica na maior parte do sistemas ele´tricos em regime estaciona´rio.
Nos sistemas com tenso˜es distorcidas define-se o fator de poteˆncia FP por fase de acordo com a equac¸a˜o (2.23)1. Ale´m
disso, pode ser definida a distorc¸a˜o harmoˆnica total das tenso˜es do sistema (DHTv), como mostra a equac¸a˜o (2.24), onde V1 e´
o valor eficaz do componente fundamental das tenso˜es de fase e VH e´ o valor eficaz da parcela harmoˆnica (sem componentes





























2.2 Teoria de poteˆncias instantaˆneas pq
Nas sec¸o˜es anteriores foram estudados alguns conceitos de poteˆncia ele´trica va´lidos para sistemas equilibrados com
tenso˜es senoidais em regime permanente. Pouco se falou sobre sistemas com tenso˜es distorcidas, emboram tenham sido
definidos para esse caso o fator de poteˆncia total e o fator de distorc¸a˜o harmoˆnica das tenso˜es. Nada foi falado sobre sistemas
desequilibrados, onde podem existir fluxos de corrente e de poteˆncia no neutro.
O estudo da poteˆncia ele´trica em sistemas com tenso˜es na˜o senoidais pode revelar-se bastante complicado. Se os sistemas
ele´tricos forem desequilibrados, seja pela presenc¸a de correntes de neutro, pela presenc¸a de tenso˜es desequilibradas, ou de
ambos, o estudo da poteˆncia ele´trica pode tornar-se ainda mais difı´cil.
Em [7] e´ apresentada a teoria das poteˆncias instantaˆneas, tambe´m conhecida como teoria pq, onde sa˜o introduzidos novos
conceitos de poteˆncia ele´trica. Essa teoria permite analisar poteˆncias ele´tricas instantaˆneas em sistemas trifa´sicos com ou
sem neutro, em sistemas equilibrados ou na˜o. Embora na˜o se possa dizer que os conceitos introduzidos em [7] ja´ esta˜o
consolidados e sa˜o incondicionalmente aceitos pela comunidade cientı´fica, a teoria pq serve para os propo´sitos deste trabalho,
1A definic¸a˜o de (2.23) e´ geral e vale para quaisquer tipos de tenso˜es e correntes com valores me´dios nulos. As equac¸o˜es (2.12), (2.19), (2.20) e (2.22) sa˜o
casos particulares.
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cujo objetivo principal e´ efetuar a compensac¸a˜o de correntes harmoˆnicas, reativas e de sequ¨eˆncia zero presentes em sistemas
trifa´sicas com neutro.
Algumas modificac¸o˜es sobre a teoria pq sugeridas em [9, 10] suscitaram o estabelecimento de uma teoria pq modificada.
Pore´m, como se afirma em [15], na˜o ha´ diferenc¸as significativas entre as teorias de [7] e de [9, 10], sendo ambas aplica´veis a
sistemas trifa´sicos com ou sem neutro. Uma discussa˜o bastante completa sobre a teoria das poteˆncias instantaˆneas e sobre as
modificac¸o˜es sugeridas em [9, 10] encontra-se em [15]. Em [14] encontra-se uma comparac¸a˜o entre a teoria proposta em [7]
e os conceitos convencionais de poteˆncia encontrados na sec¸a˜o anterior.
O desenvolvimento da teoria das poteˆncias instantaˆneas pode ser feito com tenso˜es e correntes expressas no sistema
estaciona´rio de coordenadas αβ0. As transformac¸o˜es invariantes em poteˆncia abc ↔ αβ0, que se aplicam a tenso˜es e a
correntes do sistema trifa´sico, podem se encontradas no apeˆndice A.
A transformac¸a˜o de grandezas trifa´sicas para o sistema αβ0 tem como vantagem, no caso de sistemas desequilibrados,
o desacoplamento dos componentes de sequ¨eˆncias positiva e negativa (expressos em varia´veis αβ) e dos componentes de
sequ¨eˆncia zero. Do ponto de vista estritamente teo´rico, entretanto, o desenvolvimento da teoria de poteˆncias instantaˆneas
poderia realizar-se com varia´veis trifa´sicas, ou seja, expressas no sistema abc.
2.2.1 Sistemas equilibrados (sem componentes de sequ¨eˆncia zero)
Em [7] definem-se a poteˆncia real instantaˆnea p e a poteˆncia imagina´ria instantaˆnea q, dadas por (2.26) e (2.27). Sendo
invariantes em poteˆncia as transformac¸o˜es abc ↔ αβ0, a poteˆncia p da equac¸a˜o (2.26) corresponde a` poteˆncia instantaˆnea
trifa´sica definida em (2.8). Evidentemente a unidade de p e´ o watt (W). A poteˆncia imagina´ria q, por sua vez, na˜o encontra
semelhante nos conceitos convencionais de poteˆncia. A unidade de q sugerida em [7] e´ o volt-ampe`re imagina´rio (VAi). Essa
poteˆncia imagina´ria na˜o possui significado fı´sico, pois corresponde ao produto de tenso˜es e correntes pertencentes a fases
distintas, e serve apenas como meio para calcular poteˆncias e correntes instantaˆneas reativas, como ficara´ claro a seguir.
p = vαiα + vβiβ = pα + pβ (2.26)
q = vαiβ − vβiα (2.27)
As definic¸o˜es (2.26) e (2.27) podem ser explicadas atrave´s do produto escalar ~v ·~i e do produto vetorial ~v×~i de tenso˜es e
correntes, com os vetores ~v e~i dados por (2.28) e (2.29). O produto escalar ~v ·~i produz um vetor de poteˆncia real contido no

































































Da equac¸a˜o (2.31) verifica-se que as correntes iα e iβ podem ser decompostas em componentes ativos (ipα e ipβ), que
dependendem da poteˆncia real p, e componentes reativos (iqα e iqβ), que dependem da poteˆncia imagina´ria q. Os componentes










































As equac¸o˜es (2.26) e (2.36) resultam em (2.37).
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A equac¸a˜o (2.37) mostra que a poteˆncia real instantaˆnea trifa´sica p num sistema trifa´sico equilibrado pode ser decomposta
em duas parcelas ativas (ppα e ppβ) que dependem da poteˆncia real p e duas parcelas reativas (pqα e pqβ) que dependem da
poteˆncia imagina´ria q. Em qualquer instante de tempo as parcelas dependentes de q se anulam, portanto a poteˆncia real
instantaˆnea p e´ composta apenas de poteˆncia ativa, ou seja, poteˆncia que flui entre a fonte e a carga. As parcelas pqα e pqβ
denominam-se reativas por analogia com a teoria convencional, onde a soma das poteˆncias reativas trifa´sicas e´ nula.
As parcelas reativas (dependentes de q) existem independentemente nos eixos α e β mas sua soma instantaˆnea e´ nula. As
poteˆncias reativas pqα e p
q
β correspondem a`s parcelas II das poteˆncias (2.4) no sistema trifa´sico abc, considerando o caso com
tenso˜es e correntes senoidais. As correntes ipα e i
p
β sa˜o denominadas ativas porque dependem unicamente da poteˆncia real p,
que por sua vez corresponde a` poteˆncia ativa instantaˆnea do sistema ele´trico. As correntes iqα e i
q
β sa˜o denominadas reativas
porque dependem da poteˆncia imagina´ria q, que por sua vez esta´ associada a`s poteˆncias reativas instantaˆneas (cuja soma e´
sempre nula).
´E interessante ressaltar que, embora na˜o possua significado fı´sico, a poteˆncia imagina´ria q e´ usada nos ca´lculos das
poteˆncias reativas (pqα e pqβ) e das correntes reativas (iqα e iqβ). Fica evidente enta˜o que existe correspondeˆncia entre os termos
“imagina´rio” e “reativo”, embora essas duas denominac¸o˜es possuam significados distintos. Adiante, quando forem estudados
os me´todos de compensac¸a˜o de correntes, sera´ mostrado que a compensac¸a˜o da poteˆncia imagina´ria corresponde a` eliminac¸a˜o
das correntes reativas do sistema, ou vice-versa.
A poteˆncia instantaˆnea real p, que possui significado fı´sico (como se sabe, essa e´ a poteˆncia instantaˆnea trifa´sica), entra
no ca´lculo das correntes ativas. Analogamente, fica claro que existe correspondeˆncia entre os termos “real” e “ativo”, embora
essas denominac¸o˜es sejam usadas para finalidades distintas. A poteˆncia real instantaˆnea p e´ constituı´da pelas poteˆncias ativa
instantaˆnea do eixo α (ppα) e do eixo β (ppβ) e pelas poteˆncias reativas do eixo α (pqα) e do eixo β (pqβ), sendo nula a soma
alge´brica instantaˆnea dessas u´ltimas duas. Dessa forma a poteˆncia real instantaˆnea p e´ na realidade composta apenas pela
soma das duas poteˆncias ativas instantaˆneas ppα e p
p
β , podendo receber tambe´m o nome de poteˆncia ativa instantaˆnea.
Equivaleˆncia da teoria pq com os conceitos convencionais: sistema equilibrado com cargas lineares
Como exemplo de utilizac¸a˜o e como meio de comparar a teoria pq com os conceitos convencionais de poteˆncia seja
considerada uma fonte ele´trica com tenso˜es perfeitamente senoidais e equilibradas alimentando uma carga linear balanceada.
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Figura 2.7: Corrente ia, corrente ipa, corrente iqa e tensa˜o va.
As tenso˜es teˆm a forma (2.1) e as cargas lineares originam correntes da forma (2.2). Tenso˜es e correntes teˆm valor eficaz igual
a 1 pu e aˆngulo ϕ1 = −π/3. A figura 2.7 ilustra a corrente ia e seus componentes ipa e iqa nesse circuito. A figura 2.8 ilustra
as poteˆncias pqα e p
q
β para as mesmas condic¸o˜es da figura 2.7. A figura 2.9 ilustra as poteˆncias ppα e p
p
β e o valor instantaˆneo
da soma ppα + p
p
β , que e´ igual a P3φ.
Sendo o sistema perfeitamente equilibrado e com tenso˜es e correntes senoidais, encontram-se as equivaleˆncias (2.38) e
(2.39) entre a teoria pq de poteˆncias instantaˆneas e a teoria convencional para sistemas em regime permanente [14]. P e Q
sa˜o as poteˆncias monofa´sicas para um sistema em regime permanente definidas em (2.5) e (2.6). P3φ e Q3φ sa˜o as poteˆncias
trifa´sicas definidas em (2.8) e (2.9).




β = 3P = P3φ (2.38)
q = vαiβ − vβiα = 3Q = Q3φ (2.39)
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Figura 2.8: Poteˆncias instantaˆneas pqα e p
q
β .



















Figura 2.9: Poteˆncias instantaˆneas ppα e p
p
β .
Equivaleˆncia da teoria pq com os conceitos convencionais: sistema equilibrado (sem sequ¨eˆncia zero) com cargas na˜o
lineares
Agora seja considerado um sistema onde a fonte ele´trica, com tenso˜es perfeitamente senoidais da forma (2.1), alimenta o
retificador trifa´sico na˜o controlado visto na figura 2.10. As tenso˜es do circuito teˆm valor eficaz igual a 1 pu. As treˆs correntes
ia, ib e ic originadas pela carga na˜o linear sa˜o vistas na figura 2.11.






Figura 2.10: Retificador trifa´sico na˜o controlado com carga resistiva.
















Figura 2.11: Correntes ia, ib e ic.








Figura 2.12: Poteˆncia instantaˆnea p e seu valor me´dio p¯.
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Figura 2.13: Poteˆncia instantaˆnea q e seu valor me´dio q¯.
oscilante que possui um valor me´dio p¯ na˜o nulo. Isso sugere a decomposic¸a˜o de p em duas parcelas, como mostra a
equac¸a˜o (2.40), que divide a poteˆncia p em uma parte oscilante p˜ com valor me´dio nulo e uma parte p¯ de valor contante.
A poteˆncia constante p¯ esta´ associada a`s correntes na frequ¨eˆncia fundamental, enquanto a poteˆncia p˜ corresponde a`s correntes
harmoˆnicas do sistema.
p = p¯+ p˜ (2.40)
A poteˆncia imagina´ria instantaˆnea q tambe´m pode ser decomposta em duas partes, uma parcela contı´nua q¯ (que no caso
aqui estudado tem valor nulo) e uma parceloa q˜ oscilante, como mostram a equac¸a˜o (2.41) e a figura 2.13.
q = q¯ + q˜ (2.41)
A separac¸a˜o das poteˆncias p e q nos seus componentes fundamentais (p¯ e q¯) e nos seus componentes harmoˆnicos (p˜ e q˜)
traz a` tona a divisa˜o de poteˆncias feita em (2.18) e confirma a divisa˜o da poteˆncia harmoˆnica em componentes ativos e reativos
sugerida em [11]. Segundo [14] e´ possı´vel escrever (2.42), em que H e´ a poteˆncia harmoˆnica definida em (2.18) e P˜ e Q˜ sa˜o
os valores eficazes de p˜ e q˜
H =
√
P˜ 2 + Q˜2 (2.42)
Segundo a equac¸a˜o (2.37) a poteˆncia instantaˆnea p e´ composta por quatro componentes (ppα, ppβ , pqα e pqβ). Sabe-se que pqα
e pqβ sa˜o as poteˆncias reais reativas e sua soma instantaˆnea e´ nula. As poteˆncias reais reativas sa˜o mostradas nas figuras 2.14 e
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Figura 2.14: Poteˆncia reativa pqα.
2.15. Os componentes ppα e p
p
β sa˜o as poteˆncias reais ativas (vistas na figura 2.16) cuja soma e´ a poteˆncia real instantaˆnea p.













































Na figura 2.17 encontra-se a corrente de fase ipa, das equac¸o˜es (2.43) e (2.44). Como pode ser visto na figura 2.17, a
corrente ipa divide-se em ip¯a (componente associado a` poteˆncia p¯) e ip˜a (componente associado a` poteˆncia p˜). O componente ip¯a
e´ a corrente ativa na frequ¨eˆncia fundamental, em fase com a tensa˜o va. O componente ip˜a, por outro lado, e´ composto pelas
correntes harmoˆnicas ativas da fase a.
Na figura 2.18 encontra-se a corrente de fase iqa, das equac¸o˜es (2.43) e (2.44). Essa corrente possui apenas componente
harmoˆnico (associado a` poteˆncia q˜). O componente fundamental (associado a` poteˆncia q¯) tem valor nulo porque as correntes
do circuito esta˜o em fase com as tenso˜es (o que se explica pelo fato de na˜o haver elementos indutivos ou capacitivos na carga
alimentada pelo retificador da figura 2.10).
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Figura 2.15: Poteˆncia reativa pqβ .












































Figura 2.17: Correntes ipa, ip¯a e ip˜a






















Figura 2.18: Correntes iqa, iq¯a e iq˜a
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2.2.2 Sistemas com componentes de sequ¨eˆncia zero
De acordo com [7] quando o sistema possui um condutor neutro e as tenso˜es e correntes sa˜o distorcidas existe a poteˆncia
p0, que e´ a poteˆncia instantaˆnea associada aos componentes de sequ¨eˆncia zero. Os componentes de sequ¨eˆncias positiva e
negativa, segundo [16], na˜o teˆm influeˆncia sobre p0. Pode-se definir a poteˆncia p0 de acordo com a equac¸a˜o (2.45).
p0 = v0 i0 (2.45)
As equac¸o˜es de poteˆncias instantaˆneas apresentadas anteriormente podem ser reescritas com a inclusa˜o de tenso˜es, cor-



























A poteˆncia instantaˆnea trifa´sica, que agora possui um componente de sequ¨eˆncia zero, pode ser rescrita de acordo com as
equac¸o˜es (2.48) e (2.49), onde p3φ e´ a poteˆncia trifa´sica instantaˆnea total.
p3φ = vaia + vbib + vcic = vαiα + vβiβ + v0i0 (2.48)
p3φ = pα + pβ + p0 = p+ p0 (2.49)
A poteˆncia p0 pode ser dividida em uma parte contı´nua e uma parte oscilato´ria, como mostra a equac¸a˜o (2.50).
p0 = p¯0 + p˜0 (2.50)
A poteˆncia instantaˆnea p0 e´ ativa, ou seja, na˜o possui parcela reativa (diferentemente da poteˆncia real p), pois somente
componentes de sequ¨eˆncias positiva e negativa produzem poteˆncia reativa, de acordo com [14]. A parcela oscilante p˜0 na˜o e´
caracterizada como poteˆncia reativa, embora represente uma oscilac¸a˜o de energia entre a fonte e a carga. Segundo as definic¸o˜es
encontradas em [7, 14], poteˆncias reativas sa˜o apenas aquelas cuja soma instantaˆnea e´ sempre nula.
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Nos sistemas trifa´sicos com neutro em que p0 6= 0 a poteˆncia p3φ da equac¸a˜o (2.49) representa a poteˆncia instantaˆnea total
que flui da fonte para a carga ou da carga para a fonte [16]. Nesses casos ha´ retorno de energia para a fonte pois e´ impossı´vel
existir p¯0 sem p˜0 [16]. Nos casos em que p0 = 0 a poteˆncia p3φ flui somente da fonte para a carga, pois a poteˆncia p˜0 inexiste.
Mesmo quando v0 = 0, ou seja, quando as tenso˜es da fonte na˜o sa˜o distorcidas, pode estar presente no circuito a corrente
i0. Nesse caso, pore´m, p0 = 0. Pode-se contudo assumir v0 = 0 sem qualquer prejuı´zo para as definic¸o˜es de poteˆncias
e correntes vistas anteriormente. Isso e´ possı´vel porque a teoria proposta em [7] trata os componentes de sequ¨eˆncia zero
independentemente dos componentes de sequ¨eˆncias positiva e negativa [15]. A inexisteˆncia de tenso˜es de sequ¨eˆncia zero
(v0 = 0) traz implicac¸o˜es somente para a equac¸a˜o (2.47), que se torna impossı´vel. Todavia sabe-se que mesmo com v0 = 0
e p0 = 0 pode haver corrente i0, que corresponde a` corrente que circula no neutro do sitema devido ao desequilı´brio de fases
das correntes de carga.
2.3 Teoria pq modificada
Em [9, 10] e´ apresentada a teoria pq modificada, por vezes tambe´m denomidada teoria pq generalizada. A diferenc¸a
fundamental entre a teoria pq original e a teoria modificada reside nas relac¸o˜es entre tenso˜es, correntes e poteˆncias. Os
trabalhos [15, 17, 18] discutem as semelhanc¸as e diferenc¸as entre essas duas teorias.
A teoria pq modificada, discutida em [9,10], define novas poteˆncias instantaˆneas, aparentemente numa tentativa de resolver
o problema da equac¸a˜o (2.47) quando v0 = 0. Em [9, 10, 15] encontram-se as equac¸o˜es de correntes instantaˆneas (2.51) -
(2.53), que substitutem as correntes das equac¸o˜es (2.32) - (2.35) e (2.47) e dividem a corrente i0 em uma parcela ativa ip0 e












v02 + vα2 + vβ2














v02 + vα2 + vβ2














v02 + vα2 + vβ2































´E possı´vel escrever a equac¸a˜o (2.55), ana´loga a` equac¸a˜o da poteˆncia real instantaˆnea da teoria pq original. A poteˆncia
instantaˆnea real pαβ0 depende apenas de correntes ativas, visto que as poteˆncias instantaˆneas associadas a`s correntes reativas
anulam-se, como mostra (2.56).












β = 0 (2.56)
No que diz respeito ao conceito de poteˆncia instantaˆnea reativa utilizado anteriormente (poteˆncias reativas sa˜o aquelas
que se anulam quando somadas) as definic¸o˜es de poteˆncias e correntes, bem como as equac¸o˜es (2.55) e (2.56), da teoria pq
modificada sa˜o consistentes.
As correntes das equac¸o˜es (2.32) - (2.35) e (2.47) sa˜o equivalentes a`s das equac¸o˜es (2.51) - (2.53) sob certas condic¸o˜es.
A principal caracterı´stica da teoria pq modificada, que adve´m da definic¸a˜o das poteˆncias ele´tricas da equac¸a˜o (2.54), e´ sua
capacidade de dividir a corrente i0 em uma parcela ativa ip0 e uma parcela reativa i
q
0
, como visto na equac¸a˜o (2.51).
Quando se tem v0 6= 0 e i0 6= 0 valem as relac¸o˜es (2.57) - (2.60) entre as poteˆncias das teorias original e modificada [15].
Nesse caso as duas teorias sa˜o distintas, pois produzem correntes de compensac¸a˜o diferentes. Na simulac¸a˜o 4, encontrada no
pro´ximo capı´tulo, sera´ mostrado que a teoria pq modificada sob as condic¸o˜es v0 6= 0 e i0 6= 0 impossibilita a compensac¸a˜o da













+ v2α + v
2
β
(vβqα − vαqβ) (2.57)





+ v2α + v
2
β
) pαβ0 − v0
v2
0
+ v2α + v
2
β
(vβqα − vαqβ) (2.58)
q = q0 (2.59)
p0 + p = pαβ0 (2.60)
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Quando se tem v0 = 0 e i0 = 0 valem as relac¸o˜es (2.61) e (2.62) entre as poteˆncias das teorias original e modificada [15],
com qα = qβ = 0. Dessas relac¸o˜es resulta que as duas teorias sa˜o ideˆnticas quando na˜o existem componentes de sequeˆncia






β definidas nas equac¸o˜es (2.32) - (2.35) e (2.52) e (2.53) sa˜o
ideˆnticas.
p = pαβ0 (2.61)
q = q0 (2.62)
Quando v0 = 0 e i0 6= 0 na˜o existe poteˆncia de sequ¨eˆncia zero no sistema, pore´m a corrente de sequ¨eˆncia zero esta´
presente devido a` existeˆncia de corrente de neutro. Nesse caso obte´m-se, a partir da equac¸a˜o (2.51), i0 = iq0. Isso significa
que a corrente de sequ¨eˆncia zero e´ unicamente reativa e na˜o possui parcela ativa (isso parece aceita´vel, pois sendo v0 = 0 na˜o
ha´ fluxo de poteˆncia entre a fonte e a carga). Nesse caso as relac¸o˜es (2.61) e (2.62) sa˜o novamente va´lidas, sendo ideˆnticas
as duas teorias no que diz respeito a`s poteˆncias instantaˆneas e a`s correntes ativas e reativas (ipα, ipβ , iqα e iqβ). As duas teorias
diferem apenas na maneira de lidar com a corrente de sequ¨eˆncia zero i0 mas, como sera´ visto na simulac¸a˜o 5, no pro´ximo
capı´tulo, do ponto de vista de compensac¸a˜o de correntes as duas teorias sa˜o equivalentes com v0 = 0 e i0 6= 0.
Na situac¸a˜o em que v0 6= 0 e i0 = 0 tambe´m na˜o existe poteˆncia de sequ¨eˆncia zero (ou seja, v0i0 = 0), pore´m a teoria
modificada a partir da equac¸a˜o (2.54) fornece poteˆncias pαβ0, q0, qα e qβ a partir das quais, com as condic¸o˜es v0 6= 0 e i0 = 0,





podem ser individualmente determinados de acordo com a equac¸a˜o (2.64). Disso, entretanto, na˜o adve´m qualquer
benefı´cio, pois, como afirma [15], e´ impossı´vel controlar independentemente os componentes ativo e reativo da corrente de
sequ¨eˆncia zero. Ademais, na˜o ha´ qualquer interesse, no caso de v0 6= 0 e i0 = 0, na aplicac¸a˜o da teoria pq modificada, visto
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Como foi visto no capı´tulo introduto´rio deste trabalho, um dos blocos que compo˜em o filtro ativo paralelo e´ o compensador
de correntes. Esse compensador e´ responsa´vel por determinar as correntes de compensac¸a˜o necessa´rias para eliminar correntes
harmoˆnicas, correntes reativas e correntes de sequ¨eˆncia zero do sistema ele´trico, conforme o tipo de compensac¸a˜o desejado.
A escolha do me´todo de compensac¸a˜o de correntes e´ uma das principais tarefas no projeto de um filtro ativo paralelo.
Neste capı´tulo sa˜o estudados apenas alguns me´todos de compensac¸a˜o de correntes, pois estudos e comparac¸o˜es envolvendo
todos os me´todos existentes esta˜o fora do escopo deste trabalho. Os me´todos baseados em teorias de poteˆncias instantaˆneas e
em transformac¸a˜o de coordenadas sa˜o ja´ bastante conhecidos na literatura te´cnica. O me´todo de compensac¸a˜o com neuroˆnios
adaptativos, u´ltimo assunto deste capı´tulo, e´ pouco conhecido e pouco explorado, tendo sido ate´ enta˜o utilizado apenas para
sistemas com treˆs fios em refereˆncias como [19–21].
3.1 Me´todo de compensac¸a˜o baseado na teoria pq
O me´todo de compensac¸a˜o de correntes baseado na teoria das poteˆncias instantaˆneas, ou teoria pq, e´ um dos mais ampla-
mente conhecidos. Em [7, 8, 22] encontram-se estudos sobre a compensac¸a˜o de correntes para sistemas equilibrados com treˆs
fios. Em [16, 23] encontram-se estudos aplicados a sistemas desequilibrados com quatro fios.
O capı´tulo anterior mostrou que as poteˆncias real p, imagina´ria q e de sequ¨eˆncia zero p0, definidas nas equac¸o˜es (2.26),
(2.27) e (2.45), sa˜o constituı´das de componentes contı´nuos (p¯, q¯ e p¯0) e componentes oscilato´rios (p˜, q˜ e p˜0). Essa separac¸a˜o
em componentes e´ mostrada nas equac¸o˜es (2.40), (2.41) e (2.50).
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As equac¸o˜es (2.32) - (2.35) e (2.47) mostram que as correntes do sistema ele´trico podem ser separadas em componentes
ativos, reativos e de sequ¨eˆncia zero. Os componentes ativos dependem diretamente da poteˆncia instantaˆnea real p. Os compo-
nentes reativos dependem da poteˆncia instantaˆnea imagina´ria q. Os componentes de sequ¨eˆncia zero dependem da poteˆncia de
sequ¨eˆncia zero p0. Cada componente ativo e reativo pode ainda ser dividido em uma parte fundamental (associada a` parcela
contı´nua da poteˆncia, p¯ ou q¯) e uma parte harmoˆnica (associada a` parcela oscilato´ria da poteˆncia, p˜ ou q˜), como sugerem as
figuras 2.17 e 2.18.
Por meio de um filtro ativo paralelo com quatro fios, como aquele visto na figura 1.1, e´ possı´vel compensar correntes ativas
harmoˆnicas, correntes reativas (harmoˆnicas e fundamentais) e correntes de sequ¨eˆncia zero originadas em sistemas ele´tricos
com quatro fios por cargas na˜o lineares desequilibradas. De acordo com o tipo de compensac¸a˜o desejado podem-se eliminar
todas essas correntes ou apenas algumas delas.
A determinac¸a˜o das correntes de compensac¸a˜o requer o ca´lculo das poteˆncias instantaˆneas pL, qL e pL0 , que sa˜o as
poteˆncias desenvolvidas pela carga do sistema ele´trico. O ca´lculo das poteˆncias e´ feito atrave´s da equac¸a˜o (2.46), reproduzida






















As separac¸o˜es das parcelas oscilato´rias e contı´nuas das poteˆncias pL e qL mostradas nas equac¸o˜es (3.2) - (3.4) podem
ser realizadas por meio de filtros passa-baixas, como mostra a figura 3.1. A frequ¨eˆncia de corte dos filtros deve estar abaixo
da frequ¨eˆncia fundamental para que os componentes harmoˆnicos sejam separados dos componentes fundamentais. Filtros
passa-baixas sa˜o preferidos aos passa-altas por apresentarem pouca ou nenhuma defasagem angular nas baixas frequ¨eˆncias.
pL = p¯L + p˜L (3.2)
qL = q¯L + q˜L (3.3)
pL0 = p¯L0 + p˜L0 (3.4)
As correntes de compensac¸a˜o de um filtro ativo trifa´sico com quatro fios podem ser calculadas pelas equac¸o˜es (3.5) - (3.7),


































As poteˆncias de compensac¸a˜o pC , qC e pC0 empregadas nas equac¸o˜es (3.5) - (3.7) podem ser calculadas de acordo com a
estrate´gia de compensac¸a˜o desejada. Se o filtro ativo for utilizado apenas para corrigir desequilı´brios do sistema ele´trico e para
compensar poteˆncia reativa, ou seja, apenas para compensar a corrente de sequ¨eˆncia zero (corrente de neutro) e as correntes
reativas instantaˆneas, pode ser adotada a estrate´gia definida pelas equac¸o˜es (3.8) - (3.10), segundo [15].
pC0 = pL0 (3.8)
pC = −pL0 (3.9)
qC = qL (3.10)
A equac¸a˜o (3.8) faz com que o filtro ativo elimine o fluxo de poteˆncia de sequ¨eˆncia zero na fonte ele´trica. Isso elimina a
corrente de neutro e torna equilibrado o sistema visto pela fonte. A equac¸a˜o (3.9) impo˜e pC +pC0 = 0, o que indica que o fluxo
de poteˆncia real instantaˆnea do filtro ativo e´ sempre nulo; em outras palavras, o filtro ativo processa apenas poteˆncia imagina´ria
(associada a`s correntes instantaˆneas reativas). A equac¸a˜o (3.10) faz com que toda a poteˆncia imagina´ria (e consequ¨entemente
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a poteˆncia reativa) da fonte seja compensada. Essa compensac¸a˜o na˜o requer capacitores de armazenamento porque a soma das
poteˆncias instantaˆneas reativas pqα e p
q
β e´ sempre nula - vide equac¸a˜o (2.37). Isso permite que o filtro opere sem capacitores
para armazenamento de energia [15].
Se o filtro ativo for utilizado para compensar as poteˆncias real harmoˆnica, imagina´ria (incluindo os componentes funda-
mental e harmoˆnicos) e de sequ¨eˆncia zero, deixando na fonte apenas o fluxo de poteˆncia ativa fundamental, pode ser adotada
a estrate´gia definida pelas equac¸o˜es (3.11) - (3.13).
pC0 = pL0 (3.11)
pC = p˜L − p¯L0 (3.12)
qC = qL (3.13)
A equac¸a˜o (3.11) forc¸a a compensac¸a˜o de toda a poteˆncia de sequ¨eˆncia zero na fonte ele´trica. A equac¸a˜o (3.12) faz com
que o filtro ativo compense a poteˆncia harmoˆnica p˜L, eliminando o fluxo de poteˆncia harmoˆnica da fonte, e retire da fonte a
poteˆncia ativa constante p¯L0 necessa´ria para o balanc¸o de energia dentro do filtro ativo [23]. Nesse caso, por haver fluxo de
poteˆncia ativa no filtro, requer-se o uso de uma fonte de energia para a realizac¸a˜o da compensac¸a˜o. Mas como o valor me´dio
de p˜L e´ nulo, basta que sejam empregados capacitores de armazenamento, sem a necessidade de uma fonte ativa de energia -
esse assunto e´ discutido nos trabalhos [16, 23].
Independentemente da estrate´gia de compensac¸a˜o adotada componentes de sequ¨eˆncia zero podem estar presentes ou na˜o
no sistema ele´trico. Quando v0 = 0 tem-se pL0 = 0, pore´m pode-se ainda ter iL0 6= 0. Nesse caso a equac¸a˜o (2.47) e´
impossı´vel. Todavia, independentemente do valor de v0, as equac¸o˜es (3.5) e (3.6) teˆm existeˆncia garantida e a equac¸a˜o (3.7)








A equac¸a˜o (3.14) mostra que a corrente de sequ¨eˆncia zero da carga iL0 existe independentemente do valor de pL0 , fato
que se comprova na pra´tica. Naturalmente, mesmo com v0 = 0 e pL0 = 0, sempre e´ possı´vel existir corrente de neutro no
sistema, bastando que a carga esteja desequilibrada.
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3.1.1 Simulac¸o˜es
A seguir sa˜o apresentados resultados de simulac¸o˜es com um filtro ativo baseado na teoria pq. A primeira simulac¸a˜o,
baseada nas equac¸o˜es (3.8) - (3.10), realiza a compensac¸a˜o das poteˆncias imagina´ria qL e de sequ¨eˆncia zero pL0 . As duas
outras simulac¸o˜es, baseadas nas equac¸o˜es (3.11) - (3.13), realizam a compensac¸a˜o das poteˆncias real harmoˆnica p˜L, imagina´ria
qL e de sequ¨eˆncia zero pL0 .
Esta e as demais simulac¸o˜es deste capı´tulo, cujos resultados sa˜o mostrados nas pro´ximas sec¸o˜es, foram realizadas com o
mo´dulo Simulink do software Matlab 6.5. O esquema geral do filtro ativo simulado encontra-se na figura 3.2, onde uma fonte
trifa´sica com neutro alimenta uma carga na˜o linear. A carga utilizada pode ser vista na figura 3.3, onde R1 = R2 = 10Ω e
R3 = 50Ω. Nos modelos simulados sa˜o desprezadas as impedaˆncias da fonte e das linhas. Os indutores de acoplamento das
fases (La, Lb e Lc) teˆm indutaˆncias de 2mH. O inversor de poteˆncia e´ alimentado com tensa˜o contı´nua VDC = VC1 + VC2 =
300V .
Todas as simulac¸o˜es foram realizadas com um sistema de filtro ativo completo modelado no Simulink. No modelo simu-
lado empregou-se o me´todo de controle de correntes com modulac¸a˜o vetorial tridimensional e com reguladores proporcionais
e integrais. O controlador de correntes, que sera´ analisado em detalhes no pro´ximo capı´tulo, encontra-se esquematizado na
figura 3.4. Os reguladores foram ajustados com kp = 0, 769 e ki = 2638, 406. Nestas simulac¸o˜es na˜o e´ considerado o
problema do controle das tenso˜es dos capacitores, assunto que sera´ abordado no capı´tulo que trata do controle de correntes.
Sa˜o consideradas constantes as tenso˜es dos capacitores do barramento de tensa˜o contı´nua pois o interesse deste capı´tulo e´
unicamente estudar o desempenho dos me´todos de compensac¸a˜o de correntes.
Simulac¸a˜o 1: Compensac¸a˜o da poteˆncia imagina´ria qL e da poteˆncia de sequ¨eˆncia zero pL0 com tenso˜es distorcidas na
fonte
Nesta simulac¸a˜o o filtro ativo realiza a compensac¸a˜o das poteˆncias imagina´ria (qL = q¯L + q˜L) e de sequ¨eˆncia zero
(pL0 = p¯L0 + p˜L0). As correntes de compensac¸a˜o iCα e iCβ sa˜o determinadas pela substituic¸a˜o das equac¸o˜es (3.9) e (3.10)
nas equac¸o˜es (3.5) e (3.6). A corrente de compensac¸a˜o iC0 e´ determinada pela equac¸a˜o (3.14). O esquema do compensador
de correntes (usado para determinar as correntes de compensaa˜o) usado nesta simulac¸a˜o e´ mostrado na figura 3.5. As tenso˜es
da fonte utilizadas na simulac¸a˜o, mostradas na figura 3.6, teˆm as seguintes composic¸o˜es (em valores de pico): 100V (60Hz) e
5V (300Hz) na fase a, 80V (60Hz) e 4V (300Hz) na fase b, 100V (60Hz) e 3V (300Hz) na fase c.
Foi simulado o caso em que v0 6= 0 (pois as tenso˜es sa˜o desequilibradas e apresentam distorc¸o˜es), pore´m a compensac¸a˜o
da corrente de sequ¨eˆncia zero realiza-se igualmente com v0 = 0, sendo que a u´nica diferenc¸a entre essas duas situac¸o˜es
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Figura 3.5: Simulac¸a˜o 1 - determinac¸a˜o das correntes de compensac¸a˜o usando a teoria pq.
de compensac¸a˜o de sequ¨eˆncia zero e´ dada por (3.14), a corrente de neutro e´ compensada independentemente da existeˆncia ou
inexisteˆncia de poteˆncia de sequ¨eˆncia zero.
As figuras a seguir mostram os resultados da simulac¸a˜o. Na figura 3.7 pode-se ver que a carga desenvolve poteˆncias real
(pL = p¯L + p˜L), imagina´ria (qL = q¯L + q˜L) e de sequ¨eˆncia zero (pL0 = p¯L0 + p˜L0). A figura 3.8 mostra que o filtro ativo
compensa toda a poteˆncia de sequ¨eˆncia zero e toda a poteˆncia imagina´ria. A poteˆncia pL0 e´ compensada atrave´s da poteˆncia
pC retirada da fonte, de forma que a soma instantaˆnea pC0 + pC e´ sempre nula; isso significa que o filtro ativo pode operar
sem capacitores para armazenamento de energia, pois toda a energia usada na compensac¸a˜o e´ retirada da fonte na forma de
poteˆncia real, segundo [7]. A figura 3.9 mostra as poteˆncias resultantes; na fonte ele´trica resta apenas fluxo de poteˆncia real,
sendo completamente compensadas as poteˆncias imagina´ria e de sequ¨eˆncia zero.
A figura 3.10 mostra as correntes da carga distorcidas e desequilibradas, a figura 3.11 mostra as correntes de compensac¸a˜o
injetadas pelo filtro ativo e a figura 3.12 mostra as correntes compensadas da fonte. A existeˆncia de corrente de neutro na
carga evidencia o desequilı´bro entre as fases do sistema. A figura 3.12 mostra que o filtro ativo elimina a corrente de neutro
da fonte ele´trica, tornando o sistema equilibrado (a soma instantaˆnea das treˆs correntes de fase passa a ser nula).
A figura 3.13 mostra o que ocorre com a corrente de compensac¸a˜o e com a corrente da fonte da fase a durante os instantes
iniciais da simulac¸a˜o. Percebe-se que a compensac¸a˜o se estabelece imediatamente, pois na˜o sa˜o empregados filtros nos
sinais de poteˆncia. Num sistema real, entretanto, ocorreria alguma demora para o estabelecimento da compensac¸a˜o devido a`
dinaˆmica de carregamento dos capacitores do filtro ativo, que devem ter sua tensa˜o estabilizada (neste caso, VDC = 300V).
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Figura 3.6: Tenso˜es distorcidas da fonte.

















































Figura 3.7: Simulac¸a˜o 1 - poteˆncias da carga.
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Figura 3.8: Simulac¸a˜o 1 - poteˆncias do filtro ativo.
















































Figura 3.9: Simulac¸a˜o 1 - poteˆncias da fonte.
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Figura 3.10: Simulac¸a˜o 1 - correntes da carga.





























Figura 3.11: Simulac¸a˜o 1 - correntes de compensac¸a˜o do filtro ativo.
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Figura 3.12: Simulac¸a˜o 1 - correntes compensadas da fonte.
Embora a compensac¸a˜o estudada neste caso possa ser realizada sem o uso de capacitores, na pra´tica esses elementos sa˜o
necessa´rios para manter a tensa˜o do barramento do inversor, possibilitando a operac¸a˜o dos transistores. Em todas as simulac¸o˜es
deste capı´tulo os estados iniciais dos capacitores sa˜o previamente ajustados para que se tenha VDC = 300V em t = 0s .
Simulac¸a˜o 2: Compensac¸a˜o da poteˆncia imagina´ria qL, da poteˆncia real harmoˆnica p˜L e da poteˆncia de sequ¨eˆncia zero
pL0 com tenso˜es distorcidas na fonte
Nesta simulac¸a˜o o filtro ativo realiza a compensac¸a˜o das poteˆncias imagina´ria qL, real harmoˆnica p˜L e de sequ¨eˆncia zero
pL0 . As correntes de compensac¸a˜o iCα e iCβ sa˜o determinadas pela substituic¸a˜o das equac¸o˜es (3.12) e (3.13) nas equac¸o˜es
(3.5) e (3.6). A corrente de compensac¸a˜o iC0 e´ determinada pela equac¸a˜o (3.14). A figura 3.14 mostra o esquema do
compensador de correntes, onde sa˜o usados filtros passa-baixas de segunda ordem com frequ¨eˆncia de corte de 16Hz para a
separac¸a˜o das parcelas oscilato´rias das poteˆncias. As tenso˜es da fonte desta simulac¸a˜o sa˜o iguais a`s usadas na simulac¸a˜o
anterior, encontradas na figura 3.6.
A figura 3.15 mostra as poteˆncias da carga, a figura 3.16 mostra as poteˆncias do filtro ativo e a figura 3.17 mostra as
poteˆncias resultantes na fonte ele´trica. A figura 3.15 mostra que na carga esta˜o presentes as poteˆncias pL0 = p¯L0 + p˜L0 ,
qL = q¯L + q˜L e pL = p¯L + p˜L. A figura 3.17 mostra que o filtro ativo injeta no sistema as poteˆncias de compensac¸a˜o
pC0 = pL0 , qC = qL e pC = p˜L − p¯L0 . No ca´lculo de pC e´ necessa´rio subtrair p¯L0 para fazer com que o filtro ativo retire
da fonte a poteˆncia necessa´ria para compensar totalmente a poteˆncia pL0 apenas com o uso de capacitores no barramento de
tensa˜o contı´nua. Dessa forma a poteˆncia p¯L0 e´ compensada com energia retirada da fonte na forma de poteˆncia ativa constante
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Figura 3.14: Simulac¸a˜o 2 - determinac¸a˜o das correntes de compensac¸a˜o.
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Figura 3.15: Simulac¸a˜o 2 - poteˆncias da carga.
e a poteˆncia p˜L0 , por ter valor me´dio nulo, pode ser compensada com o armazenamento de energia nos capacitores.
Como resultado desta compensac¸a˜o obte´m-se na fonte ele´trica apenas fluxo constante de poteˆncia real, ou seja, a fonte
fornece poteˆncia ativa constante para o conjunto composto pela carga e pelo filtro ativo. A poteˆncia imagina´ria e´ totalmente
compensada, o que representa a eliminac¸a˜o das correntes reativas harmoˆnicas e das correntes reativas fundamentais da fonte.
A poteˆncia de sequ¨eˆncia zero e´ totalmente eliminada pois a corrente de neutro e´ compensada. A poteˆncia ativa da carga tem
apenas sua parte oscilato´ria compensada, o que resulta na eliminac¸a˜o das correntes ativas harmoˆnicas. A figura 3.17 ilustra o
resultado da compensac¸a˜o.
A figura 3.18 mostra as correntes da carga, a figura 3.19 mostra as correntes de compensac¸a˜o injetadas pelo filtro ativo e a
figura 3.20 mostra as correntes compensadas da fonte do sistema ele´trico. Na figura figura 3.20 veˆ-se que o filtro ativo elimina
a corrente de neutro da fonte mas na˜o elimina o conteu´do harmoˆnico das treˆs correntes de fase. O conteu´do harmoˆnico na˜o
e´ eliminado porque o algoritmo de compensac¸a˜o baseado na teoria pq elimina apenas o componente oscilato´rio do fluxo de
poteˆncia da fonte. A eliminac¸a˜o da poteˆncia oscilato´ria garante a compensac¸a˜o das correntes harmoˆnicas das treˆs fases apenas
nos casos em que as tenso˜es da fonte na˜o sa˜o distorcidas, ou seja, quando sa˜o perfeitamente senoidais e equilibradas.
A figura 3.21 mostra o que ocorre com a corrente de compensac¸a˜o e com a corrente da fonte da fase a durante os instantes
iniciais da simulac¸a˜o. Percebe-se que a compensac¸a˜o na˜o se estabelece imediatamente, pois na determinac¸a˜o das correntes
de compensac¸a˜o sa˜o empregados filtros passa-baixas que demoram alguns ciclos da frequ¨eˆncia fundamental para entrar em
regime estaciona´rio. Num sistema real ocorreria ainda alguma demora adicional para o estabelecimento da compensac¸a˜o
devido a` dinaˆmica de carregamento dos capacitores, como foi discutido na simulac¸a˜o anterior.
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Figura 3.16: Simulac¸a˜o 2 - poteˆncias do filtro ativo.
















































Figura 3.17: Simulac¸a˜o 2 - poteˆncias da fonte.
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Figura 3.18: Simulac¸a˜o 2 - correntes da carga.





























Figura 3.19: Simulac¸a˜o 2 - correntes de compensac¸a˜o do filtro ativo.
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Figura 3.20: Simulac¸a˜o 2 - correntes compensadas da fonte.



















Figura 3.21: Simulac¸a˜o 2 - correntes iSa e iCa nos instantes iniciais.
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Figura 3.22: Simulac¸a˜o 3 - tenso˜es senoidais da fonte.
Simulac¸a˜o 3: Compensac¸a˜o da poteˆncia imagina´ria qL, da poteˆncia real harmoˆnica p˜L e da corrente de sequ¨eˆncia zero
iL0 com tenso˜es na˜o distorcidas na fonte
Nesta simulac¸a˜o o filtro ativo realiza a compensac¸a˜o das poteˆncias imagina´ria qL e real harmoˆnica p˜L. As correntes de
compensac¸a˜o iCα e iCβ sa˜o determinadas pela substituic¸a˜o das equac¸o˜es (3.12) e (3.13) nas equac¸o˜es (3.5) e (3.6). A corrente
de compensac¸a˜o iC0 e´ determinada pela equac¸a˜o (3.14). O esquema de compensac¸a˜o de correntes e´ o mesmo encontrado
na figura 3.14. As tenso˜es utilizadas nesta simulac¸a˜o, mostradas na figura 3.22, sa˜o perfeitamente senoidais e equilibradas,
portanto na˜o ha´ poteˆncia de sequ¨eˆncia zero no sistema.
A figura 3.23 mostra que na carga esta˜o presentes apenas as poteˆncias real e imagina´ria, na˜o existe poteˆncia de sequ¨eˆncia
zero. A figura 3.24 mostra que o filtro ativo compensa toda a poteˆncia imagina´ria da carga e a parte oscilato´ria da poteˆncia
real. A figura 3.25 mostra o resultado da compensac¸a˜o. Na fonte do sistema ele´trico resta apenas fluxo de poteˆncia real
constante, correspondente a`s correntes ativas na frequ¨eˆncia fundamental. A eliminac¸a˜o da parcela oscilato´ria da poteˆncia real,
neste caso, corresponde a` eliminac¸a˜o das correntes ativas harmoˆnicas.
A figura 3.26 mostra as correntes da carga, que sa˜o bastante distorcidas e desequilibradas. A figura 3.27 mostra as correntes
de compensac¸a˜o injetadas pelo filtro ativo. A figura 3.28 mostra as correntes resultantes na fonte do sistema ele´trico, senoidais
e equilibradas. A figura 3.29 mostra como se comportam as correntes de compensac¸a˜o e da fonte da fase a durante os instantes
iniciais da simulac¸a˜o.
A figura 3.30 mostra o espectro de frequ¨eˆncias da corrente de carga iLa ate´ 5kHz. A figura 3.31 mostra o espectro de
frequ¨eˆncias da corrente de compensac¸a˜o iCa , onde apenas os componentes harmoˆnicos, exceto por um pequeno componente
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Figura 3.23: Simulac¸a˜o 3 - poteˆncias da carga.
















































Figura 3.24: Simulac¸a˜o 3 - poteˆncias do filtro ativo.
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Figura 3.25: Simulac¸a˜o 3 - poteˆncias da fonte.





























Figura 3.26: Simulac¸a˜o 3 - correntes da carga.
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Figura 3.27: Simulac¸a˜o 3 - correntes de compensac¸a˜o do filtro ativo.





























Figura 3.28: Simulac¸a˜o 3 - correntes compensadas da fonte.
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Figura 3.29: Simulac¸a˜o 3 - correntes iSa e iCa nos instantes iniciais.
Figura 3.30: Simulac¸a˜o 3 - espectro de frequ¨eˆncias de iLa .
fundamental (necessa´rio para balancear a fase a), esta˜o presentes. A figura 3.32 mostra o espectro da corrente compensada da
fonte iSa .
A distorc¸a˜o harmoˆnica total da corrente de carga, calculada de acordo com a definic¸a˜o (2.17), e´ de 16, 91%. Apo´s a
compensac¸a˜o obte´m-se na fonte uma corrente com DHT = 6, 68%.
´E interessante notar que se o esquema de compensac¸a˜o utilizado aqui fosse o da figura 3.33 seriam obtidos os resultados
mostrados acima (com correntes senoidais na fonte) mesmo na presenc¸a de tenso˜es distorcidas. Um sistema de PLL aplicado
a`s entradas de tensa˜o do compensador de correntes faz com que o processo de compensac¸a˜o seja efetuado como se as tenso˜es
do sistema ele´trico fossem senoidais. O sistema de PLL, que e´ descrito no apeˆndice B, fornece os sinais senoidais va1, vb1 e
vc1 sincronizados com os componentes fundamentais das treˆs tenso˜es de fase.
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Figura 3.31: Simulac¸a˜o 3 - espectro de frequ¨eˆncias de iCa .















































Figura 3.33: Simulac¸a˜o 3 - determinac¸a˜o das correntes de compensac¸a˜o com PLL.
3.2 Me´todo de compensac¸a˜o baseado na teoria pq modificada
A compensac¸a˜o baseada na teoria pq modificada, da maneira como apresentada em [9], na˜o produz resultados satisfato´rios.
Os autores de [9] mencionam a existeˆncia de falhas na compensac¸a˜o baseada nessa teoria, mas na˜o dizem como o problema
pode ser resolvido. Como foi dito antes, a teoria pq modificada redefine as poteˆncias real e imagina´ria. As poteˆncias de carga
real pL, imagina´ria qL e de sequ¨eˆncia zero pL0 da teoria pq original sa˜o agora substituı´das pelas poteˆncias de carga real pLαβ0

























As correntes de compensac¸a˜o podem ser calculadas com as equac¸o˜es (3.16) - (3.18), que teˆm origem nas equac¸o˜es (2.51) -
(2.53). Essas equac¸o˜es sa˜o sempre va´lidas, mesmo quando v0 = 0.
iC0 =
v0
v02 + vα2 + vβ2
pLαβ0 +
1
v02 + vα2 + vβ2




v02 + vα2 + vβ2
pLαβ0 +
1
v02 + vα2 + vβ2
(v0qLβ − vβqL0) (3.17)
iCβ =
vβ
v02 + vα2 + vβ2
pLαβ0 +
1
v02 + vα2 + vβ2
(vαqL0 − v0qLα) (3.18)
Segundo [15] a compensac¸a˜o somente das poteˆncias imagina´rias, de acordo com a estrate´gia original da teoria pq modifi-
cada, pode ser obtida com as restric¸o˜es impostas pelas equac¸o˜es (3.19) - (3.22).
pCαβ0 = 0 (3.19)
qC0 = qL0 (3.20)
qCα = qLα (3.21)
qCβ = qLβ (3.22)
De acordo com a equac¸a˜o (3.19) nenhuma poteˆncia real instantaˆnea e´ compensada, portanto o filtro ativo na˜o requer
capacitores de armazenamento de energia. E de acordo com as equac¸o˜es (3.20) - (3.22) todas as poteˆncias imagina´rias sa˜o
compensadas, incluindo a poteˆncia imagina´ria de sequ¨eˆncia zero. A corrente de compensac¸a˜o de sequ¨eˆncia zero iC0 da teoria
pq modificada obtida a partir da equac¸a˜o (3.16) com as restric¸o˜es (3.19) - (3.22) na˜o e´ capaz de eliminar totalmente a corrente
de sequ¨eˆncia zero da fonte do sistema ele´trico [15], pois essa corrente e´ diferente da corrente iL0 obtida com a equac¸a˜o (A.9),
que corresponde ao ca´lculo da corrente de sequ¨eˆncia zero.
Em [9] e´ proposta a compensac¸a˜o de harmoˆnicos e reativos com as restric¸o˜es das equac¸o˜es (3.23) - (3.26). A equac¸a˜o (3.23)
forc¸a o filtro ativo a compensar toda a poteˆncia ativa oscilante da fonte ele´trica. As demais equac¸o˜es forc¸am a compensac¸a˜o
das poteˆncias imagina´rias. Novamente e´ impossı´vel compensar a corrente de sequ¨eˆncia zero pois a corrente iC0 obtida com
a substituic¸a˜o das equac¸o˜es (3.23) - (3.26) em (3.16) e´ diferente da corrente iL0 . A compensac¸a˜o total de iL0 com a corrente
iC0 da equac¸a˜o (3.16) necessitaria da condic¸a˜o pCαβ0 = pLαβ0 , que corresponderia a` compensac¸a˜o de toda a poteˆncia ativa da
carga, o que e´ totalmente descabido.
pCαβ0 = p˜Lαβ0 (3.23)
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qC0 = qL0 (3.24)
qCα = qLα (3.25)
qCβ = qLβ (3.26)
3.2.1 Simulac¸o˜es
A seguir sa˜o apresentados resultados de duas simulac¸o˜es de um filtro ativo com a teoria pq modificada, usando a estrate´gia
de compensac¸a˜o apresentada em [9], baseada nas equac¸o˜es (3.23)-(3.26). O filtro ativo realiza a compensac¸a˜o das poteˆncias
imagina´rias qL0 , qLα e qLβ e da poteˆncia real harmoˆnica p˜Lαβ0 na situac¸a˜o em que v0 6= 0. A segunda simulac¸a˜o e´ baseada
nas mesmas equac¸o˜es e realiza a mesma compensac¸a˜o, pore´m com v0 = 0.
Simulac¸a˜o 4: Compensac¸a˜o da poteˆncia real harmoˆnica p˜Lαβ0 e das poteˆncias imagina´rias qL0 , qLα e qLβ com tenso˜es
distorcidas na fonte
Nesta primeira simulac¸a˜o o filtro realiza a compensac¸a˜o da poteˆncia real harmoˆnica p˜Lαβ0 e das poteˆncias imagina´rias qL0 ,
qLα e qLβ . O esquema do compensador de correntes e´ mostrado na figura 3.34. As tenso˜es do sistema ele´trico sa˜o ideˆnticas
a`quelas vistas na figura 3.6.
A figura 3.35 mostra as poteˆncias instantaˆneas da carga, a figura 3.36 mostra as poteˆncias instantaˆneas do filtro ativo e
a figura 3.37 mostra as poteˆncias instantaˆneas resultantes na fonte. Como se observa, a compensac¸a˜o realizada com o filtro
ativo consegue produzir um fluxo de poteˆncia real pSαβ0 constante na fonte, anulando as demais poteˆncias. Isso, no entanto,
na˜o garante a eliminac¸a˜o da corrente do neutro, como se veˆ a seguir.
A figura 3.38 mostra as correntes da carga, a figura 3.39 mostra as correntes de compensac¸a˜o injetadas pelo filtro ativo
e a figura 3.40 mostra as correntes resultantes na fonte ele´trica. Observa-se que a compensac¸a˜o com a teoria pq modificada
encontrada em [9] e´ incapaz de eliminar a corrente de neutro.
A figura 3.41 mostra o que ocorre com a corrente de compensac¸a˜o e com a corrente da fonte da fase a durante os instantes
iniciais da simulac¸a˜o. Comparando com os resultados das simulac¸o˜es anteriores, observa-se que o sistema agora demora mais
para entrar em regime permanente. Isso na˜o tem relac¸a˜o com a teoria empregada. A demora maior justifica-se pelo uso de um
filtro passa-baixas (no esquema da figura 3.34) com frequ¨eˆncia de corte de 6, 3Hz, muito menor do que a frequ¨eˆncia dos filtros




























































Figura 3.34: Simulac¸a˜o 4 - determinac¸a˜o das correntes de compensac¸a˜o.






























Figura 3.35: Simulac¸a˜o 4 - poteˆncias da carga.
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Figura 3.36: Simulac¸a˜o 4 - poteˆncias do filtro ativo.































Figura 3.37: Simulac¸a˜o 4 - poteˆncias da fonte.
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Figura 3.38: Simulac¸a˜o 4 - correntes de carga.





























Figura 3.39: Simulac¸a˜o 4 - correntes de compensac¸a˜o do filtro ativo.
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Figura 3.40: Simulac¸a˜o 4 - correntes compensadas da fonte.


















Figura 3.41: Simulac¸a˜o 4 - correntes iSa e iCa nos instantes iniciais.
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Figura 3.42: Simulac¸a˜o 5 - poteˆncias da carga.
frequ¨eˆncia de corte menor pode garantir uma compensac¸a˜o mais efetiva, seja com a teoria pq ou com a teoria pq modificada,
pois a separac¸a˜o dos componentes oscilato´rios e contı´nuos das poteˆncias e´ ta˜o melhor quanto menor a frequ¨eˆncia de corte dos
filtros empregados.
Simulac¸a˜o 5: Compensac¸a˜o da poteˆncia real harmoˆnica p˜Lαβ0 e das poteˆncias imagina´rias qL0 , qLα e qLβ com tenso˜es
na˜o distorcidas na fonte
Nesta nova simulac¸a˜o o filtro ativo realiza a compensac¸a˜o da poteˆncia real harmoˆnica p˜Lαβ0 e das poteˆncias imagina´rias
qL0 , qLα e qLβ . O esquema do compensador de correntes e´ o mesmo mostrado na figura 3.34. As tenso˜es do sistema nesta
simulac¸a˜o sa˜o perfeitamente senoidais e equilibradas, o que faz com que se tenha v0 = 0. As tenso˜es podem ser vistas na
figura 3.22.
A figura 3.42 mostra as poteˆncias instantaˆneas desenvolvidas pela carga, a figura 3.43 mostra as poteˆncias instantaˆneas do
filtro ativo e a figura 3.44 mostra as poteˆncias instantaˆneas resultantes na fonte. Como se observa, a compensac¸a˜o realizada
com o filtro ativo consegue produzir um fluxo de poteˆncia instantaˆnea real na fonte, anulando as demais poteˆncias, exatamente
como na simulac¸a˜o anterior. Nesse caso, pore´m, o filtro ativo consegue eliminar totalmente a corrente de neutro, como
mostrado a seguir. A figura 3.45 mostra as correntes trifa´sicas da carga, a figura 3.46 mostra as correntes de compensac¸a˜o
injetadas pelo filtro ativo e a figura 3.47 mostra as correntes resultantes na fonte ele´trica. Observa-se que a compensac¸a˜o com
a teoria pq modificada [9] e´ agora capaz de eliminar a corrente de neutro, pois com v0 = 0 as correntes de compensac¸a˜o da
teoria modificada sa˜o iguais a`s correntes da teoria original.
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Figura 3.43: Simulac¸a˜o 5 - poteˆncias do filtro ativo.






























Figura 3.44: Simulac¸a˜o 5 - poteˆncias da fonte.
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Figura 3.45: Simulac¸a˜o 5 - correntes de carga.





























Figura 3.46: Simulac¸a˜o 5 - correntes de compensac¸a˜o do filtro ativo.
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Figura 3.47: Simulac¸a˜o 5 - correntes compensadas da fonte.
A figura 3.41 mostra o que ocorre com a corrente de compensac¸a˜o e com a corrente da fonte da fase a durante os ins-
tantes iniciais da simulac¸a˜o. Desta vez e´ utilizado um filtro passa-baixas com frequ¨eˆncia de corte de 16Hz. Observa-se pela
comparac¸a˜o da figura 3.48 com a figura 3.41 que a resposta do sistema e´ mais ra´pida do que no caso anterior. Isso se justifica,
de acordo com o que ja´ foi comentado, pelo uso de um filtro passa-baixas com frequ¨eˆncia de corte mais elevada.


















Figura 3.48: Simulac¸a˜o 5 - correntes iSa e iCa nos instantes iniciais.
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Figura 3.49: Simulac¸a˜o 5 - espectro de frequ¨eˆncias de iLa .
Figura 3.50: Simulac¸a˜o 5 - espectro de frequ¨eˆncias de iCa .
Figura 3.51: Simulac¸a˜o 5 - espectro de frequ¨eˆncias de iSa .
A figura 3.49 mostra o espectro de frequ¨eˆncias da corrente da carga iLa ate´ 5kHz. A figura 3.50 mostra o espectro de
frequ¨eˆncias da corrente de compensac¸a˜o iCa , onde apenas os componentes harmoˆnicos, exceto por uma pequena porc¸a˜o
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de componente fundamental, esta˜o presentes. A figura 3.51 mostra o espectro da corrente compensada iSa . A distorc¸a˜o
harmoˆnica total (DHT) da corrente de carga, calculada de acordo com a definic¸a˜o (2.17), e´ de 16, 91%. Apo´s a compensac¸a˜o
obte´m-se na fonte uma corrente com DHT = 6, 51%.
3.3 Me´todo de compensac¸a˜o com transformac¸a˜o de coordenadas
O me´todo de compensac¸a˜o de correntes com transformac¸a˜o de coordenadas tem origem em [24]. Estudos detalhados sobre
esse assunto encontram-se em [25–27]. Neste me´todo de compensac¸a˜o as correntes medidas de carga sa˜o transformadas do
sistema trifa´sico abc para o sistema estaciona´rio αβ atrave´s da equac¸a˜o (A.5), que usa a matriz de transformac¸a˜o (A.1). As
correntes expressas no sistema estaciona´rio (iLα e iLβ ) sa˜o em seguida convertidas para o sistema sı´ncrono dq, originando as
correntes iLd (de eixo direto) e iLq (de eixo em quadratura). A transformac¸a˜o envolve apenas os componentes de sequ¨eˆncias
positiva e negativa das correntes ele´tricas. Os componentes de sequ¨eˆncia zero na˜o sa˜o transformados. A equac¸a˜o (3.27) mostra







 cos θ sen θ
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Nas equac¸o˜es (3.27) e (3.28) θ e´ o valor instantaˆneo do aˆngulo do vetor espacial das tenso˜es da fonte ele´trica trifa´sica
no sistema de coordenadas αβ, como visto na figura 3.52. Para a realizac¸a˜o das transformac¸o˜es (3.27) e (3.28) e´ preciso
conhecer o valor desse aˆngulo. Se as tenso˜es da fonte trifa´sica forem distorcidas utiliza-se um sistema de PLL para encontrar
os componentes fundamentais das tenso˜es. As tenso˜es obtidas com o PLL, que na˜o possuem componente de sequ¨eˆncia zero,
sa˜o convertidas para o sistema αβ e do vetor resultante extrai-se o aˆngulo θ.
Alternativamente e´ possı´vel utilizar a transformac¸a˜o αβ → dq da equac¸a˜o (3.29), que usa diretamente na matriz de
transformac¸a˜o os componentes do vetor de tenso˜es no sistema αβ. A transformac¸a˜o inversa da equac¸a˜o (3.29) e´ dada
pela equac¸a˜o (3.30). A refereˆncia [27] apresenta resultados da compensac¸a˜o de correntes com transformac¸o˜es baseadas nas














































Figura 3.52: Transformac¸a˜o de tenso˜es trifa´sicas abc para o sistema αβ.
transformação












































A ide´ia central do me´todo de compensac¸a˜o de correntes com as transformac¸o˜es (3.27) e (3.28) e´ a separac¸a˜o dos compo-
nentes fundamentais e harmoˆnicos das correntes id e iq. O sistema de refereˆncia sı´ncrono dq gira com a velocidade angular das
tenso˜es e correntes fundamentais do sistema ele´trico. As grandezas (tenso˜es ou correntes) fundamentais, que no sistema αβ
correspondem a um vetor com velocidade angular constante, no sistema dq correspondem a um vetor estaciona´rio. No sistema
dq apenas as grandezas de frequ¨eˆncias na˜o fundamentais (harmoˆnicas) correspondem a vetores girantes. As figuras 3.52 e 3.53
ilustram o processo de transformac¸a˜o de grandezas trifa´sicas para o sistema de coordenadas estaciona´rio αβ e posteriormente
para o sistema sı´ncrono dq.
Neste me´todo de compensac¸a˜o as correntes de carga sa˜o transformadas para o sistema dq atrave´s da equac¸a˜o (3.31). Em
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seguida pode-se efetuar a separac¸a˜o dos componentes contı´nuos (¯iLd e i¯Lq ) e dos componentes oscilantes (˜iLd e i˜Lq ) das
correntes iLd e iLq atrave´s de filtros passa-baixas. Os componentes oscilantes i˜Ld e i˜Lq sa˜o transformados de volta para o
sistema αβ, originando as correntes de compensac¸a˜o. No caso aqui estudado deseja-se compensar toda a corrente de eixo
em quadratura iLq , que corresponde a`s correntes reativas da carga, portanto faz-se a filtragem apenas da corrente de eixo
direto iLd . A equac¸a˜o (3.32) mostra como as correntes de compensac¸a˜o iCα e iCβ sa˜o calculadas com a transformac¸a˜o
inversa da equac¸a˜o (3.30). A corrente de sequ¨eˆncia zero na˜o passa por transformac¸a˜o nem por filtragem, pois e´ integralmente







 cos θ sen θ


























iC0 = iL0 (3.33)
3.3.1 Simulac¸o˜es
Simulac¸a˜o 6: Compensac¸a˜o da corrente harmoˆnica de eixo direto i˜Ld , da corrente de eixo em quadratura iLq e da
corrente de sequ¨eˆncia zero iL0 com tenso˜es distorcidas na fonte
A figura 3.54 mostra o processo para a determinac¸a˜o das correntes de compensac¸a˜o do filtro ativo usando as transformac¸o˜es
das equac¸o˜es (3.29) e (3.30). Um PLL trifa´sico fornece o aˆngulo de sincronismo θ das tenso˜es da fonte, que nesta simulac¸a˜o
sa˜o as mesmas encontradas na figura 3.6.
As correntes da carga sa˜o mostradas na figura 3.55. A partir da corrente filtrada i˜Ld e a partir da corrente iLq obteˆm-se
as correntes de compensac¸a˜o da figura 3.56. O resultado da compensac¸a˜o e´ mostrado na figura 3.57. As correntes da fonte
tornam-se senoidais e balanceadas com a compensac¸a˜o realizada pelo filtro ativo.
A figura 3.58 mostra a corrente de eixo direto iLd , a corrente oscilato´ria de eixo direto i˜Ld e a corrente de eixo em
quadratura iq nos instantes iniciais da simulac¸a˜o. A figura 3.59 mostra a corrente de compensac¸a˜o e a corrente da fonte da
fase a durante os mesmos instantes iniciais. Um filtro passa-baixas de segunda ordem com frequ¨eˆncia de corte de 16Hz foi
utilizado na filtragem da corrente iLd .
A figura 3.60 mostra o espectro de frequ¨eˆncias da corrente da carga iLa ate´ 5kHz. A figura 3.61 mostra o espectro de





























Figura 3.54: Simulac¸a˜o 6 - determinac¸a˜o das correntes de compensac¸a˜o.





























Figura 3.55: Simulac¸a˜o 6 - correntes da carga.
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Figura 3.56: Simulac¸a˜o 6 - correntes de compensac¸a˜o do filtro ativo.





























Figura 3.57: Simulac¸a˜o 6 - correntes compensadas da fonte.
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Figura 3.58: Simulac¸a˜o 6 - correntes de carga no sistema dq.



















Figura 3.59: Simulac¸a˜o 6 - correntes iSa e iCa nos instantes iniciais.
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Figura 3.60: Simulac¸a˜o 6 - espectro de frequ¨eˆncias de iLa .
Figura 3.61: Simulac¸a˜o 6 - espectro de frequ¨eˆncias de iCa .
Figura 3.62: Simulac¸a˜o 6 - espectro de frequ¨eˆncias de iSa .
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componente fundamental, esta˜o presentes. A figura 3.61 mostra o espectro da corrente compensada iSa , onde se veˆ que a
compensac¸a˜o dos componentes harmoˆnicos e´ realizada. A distorc¸a˜o harmoˆnica total (DHT) da corrente de carga, calculada
de acordo com a definic¸a˜o (2.17), e´ de 10, 32%. Apo´s a compensac¸a˜o obte´m-se na fonte uma corrente com DHT = 6, 92%.
Simulac¸a˜o 7: Compensac¸a˜o da corrente harmoˆnica de eixo direto i˜Ld , da corrente de eixo em quadratura iLq e da
corrente de sequ¨eˆncia zero iL0 com tenso˜es na˜o distorcidas na fonte
Nesta simulac¸a˜o foi empregado o mesmo compensador de correntes da simulac¸a˜o anterior, ilustrado na figura 3.54. Neste
caso, por serem senoidais e equilibradas as tenso˜es da fonte, na˜o seria necessa´rio o PLL trifa´sico. As tenso˜es da fonte sa˜o
aquelas mostradas na figura 3.22.
As correntes da carga encontram-se na figura 3.63. A partir da correntes filtrada i˜Ld e a partir da corrente iLq obteˆm-se
as correntes de compensac¸a˜o da figura 3.64. O resultado da compensac¸a˜o e´ mostrado na figura 3.65. As correntes da fonte
tornam-se senoidais e balanceadas com a compensac¸a˜o realizada pelo filtro ativo.





























Figura 3.63: Simulac¸a˜o 7 - correntes da carga.
A figura 3.66 mostra a corrente de eixo direto iLd , a corrente oscilato´ria de eixo direto i˜Ld e a corrente de eixo em
quadratura iq nos instantes iniciais da simulac¸a˜o. A figura 3.67 mostra a corrente de compensac¸a˜o e a corrente da fonte da
fase a durante os mesmos instantes iniciais. Um filtro passa-baixas de segunda ordem com frequ¨eˆncia de corte de 16Hz foi
utilizado na filtragem da corrente iLd .
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Figura 3.64: Simulac¸a˜o 7 - correntes de compensac¸a˜o do filtro ativo.





























Figura 3.65: Simulac¸a˜o 7 - correntes compensadas da fonte.
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Figura 3.66: Simulac¸a˜o 7 - correntes de carga no sistema dq.



















Figura 3.67: Simulac¸a˜o 7 - correntes iSa e iCa nos instantes iniciais.
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Figura 3.68: Simulac¸a˜o 7 - espectro de frequ¨eˆncias de iLa .
Figura 3.69: Simulac¸a˜o 7 - espectro de frequ¨eˆncias de iCa .
Figura 3.70: Simulac¸a˜o 7 - espectro de frequ¨eˆncias de iSa .
A figura 3.68 mostra o espectro de frequ¨eˆncias da corrente da carga iLa ate´ 5kHz. A figura 3.69 mostra o espectro de
frequ¨eˆncias da corrente de compensac¸a˜o iCa , onde apenas os componentes harmoˆnicos, exceto por uma pequena parcela
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fundamental, esta˜o presentes. A figura 3.70 mostra o espectro da corrente compensada iSa , onde se veˆ claramente que os
componentes harmoˆnicos foram compensados. A distorc¸a˜o harmoˆnica total (DHT) da corrente de carga, calculada de acordo
com a definic¸a˜o (2.17), e´ de 16, 91%. Apo´s a compensac¸a˜o obte´m-se na fonte uma corrente com DHT = 6, 66%.
3.4 Me´todo de compensac¸a˜o com neuroˆnios adaptativos
O me´todo estudado nesta sec¸a˜o e´ uma alternativa aos me´todos de compensac¸a˜o apresentados anteriormente. Neste me´todo
na˜o sa˜o utilizadas teorias de poteˆncias instantaˆneas nem filtros passa-baixas para separac¸a˜o de componentes oscilato´rios. A
compensac¸a˜o de correntes e´ realizada atrave´s de uma ana´lise com se´rie de Fourier efetuada com o emprego de redes neurais
adaptativas
Uma das principais caracterı´sticas deste me´todo de compensac¸a˜o e´ a seletividade, ou seja, podem-se selecionar individu-
almente os componentes harmoˆnicos cuja compensac¸a˜o deseja-se realizar. A compensac¸a˜o seletiva, que tem sido estudada
em trabalhos como [28,29] (que na˜o empregam redes neurais), permite, entre outras coisas, simultaneamente respeitar limites
ma´ximos de distorc¸a˜o harmoˆnica e reduzir o tamanho dos conversores de poteˆncia empregados nos filtros ativos. Embora seja
um me´todo seletivo, pode-se utiliza´-lo tambe´m para a compensac¸a˜o total, como sera´ visto adiante.
A compensac¸a˜o com neuroˆnios lineares adaptativos esta´ baseada na capacidade de aprendizado das redes neurais artificiais.
O aprendizado, neste caso, e´ um processo adaptativo efetuado em tempo real. A teoria de redes neurais lineares adaptativas
pode ser encontrada em [30]. Os trabalhos [31, 32] tambe´m apresentam estudos sobre esse tipo de redes neurais.
As redes neurais utilizadas aqui sa˜o compostas por um u´nico neuroˆnio linear, tambe´m conhecido como elemento linear
adaptativo (adaline). Os pesos sina´pticos desse neuroˆnio sa˜o atualizados com a regra-∆ de Widrow-Hoff encontrada em
[30–32]. Na determinac¸a˜o das correntes de compensac¸a˜o as redes adaline sa˜o usadas para efetuar a aproximac¸a˜o da se´rie de
Fourier das correntes de carga. A partir da selec¸a˜o dos componentes dessa se´rie determinam-se as correntes de compensac¸a˜o
do filtro ativo. Esse processo de compensac¸a˜o sera´ detalhadamente explicado a seguir.
3.4.1 Adaline: funcionamento
A figura 3.71 mostra o esquema de um elemento linear adaptativo (adaline). Esse neuroˆnio e´ composto por um ve-
tor de entradas X, um vetor de pesos sina´pticos W e uma func¸a˜o de ativac¸a˜o f(ν). Os dois vetores sa˜o mostrados nas






















































Diferentes tipos de func¸o˜es de ativac¸a˜o podem ser empregados em redes neurais artificiais. As redes ou neuroˆnios adaline
utilizam func¸o˜es de ativac¸a˜o lineares do tipo f(ν) = ν. Sendo assim, a saı´da y da rede neural e´ simplesmente a soma dos
elementos do vetor de entradas ponderados pelos elementos do vetor W, como mostra a equac¸a˜o (3.36).
y = f(WT X) = w1x1 + w2x2 + . . .+ wnxn (3.36)
O vetor W e´ constantemente modificado durante a vida do neuroˆnio ou durante o seu processo de treinamento. Na teoria
de redes neurais artificiais os processos de treinamento dividem-se em duas grandes categorias: os processos realizados uma
so´ vez, tambe´m conhecidos como off-line, e os processos realizados continuadamente, conhecidos como on-line. Os neuroˆnios
adaline sa˜o treinados por um processo de tempo real, ou on-line, em que o vetor W permanece em constante mutac¸a˜o. Essa
atualizac¸a˜o dos pesos de W permite que a rede adaline esteja sempre adaptada a`s condic¸o˜es presentes.
O processo de treinamento ou adaptac¸a˜o de uma rede adaline e´ baseado no algoritmo de minimizac¸a˜o de erro conhecido
como regra-∆ [30–32]. O estudo de algoritmos de treinamento de redes neurais pode ser ta˜o complexo quanto se possa
desejar. Para os objetivos deste trabalho e´ suficiente conhecer a expressa˜o da regra-∆, dada pela equac¸a˜o (3.37).
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Em (3.37) o ı´ndice k corresponde ao instante kTs, sendo Ts o intervalo de discretizac¸a˜o do algoritmo da regra-∆. O
paraˆmetro α e´ a taxa de aprendizado da rede neural, que regula a velocidade com que os elementos do vetor W sa˜o atualizados.
A varia´vel ε e´ o erro entre o valor desejado yd e a saı´da da rede neural, como mostra a equac¸a˜o (3.38).
ε = yd − y (3.38)
A regra-∆ e´ utilizada para fazer com que o erro ε seja sempre o menor possı´vel. Dessa forma e´ possı´vel dizer que a
adaline adapta-se a`s entradas X sempre que elas se modificam. Quando o erro ε aumenta, em virtude de alterac¸o˜es no vetor
de entradas X, a regra-∆ realiza modificac¸o˜es nos pesos sina´pticos do vetor W para que o erro ε seja diminuı´do.
O paraˆmetro α tem grande importaˆncia para o processo de adaptac¸a˜o da adaline. Quando α tem valor muito elevado
(tipicamente α < 1) a velocidade de aprendizado e´ grande, pore´m na˜o se pode assegurar a convergeˆncia do processo de
adaptac¸a˜o com erro ε pequeno. Um valor menor para α, por outro lado, pode assegurar convergeˆncia com erro pequeno,
pore´m torna muito lento o processo de adaptac¸a˜o. Em geral a escolha de α e´ feita por tentativa e erro, como afirmado em [33].
A maior preocupac¸a˜o durante a escolha de α esta´ relacionada com a garantia de convergeˆncia da regra-∆. Existem, tambe´m
de acordo com [33], maneiras de calcular valores para α, pore´m na˜o se aplicam a todas a situac¸o˜es pra´ticas. Neste trabalho
a taxa de aprendizado α foi determinada por tentativa e erro. O me´todo de ca´lculo descrito em [33] e´ adequado apenas para
redes com entradas aleato´rias, o que na˜o se aplica aqui.
3.4.2 Se´rie de Fourier com adaline
Foi visto na sec¸a˜o anterior que os pesos da adaline sa˜o atualizados pela regra-∆ para que o erro ε seja sempre mı´nimo.
Enta˜o e´ possı´vel fazer com que a saı´da y da adaline aproxime-se sempre de um sinal desejado yd, ou seja y ≈ yd. Pode-se usar
a capacidade de adaptac¸a˜o da adaline para encontrar a se´rie de Fourier aproximada do sinal da saı´da y, que e´ uma aproximac¸a˜o
do sinal yd.
Um sinal yd qualquer pode ser decomposto pela se´rie de Fourier truncada da equac¸a˜o (3.39), que pode tambe´m ser escrita
na forma (3.40), onde cada componente oscilato´rio e´ expresso pela soma de duas func¸o˜es trigonome´tricas ortogonais. A forma
discreta da equac¸a˜o (3.40) e´ dada por (3.41).



















A aproximac¸a˜o de um sinal qualquer por sua se´rie de Fourier pode ser feita com o emprego de uma adaline treinada com
a regra-∆ usando o vetor de entradas X dado por (3.42). O vetor de pesos W ajustado pela regra-∆ para a aproximac¸a˜o da
se´rie de Fourier e´ mostrado na equac¸a˜o (3.43). O aˆngulo ϕv precisa ser adicionado a`s entradas e e´ diferente para cada uma

































A figura 3.72 mostra uma adaline usada para encontrar a aproximac¸a˜o da se´rie de Fourier de um sinal yd. Quando o erro
ε e´ pequeno tem-se yd ≈ y. Nessa condic¸a˜o os elementos de W correspondem aproximadamente aos coeficientes da se´rie de




























Figura 3.72: Aproximac¸a˜o com se´rie de Fourier do sinal yd usando adaline.
3.4.3 Compensador de correntes com adaline
O vetor W conte´m os coeficientes da se´rie de Fourier de uma corrente ele´trica i quando se faz yd = i. Os componentes
harmoˆnicos da se´rie de Fourier da corrente i podem ser usados para determinar as correntes de compensac¸a˜o de um filtro
ativo.
A figura 3.73 mostra o esquema de um compensador de correntes que pode ser empregado num filtro ativo trifa´sico
paralelo. Exemplos de utilizac¸a˜o de redes adaline na compensac¸a˜o de correntes encontram-se em [19–21], pore´m os estudos
realizados nesses trabalhos na˜o se aplicam a filtros ativos para sistemas desequilibrados com quatro fios.
No esquema da figura 3.73 existem treˆs neuroˆnios adaline cujos sinais desejados yd sa˜o as correntes de carga iLa , iLb e
iLc . Quando o sistema atinge o regime estaciona´rio as saı´das y dos neuroˆnios sa˜o as correntes de carga estimadas iˆLa , iˆLb e
iˆLc dadas por (3.44) - (3.47).
As equac¸o˜es expressas por (3.44) usam vetores X diferentes e produzem, logicamente, vetores W distintos. Os aˆngulos
ϕv{a,b,c} usados nos vetores X correspondem aos deslocamentos das tenso˜es das fases associadas a`s adalines, ou seja, ϕva = 0
na fase a, ϕvb = −2π/3 na fase b e ϕvc = +2π/3 na fase c. As equac¸o˜es (3.45) - (3.47) mostram individualmente as
multiplicac¸o˜es de vetores expressas por (3.44).
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As equac¸o˜es (3.48) - (3.50) calculam uma corrente de compensac¸a˜o preliminar para cada uma das fases do sistema.
Nessas equac¸o˜es pode-se realizar a selec¸a˜o dos componentes harmoˆnicos que se deseja compensar. Os termos que aparecem
nas equac¸o˜es (3.48) - (3.50) sa˜o obtidos a partir das equac¸o˜es das correntes estimadas (3.45) - (3.47). As correntes de






sa˜o simplesmente a soma dos componentes fundamentais das correntes de carga com
os componentes harmoˆnicos selecionados. Em (3.48) - (3.50) sa˜o escolhidos, por exemplo, os componentes nas frequ¨eˆncias
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A equac¸a˜o (3.51) determina as correntes ativas fundamentais que devem resultar na fonte do sistema ele´trico apo´s a
compensac¸a˜o. Nessa equac¸a˜o os componentes fundamentais das tenso˜es fase-neutro, com amplitudes unita´rias, sa˜o multipli-
cados pela me´dia dos coeficientes A1 das treˆs adalines. Os sinais de tensa˜o usados nessa equac¸a˜o podem ser fornecidos por
um sistema de PLL como aquele mostrado no apeˆndice B.











As correntes de compensac¸a˜o de sequ¨eˆncias positiva e negativa do filtro ativo (expressas em coordenadas αβ) sa˜o calcu-
ladas pela equac¸a˜o (3.52). Nessa equac¸a˜o os sinais das correntes fundamentais que devem resultar na fonte sa˜o subtraı´dos das
correntes de compensac¸a˜o preliminares. A corrente de compensac¸a˜o de sequ¨eˆncia zero iL0 e´ dada por (3.53), onde iL0 e´ a



























































































































Figura 3.73: Compensador de correntes baseado em neuroˆnios adaline.
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Figura 3.74: Simulac¸a˜o 8 - correntes de carga.
3.4.4 Simulac¸o˜es
Simulac¸a˜o 8: Compensac¸a˜o total das correntes harmoˆnicas e da corrente de sequ¨eˆncia zero baseada em adalines com
tenso˜es distorcidas na fonte
Sa˜o apresentados aqui os resultados obtidos com a simulac¸a˜o de um filtro ativo que utiliza o compensador de correntes da
figura 3.73. As redes adaline empregam vetores de entrada X e vetores de pesos W com 49 elementos, o que permite efetuar
se´ries de Fourier com N = 24. Todas as harmoˆnicas de ordem ı´mpar presentes nas correntes de cargas sa˜o selecionadas para
a compensac¸a˜o. A taxa de aprendizado das adalines e´ α = 0, 5 e a taxa de amostragem utilizada no algoritmo e´ Ts = 100µs.
As tenso˜es da fonte nesta simulac¸a˜o, distorcidas e desequilibradas, sa˜o aquelas mostradas pela figura 3.6. A figura 3.74
mostra as correntes da carga, a figura 3.75 mostra as correntes de compensac¸a˜o injetadas pelo filtro ativo e a figura 3.76 mostra
as correntes compensadas da fonte.
A figura 3.77 ilustra o comportamento das correntes da fonte e de compensac¸a˜o da fase a durante os primeiros instantes
da simulac¸a˜o. Observa-se que o compensador entra em regime permanente apo´s dois ciclos da frequ¨eˆncia fundamental. A
demora para o estabelecimento da compensac¸a˜o nos dois ciclos iniciais deve-se ao tempo de adaptac¸a˜o das adalines.
A figura 3.78 mostra o comportamento da adaline da fase a. O gra´fico superior mostra a corrente medida iLa , que
corresponde ao sinal yd da adaline. O gra´fico intermedia´rio mostra a corrente iˆLa estimada pela adaline atrave´s da se´rie de
Fourier, que corresponde a` saı´da y da rede. O terceiro gra´fico mostra o erro da adaline, ε = yd − y ou ε = iLa − iˆLa .
A figura 3.79 mostra o espectro de frequ¨eˆncias da corrente da carga iLa ate´ 5kHz. A figura 3.80 mostra o espectro de
frequ¨eˆncias da corrente de compensac¸a˜o iCa , onde apenas os componentes harmoˆnicos, ale´m de uma pequena porc¸a˜o de
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Figura 3.75: Simulac¸a˜o 8 - correntes de compensac¸a˜o do filtro ativo.





























Figura 3.76: Simulac¸a˜o 8 - correntes compensadas da fonte.
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Figura 3.77: Simulac¸a˜o 8 - correntes iSa e iCa nos instantes iniciais.


























Figura 3.78: Simulac¸a˜o 8 - correntes iLa (medida), corrente iˆLa (estimada) e erro ε da adaline a.
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Figura 3.79: Simulac¸a˜o 8 - espectro de frequ¨eˆncias de iLa .
Figura 3.80: Simulac¸a˜o 8 - espectro de frequ¨eˆncias de iCa .
Figura 3.81: Simulac¸a˜o 8 - espectro de frequ¨eˆncias de iSa .
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componente fundamental, esta˜o presentes. A figura 3.80 mostra o espectro da corrente compensada iSa , onde se veˆ que a
compensac¸a˜o dos componentes harmoˆnicos foi efetuada com sucesso. A distorc¸a˜o harmoˆnica total (DHT) da corrente de
carga, calculada de acordo com a definic¸a˜o (2.17), e´ de 10, 22%. Apo´s a compensac¸a˜o obte´m-se na fonte uma corrente com
DHT = 4, 64%.
Simulac¸a˜o 9: Compensac¸a˜o total das correntes harmoˆnicas e da corrente e sequ¨eˆncia zero baseada em adalines com
tenso˜es na˜o distorcidas na fonte
Nesta simulac¸a˜o foi utilizado o mesmo compensador do caso anterior, cujo esquema e´ mostrado na figura 3.73. As tenso˜es
da fonte, que agora sa˜o senoidais e equilibradas, sa˜o aquelas vistas na figura 3.22. A figura 3.82 mostra as correntes da carga.
A figura 3.83 mostra as correntes de compensac¸a˜o injetadas pelo filtro ativo. A figura 3.84 mostra as correntes compensadas
da fonte.





























Figura 3.82: Simulac¸a˜o 9 - correntes da carga.
Observa-se, comparando os resultados desta simulac¸a˜o com os da simulac¸a˜o anterior, que o compensador de correntes
da figura 3.73 e´ capaz de produzir correntes senoidais na fonte independentemente da qualidade das tenso˜es, que podem
ser distorcidas ou na˜o. Isso e´ possı´vel pelo uso de um sistema de PLL que fornece para o compensador de correntes os
componentes fundamentais das tenso˜es (va1, vb1 e vc1) e os aˆngulos ωt+ ϕv usados pelas adalines.
A figura 3.85 mostra o comportamento das correntes de carga e de compensac¸a˜o da fase a durante os primeiros instantes
da simulac¸a˜o. Observa-se, novamente, que o compensador entra em regime permanente apo´s dois ciclos da frequ¨eˆncia funda-
mental. A figura 3.86 mostra o comportamento da adaline da fase a. O gra´fico superior mostra a corrente medida iLa , que
corresponde ao sinal yd da adaline. O gra´fico intermedia´rio mostra a corrente iˆLa estimada pela adaline. O terceiro gra´fico
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Figura 3.83: Simulac¸a˜o 9 - correntes de compensac¸a˜o do filtro ativo.





























Figura 3.84: Simulac¸a˜o 9 - correntes compensadas da fonte.
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Figura 3.85: Simulac¸a˜o 9 - correntes iSa e iCa nos instantes iniciais.


























Figura 3.86: Simulac¸a˜o 9 - correntes iLa (medida), corrente iˆLa (estimada) e erro ε da adaline a.
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Figura 3.87: Simulac¸a˜o 9 - correntes iSa e iCa com mudanc¸a na carga.


























Figura 3.88: Simulac¸a˜o 9 - correntes iLa (medida), corrente iˆLa (estimada) e erro ε da adaline a com mudanc¸a na carga.
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Figura 3.89: Simulac¸a˜o 9 - espectro de frequ¨eˆncias de iLa .
Figura 3.90: Simulac¸a˜o 9 - espectro de frequ¨eˆncias de iCa .
Figura 3.91: Simulac¸a˜o 9 - espectro de frequ¨eˆncias de iSa .
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Figura 3.92: Simulac¸a˜o 10 - correntes da carga.
mostra o erro da adaline, ε = yd − y ou ε = iLa − iˆLa .
A figura 3.87 mostra o comportamento das correntes de carga e de compensac¸a˜o da fase a na ocorreˆncia de uma mudanc¸a
na carga no instante t = 0, 1s, quando o resistor R3 de 50Ω e´ subitamente substituı´do por um de 10Ω. A figura 3.88 mostra
o comportamento da adaline da fase a com essa mudanc¸a de carga. Quando as correntes da carga sofrem modificac¸o˜es as
adalines passam por um novo processo de adaptac¸a˜o, como fica claro nas figuras 3.87 e 3.88, que tem continuidade ate´ que o
erro ε torne-se novamente pequeno.
A figura 3.89 mostra o espectro de frequ¨eˆncias da corrente da carga iLa ate´ 5kHz. A figura 3.90 mostra o espectro de
frequ¨eˆncias da corrente de compensac¸a˜o iCa , onde apenas os componentes harmoˆnicos, ale´m de uma pequena porc¸a˜o de
componente fundamental, esta˜o presentes. A figura 3.90 mostra o espectro da corrente compensada iSa , onde se veˆ que os
componentes harmoˆnicos foram compensados. A distorc¸a˜o harmoˆnica (DHT) total da corrente de carga, calculada de acordo
com a definic¸a˜o (2.17), e´ de 16, 87%. Apo´s a compensac¸a˜o obte´m-se na fonte uma corrente com DHT = 4, 56%.
Simulac¸a˜o 10: Compensac¸a˜o seletiva das correntes harmoˆnicas e da corrente de sequ¨eˆncia zero baseada em adalines
com tenso˜es na˜o distorcidas na fonte
Nesta simulac¸a˜o e´ explorada a capacidade de selec¸a˜o de componentes harmoˆnicos do compensador de correntes ilustrado
na figura 3.73. As adalines sa˜o empregadas com os mesmos paraˆmetros utilizados nas simulac¸o˜es anteriores. As tenso˜es da
fonte, que na˜o teˆm distorc¸o˜es e sa˜o equilibradas, podem ser vistas na figura 3.22. As correntes de carga sa˜o mostradas pela
figura 3.92. Nas figuras 3.93 e 3.94 veˆem-se as correntes de compensac¸a˜o do filtro ativo e as correntes compensadas da fonte.
Dentre os principais componentes harmoˆnicos da corrente da figura 3.92 foram escolhidos os de 3a, 5a, 7a, 9a e 11a
94





























Figura 3.93: Simulac¸a˜o 10 - correntes de compensac¸a˜o do filtro ativo.





























Figura 3.94: Simulac¸a˜o 10 - correntes compensadas da fonte.
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Figura 3.95: Simulac¸a˜o 10 - espectro de frequ¨eˆncias de iLa .
Figura 3.96: Simulac¸a˜o 10 - espectro de frequ¨eˆncias de iCa .
Figura 3.97: Simulac¸a˜o 10 - espectro de frequ¨eˆncias de iSa .
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ordens para a compensac¸a˜o. A selec¸a˜o de componentes a serem compensados, como foi visto anteriormente, realiza-se nas
equac¸o˜es (3.48) - (3.50).
A figura 3.95 mostra o espectro de frequ¨eˆncias da corrente da carga iLa ate´ 5kHz. A figura 3.96 mostra o espectro de
frequ¨eˆncias da corrente de compensac¸a˜o iCa , onde apenas os componentes selecionados, ale´m de uma pequena porc¸a˜o de
componente fundamental, esta˜o presentes. A figura 3.96 mostra o espectro da corrente compensada iSa , onde se observa
que apenas os componentes harmoˆnicos selecionados foram compensados. A distorc¸a˜o harmoˆnica total (DHT) da corrente
da carga, calculada de acordo com a definic¸a˜o (2.17), e´ de 17, 04%. Apo´s a compensac¸a˜o obte´m-se na fonte uma corrente
com DHT = 7, 85%. Com a compensac¸a˜o seletiva pode-se regular o valor de DHT atrave´s da quantidade de componentes
harmoˆnicos escolhidos para a compensac¸a˜o.
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3.5 Suma´rio das simulac¸o˜es realizadas





Em capı´tulos anteriores foram apresentados esquemas simplificados de um filtro ativo paralelo trifa´sico acoplado a um
sistema ele´trico com quatro fios (figuras 1.1 e 3.2). Nessas figuras foi visto que o sistema de controle de correntes e´ uma das
partes que compo˜em o filtro ativo. A figura 4.1 mostra o esquema de um sistema de controle de correntes, que e´ composto por
um controlador de correntes e por uma etapa de poteˆncia, essa u´ltima constituı´da de um inversor fonte de tensa˜o alimentado
por capacitores e um conjunto de indutores de acoplamento.
O controlador de correntes recebe os sinais de refereˆncia iCα , iCβ e iC0 determinados pelo compensador de correntes e os
compara com as correntes iCa , iCb e iCc medidas nos indutores de acoplamento do filtro ativo. O erro entre as correntes de
refereˆncia e as correntes medidas e´ processado por reguladores ou comparadores, que fazem com que as correntes sintetizadas
nos indutores de acoplamento acompanhem as refereˆncias determinadas pelo compensador.
Um bom controlador de correntes e´ necessa´rio para que o filtro ativo tenha desempenho satisfato´rio, pois as correntes de
compensac¸a˜o calculadas pelo compensador devem ser injetadas no sistema ele´trico da maneira mais instantaˆnea possı´vel, com
erro e atraso pequenos. Em [34] encontra-se um panorama sobre diversas te´cnicas de controle de correntes desenvolvidas nos
u´ltimos anos. O objetivo deste capı´tulo e´ estudar duas te´cnicas de controle de correntes para sistemas com quatro fios. Os
estudos envolvem unicamente sistemas de controle que empregam inversores de tensa˜o com treˆs pernas, como aquele usado































































Figura 4.2: Inversor fonte de tensa˜o com treˆs pernas.
4.1 Controle de correntes usando comparadores com histerese
A te´cnica de controle de correntes com histerese e´ uma das mais amplamente conhecidas. O processo de controle de
correntes com histerese e´ bastante simples, tendo sido utilizado em diversos trabalhos com filtros ativos. Refereˆncias como
[35–37] apresentam sistemas de controle de correntes com histerese para sistemas com treˆs fios. As refereˆncias [38, 39]
apresentam sistemas de controle de correntes com quatro fios.
4.1.1 Controlador de correntes
A figura 4.3 mostra o esquema do controlador de correntes com histerese para sistemas com quatro fios parecido com
o encontrado em [38, 39]. Treˆs comparadores com histerese sa˜o utilizados para comparar as correntes de refereˆncia com
as correntes medidas expressas no sistema αβ0. As correntes de refereˆncia sa˜o calculadas pelo compensador de correntes,
enquanto as correntes medidas sa˜o aquelas sintetizadas nos indutores de acoplamento pelo inversor de tensa˜o, ou seja, sa˜o as
correntes injetadas no sistema ele´trico pelo filtro ativo.
O controlador de correntes da figura 4.3 sintetiza correntes nos indutores de acoplamento La, Lb e Lc atrave´s dos pulsos
de acionamento S1-S6 enviados para o inversor de tensa˜o. A determinac¸a˜o das larguras dos pulsos e´ feita atrave´s de uma
tabela que, a partir dos resultados das comparac¸o˜es entre as correntes medidas e sintetizadas, determina os estados das chaves
do inversor.
O inversor de tensa˜o da figura 4.2, usado no controlador de correntes, utiliza um condutor neutro que divide em duas partes
o barramento de tensa˜o contı´nua. Devido a` existeˆncia desse condutor as tenso˜es aplicadas entre as fases a, b e c e o neutro sa˜o

















































correntes de compensação medidas












































Figura 4.3: Controlador de correntes com histerese.
que produzem diferentes tenso˜es nas saı´das do inversor. A tabela 4.1 mostra as oito possibilidades de combinac¸o˜es de estados
e as tenso˜es de fase van, vbn e vcn, produzidas entre os terminais de fase e o terminal neutro. Todos os valores encontrados na
tabela 4.1 esta˜o expressos em pu, com valor de base igual a VDC , que e´ a tensa˜o total do barramento do inversor.
As tenso˜es de fase-neutro do inversor podem ser expressas no sistema de coordenadas αβ0, como visto na tabela 4.1.
Os valores das coordenadas αβ0 das tenso˜es de fase nas saı´das do inversor produzidas pelas oito possı´veis combinac¸o˜es de
chaves da˜o origem a oito vetores espaciais ba´sicos de tenso˜es de fase, como mostram a tabela 4.1 e a figura 4.4.
A figura 4.5 mostra um comparador com histerese como aqueles usados no esquema da figura 4.3. A diferenc¸a entre
a corrente de refereˆncia e a corrente medida e´ o erro ε. A saı´da CH depende do erro ε, conforme mostrado no gra´fico da
figura 4.6. Quando ε > δ tem-se CH = 1, quando ε < −δ tem-se CH = 0. O valor de δ regula a largura da banda de histerese,
que e´ a faixa dentro da qual as correntes controladas devem permanecer. Uma banda de histerese muito grande origina um
erro de controle elevado. Uma banda reduzida proporciona um controle mais preciso, pore´m a atuac¸a˜o dos comparadores
torna-se mais intensa, aumentando a frequ¨eˆncia de chaveamento do inversor de tensa˜o acionado pelo controlador de correntes.
A figura 4.7 ilustra o significado de uma banda de histerese. No controlador da figura 4.3 sa˜o usados treˆs comparadores com
histerese como o da figura 4.5. Cada um deles e´ ajustado com uma banda de histerese distinta. Os valores de δα, δβ e δ0 sa˜o
dados pela equac¸a˜o (4.1) [38], onde a varia´vel δ determina as larguras das treˆs bandas de histerese.
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Tabela 4.1: Tabela das tenso˜es de saı´da (em pu) do inversor e seus vetores espaciais.
S1 S2 S3 van vbn vcn vα vβ v0 vetor espacial



























































































































Em [39] e´ mostrado que e´ possı´vel controlar as correntes αβ0 com a aplicac¸a˜o de seis dos oito vetores espaciais ba´sicos
da tabela 4.1. A tabela 4.2, encontrada em [39], mostra os estados das chaves S1 - S3 do inversor de tensa˜o da figura 1.1
em func¸a˜o das saı´das dos treˆs comparadores com histerese. Um valor unita´rio significa que a chave deve estar ligada e um
valor nulo significa que a chave deve estar desligada. Como as chaves de uma mesma perna do inversor na˜o podem ser
simultaneamente ligadas, os estados das chaves S4 - S6 determinam-se facilmente a partir da tabela 4.2.
O funcionamento do controlador de correntes pode ser compreendido atrave´s da figura 4.7, onde se veˆ uma corrente
controlada ziguezagueando em torno de uma corrente de refereˆncia. O controlador de correntes faz as correntes controladas
aproximarem-se das correntes de refereˆncia, permanecendo sempre dentro da banda de histerese.
Tabela 4.2: Tabela de estados das chaves do inversor.
CHα 0 0 0 0 1 1 1 1
CHβ 0 0 1 1 0 0 1 1
CH0 0 1 0 1 0 1 0 1
S1 1 0 1 0 1 0 1 0
S2 1 0 0 0 1 1 1 0
S3 0 0 1 0 1 0 1 1
~V2 ~V0 ~V6 ~V0 ~V7 ~V3 ~V7 ~V5
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4.1.2 Controlador de tenso˜es
Das correntes de refereˆncia iCα , iCβ e iC0 oriundas do compensador de correntes sa˜o subtraı´dos os sinais ∆iCα , ∆iCβ
e ∆iC0 determinados pelo controlador de tenso˜es da figura 4.8. Os sinais do controlador de tenso˜es sa˜o utilizados para o
equilı´brio e para a manutenc¸a˜o das tenso˜es dos capacitores do barramento de tensa˜o contı´nua do inversor.
Os sinais ∆iCα e ∆iCβ regulam as correntes de sequ¨eˆncias positiva e negativa do filtro ativo, consequ¨entemente permitindo
a regulagem das correntes fundamentais que circulam pelas treˆs fases da fonte. Essa regulac¸a˜o realiza o balanceamento de
energia dentro do filtro ativo. Quando a tensa˜o total dos capacitores diminui o regulador PI incrementa o sinail u1, que aumenta
as amplitudes dos sinais senoidais ∆iCα e ∆iCβ . Quando a tensa˜o total dos capacitores aumenta os sinais sa˜o decrementados,
ocasionando a diminuic¸a˜o das amplitudes das correntes fundamentais que circulam pela fonte.
O sinal ∆iC0 tem a func¸a˜o de realizar o balanceamento entre as tenso˜es dos dois capacitores do barramento, VC1 e VC2.
O regulador PI recebe o erro entre as duas tenso˜es e fornece o sinal u2 = ∆iC0 , que atua diretamente sobre a corrente de
sequ¨eˆncia zero.
As equac¸o˜es do controlador de tenso˜es sa˜o mostradas em (4.2) e (4.3). A modelagem e o estudo detalhado do contro-
lador de tenso˜es na˜o sa˜o parte dos objetivos deste trabalho. Refereˆncias como [40–42] mostram em detalhes o projeto do
controlador de tenso˜es e os ca´lculos dos ganhos kpαβ , kiαβ , kp0 e ki0 das equac¸o˜es (4.2) e (4.3). Os reguladores PI do contro-












∆iC0 = (kp0 +
ki0
s
)(VC1 − VC2) (4.3)
A figura 4.9 mostra um resultado simulado da atuac¸a˜o do controlador de tenso˜es. Apo´s um breve transito´rio, quando os
capacitores adquirem suas cargas iniciais (em t = 0, 04s), o controlador passa a funcionar e as tenso˜es VC1 e VC2 manteˆm-se
equilibradas, com a tensa˜o total em torno do valor de refereˆncia V ∗DC = 300V.
Nos esquemas de compensac¸a˜o que utilizam PLL os sinais vα1 e vβ1 sa˜o facilmente obtidos, sendo possı´vel a atuac¸a˜o do
controlador de tenso˜es diretamente sobre as correntes de refereˆncia, como foi estudado logo acima. Em alguns esquemas de
compensac¸a˜o estudados anteriormente (simulac¸o˜es de 1 a 5) na˜o se emprega PLL, estando ausentes os sinais va1, vb1 e vc1,
a partir dos quais calculam-se vα1 e vβ1. Nesses casos e´ mais fa´cil fazer o controlador de tenso˜es atuar diretamente sobre
os sinais de poteˆncia do compensador de correntes. Nos esquemas das figuras 3.5 e 3.14 o sinal u1 (saı´da do regulador PI,



































Figura 4.8: Controlador de tenso˜es.
























Figura 4.9: Tenso˜es dos capacitores.
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Figura 4.10: Simulac¸a˜o 11 - correntes do eixo α com δ = 2.
forcem o filtro ativo a retirar poteˆncia da fonte ele´trica para restabelecer a carga dos capacitores. No esquema da figura 3.34 o
sinal u1 pode realizar a mesma func¸a˜o ao ser subtraı´do da poteˆncia pCαβ0 .
4.1.3 Simulac¸o˜es
Simulac¸a˜o 11: Controle de correntes com histerese
As figuras 4.10 - 4.13 ilustram os resultados da simulac¸a˜o de um sistema de controle de correntes com histerese. As
correntes de refereˆncia e as correntes controladas no sistema αβ0 encontram-se nas figuras 4.10 - 4.12. A figura 4.13 mostra
as correntes sintetizadas nos indutores da acoplamento.
Nesta simulac¸a˜o foram utilizados indutores de acoplamento com indutaˆncias de 10mH. As bandas de histerese foram ajus-
tadas com δ = 2. O inversor de tensa˜o foi alimentado com tensa˜o de 400V e as equac¸o˜es do controlador foram discretizadas
com frequ¨eˆncia de amostragem de 25kHz. Os valores de indutaˆncia e de tensa˜o foram determinados empiricamente. As taxas
de variac¸a˜o no tempo das correntes controladas dependem dos valores de indutaˆncia e tensa˜o empregados. Existe um com-
promisso entre a tensa˜o e as indutaˆncias empregadas para que o controle de correntes apresente erro pequeno e seja factı´vel
num sistema digital discretizado com frequ¨eˆncia na˜o muito elevada. Indutaˆncias pequenas requerem tenso˜es pequenas para
que as taxas de subida e descida na˜o sejam exageradamente grandes, mas tenso˜es excessivamente pequenas podem limitar as
amplitudes das correntes controladas. Com um inversor operando em tensa˜o elevada requerem-se indutaˆncias tambe´m maiores
para que as taxas de variac¸a˜o das correntes permanec¸am dentro de limites factı´veis. Com as indutaˆncias de 10mH utilizadas
foi necessa´rio alimentar o inversor com tensa˜o de 400V para tornar possı´vel o controle de correntes.
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Figura 4.11: Simulac¸a˜o 11 - correntes do eixo β com δ = 2.





























Figura 4.12: Simulac¸a˜o 11 - correntes do eixo 0 com δ = 2.
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Figura 4.13: Simulac¸a˜o 11 - correntes sintetizadas nos indutores de acoplamento com δ = 2.
Simulac¸a˜o 12: Controle de correntes com histerese
As figuras abaixo ilustram os resultados obtidos com o mesmo sistema de controle de correntes usado na simulac¸a˜o
anterior, pore´m com banda de histerese mais estreita. As correntes de refereˆncia e as correntes controladas no sistema αβ0
encontram-se nas figuras 4.14 - 4.16. A figura 4.17 mostra as correntes sintetizadas nos indutores da acoplamento. Nesta
simulac¸a˜o foram utilizados indutores de acoplamento de 5mH. As bandas de histerese foram ajustadas com δ = 0, 5. O
inversor de tensa˜o foi alimentado com tensa˜o de 400V. O controlador operou com frequ¨eˆncia de amostragem de 25kHz.
Comparando os resultados das figuras 4.15 - 4.17 com os da simulac¸a˜o anterior observa-se que a diminuic¸a˜o das larguras
das bandas de histerese torna menor o erro das correntes controladas. A figura 4.18 mostra as correntes de referereˆncia e as
correntes controladas superpostas; pode-se observar com detalhes o comportamento ziquezagueante das correntes controladas
em torno das correntes de refereˆncia.
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Figura 4.14: Simulac¸a˜o 12 - correntes do eixo α com δ = 0, 5.





























Figura 4.15: Simulac¸a˜o 12 - correntes do eixo β com δ = 0, 5.
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Figura 4.16: Simulac¸a˜o 12 - correntes do eixo 0 com δ = 0, 5.





























Figura 4.17: Simulac¸a˜o 12 - correntes sintetizadas nos indutores de acoplamento com δ = 0, 5.
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Figura 4.18: Simulac¸a˜o 12 - correntes de refereˆncia e correntes controladas no sistema αβ0 com δ = 0, 5.
4.2 Controle de correntes usando reguladores lineares
4.2.1 Controlador de correntes
O sistema de controle de correntes com reguladores lineares apresenta algumas vantagens sobre o controle com histerese.
Sua implementac¸a˜o e´ mais simples em processadores digitais, na˜o requer altas frequ¨eˆncias de amostragem e sua frequ¨eˆncia de
chaveamento e´ inerentemente fixa, pois o inversor de tensa˜o e´ acionado atrave´s de um algoritmo de modulac¸a˜o com frequ¨eˆncia
constante.
O sistema de controle de correntes com reguladores lineares usa o esquema visto na figura 4.1 com o controlador de
correntes e´ mostrado na figura 4.19. Nesse controlador sa˜o usados reguladores proporcionais e integrais (PI) no lugar dos
comparadores com histerese usados no esquema da figura 4.3. A tabela de estados do inversor e´ substituı´da por um modulador
de largura de pulsos que tem a func¸a˜o de fornecer os pulsos de acionamento do inversor de tensa˜o. Os reguladores lineares PI
teˆm a func¸a˜o de minimizar os erros εα, εβ e ε0, que sa˜o os erros entre as correntes de refereˆncia do controlador e as correntes
medidas. Os reguladores atuam sobre o modulador de largura de pulsos atrave´s dos sinais de refereˆncia de tensa˜o uα, uβ e
u0, que determinam as tenso˜es fornecidas pelo inversor aos indutores de acoplamento. Os sinais ∆iCα , ∆iCβ e ∆iC0 usados
no esquema da figura 4.19 sa˜o fornecidos por um controlador de tenso˜es ideˆntico ao estudado na sec¸a˜o anterior.
Diferentes tipos de reguladores poderiam ser empregados no lugar dos reguladores proporcionais e integrais do contro-
lador de correntes. Em [43, 44], por exemplo, sa˜o usados reguladores digitais dead beat em substituic¸a˜o aos reguladores
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Figura 4.19: Controlador de correntes com reguladores lineares.
de controle, o que os torna pouco esta´veis. O estudo e a implementac¸a˜o de controladores de correntes com reguladores mais
sofisticados e´ assunto de grande interesse, pois os reguladores proporcionais e integrais podem na˜o ser suficientes para atender
exigeˆncias de precisa˜o de controle, resposta dinaˆmica e estabilidade.
Diversas te´cnicas de modulac¸a˜o de largura de pulsos podem ser empregadas em controladores como o da figura 4.19 [45].
Em [46] encontra-se a te´cnica de modulac¸a˜o de largura de pulsos com vetores espaciais. Essa te´cnica, entre outras coisas, tem
como vantagem a facilidade de implementac¸a˜o em processadores digitais. Em [47] apresentam-se estudos adicionais sobre
a modulac¸a˜o de largura de pulsos com vetores espaciais. A te´cnica apresentada em [46, 47], pore´m, na˜o e´ adequada para a
utilizac¸a˜o em controladores de corrente para sistemas com quatro fios como aquele da figura 4.19, onde treˆs varia´veis precisam
ser controladas. O controle de correntes para sistemas com quatro fios requer o uso de um modulador de largura de pulsos
tridimensional, que permite o controle de varia´veis nos eixos α, β e 0.
As equac¸o˜es do controle de correntes sa˜o dadas por (4.4) e (4.5). Os ganhos k1 e k2, que na˜o sa˜o mostrados na figura 4.19,
sa˜o determinados para que os sinais que entram nos somadores da figura 4.19 sejam unita´rios (isso e´ necessa´rio porque
as entradas do modulador de largura de pulsos sa˜o valores de tensa˜o em pu). Os ganhos kp e ki da equac¸a˜o (4.5) podem ser
calculados por (4.6) e (4.7), como sugerido em [48], onde kmlp e´ o ganho do inversor de tensa˜o (com o algoritmo de modulac¸a˜o























































4.2.2 Modulac¸a˜o de largura de pulsos tridimensional com vetores espaciais
Neste trabalho e´ utilizada a te´cnica de modulac¸a˜o de largura de pulsos tridimensional com vetores espaciais, que possibilita
a sı´ntese de tenso˜es com componentes de sequ¨eˆncias positiva, negativa e zero, ou seja, tenso˜es que podem ser expressas atrave´s
vetores no espac¸o αβ0. Esta te´cnica de modulac¸a˜o e´ apropriada apenas para uso com o inversor de tensa˜o com treˆs pernas
mostrado na figura 4.2.
Vetores espaciais e sı´ntese de tenso˜es
O inversor de tensa˜o da figura 4.2 pode ser utilizado para sintetizar tenso˜es entre os terminais de fase e neutro, bastando
que para isso sejam efetuadas combinac¸o˜es entre os vetores espaciais da tabela 4.1 e da figura 4.4. As combinac¸o˜es de vetores
realizam-se atrave´s de um algoritmo de modulac¸a˜o de largura de pulsos tridimensional. Esse algoritmo deve ser capaz de, a
partir de um vetor de refereˆncia ~V ∗, determinar os vetores espaciais da tabela 4.1 e da figura 4.4 que devem ser utilizados para
sintetiza´-lo. Uma vez determinados, devem ser produzidas combinac¸o˜es entre esses vetores atrave´s dos pulsos de acionamento
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Figura 4.20: Setores hexagonais do plano αβ
Identificac¸a˜o de setores
As projec¸o˜es dos vetores espaciais sobre o plano αβ produzem seis regio˜es hexagonais, comumente denominadas setores,
que sa˜o vistas na figura 4.20. A primeira etapa do algoritmo de modulac¸a˜o de largura de pulsos tridimensional consiste em
determinar o setor em que se encontra a projec¸a˜o do vetor de refereˆncia ~V ∗. A determinac¸a˜o do setor e´ realizada com o






























sinal(va, b, c) =


1 se va,b,c > 0
0 se va,b,c ≤ 0
(4.10)
K = sinal(va) + 2 sinal(vb) + 4 sinal(vc) (4.11)
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Tabela 4.3: Identificac¸a˜o de setores.
K 1 2 3 4 5 6
setor II VI I IV III V
Determinac¸a˜o dos tempos de aplicac¸a˜o dos vetores espaciais
A determinac¸a˜o do setor onde se encontra a projec¸a˜o de ~V ∗ e´ importante para saber quais vetores espaciais ba´sicos (da
tabela 4.1 e da figura 4.4) devem ser combinados para sintetizar nas saı´das do inversor as tenso˜es de fase que correspondem a
~V ∗. Se a projec¸a˜o da refereˆncia ~V ∗ estiver localizada, por exemplo, no setor I, devem-se utilizar os vetores espaciais ~V1 e ~V2,
ale´m dos vetores ~V0 e ~V7, que sempre esta˜o presentes nas combinac¸o˜es.
Estando a projec¸a˜o de ~V ∗ no setor I, no exemplo aqui considerado, os vetores escolhidos para efetuar a sı´ntese de ~V ∗ sa˜o
~V1 e ~V2, cujos tempos de aplicac¸a˜o sa˜o ∆T1 e ∆T2 . A equac¸a˜o (4.12) mostra como os vetores ~V1, ~V2, ~V0 e ~V7 sa˜o utilizados,
com seus tempos de aplicac¸a˜o ∆T1 , ∆T2 , ∆T0 e ∆T7 , para sintetizar o vetor ~V ∗. A soma dos tempos de aplicac¸a˜o dos quatro
vetores e´ ∆T mlp, que corresponde ao perı´odo de discretizac¸a˜o do algoritmo de modulac¸a˜o de largura de pulsos. Quando a
projec¸a˜o de ~V ∗ situa-se em outros setores devem ser utilizados os vetores espaciais apropriados, com seus respectivos tempos
de aplicac¸a˜o.
∆T mlp~V
∗ = ~V1∆T1 + ~V2∆T2 + ~V0∆T0 + ~V7∆T7 (4.12)
A equac¸a˜o (4.12), que descreve a soma vetorial que compo˜e ~V ∗, pode ser rescrita na forma matricial de (4.13). Pode-se
acrescentar uma linha de elementos unita´rios a` matriz que conte´m os vetores espaciais, o que da´ origem a` equac¸a˜o (4.14),
onde a matriz de vetores resultante e´ quadrada e inversı´vel. A equac¸a˜o (4.15) mostra como, a partir de (4.14), determinam-se
os tempos de aplicac¸a˜o da soma vetorial (4.12).
~V ∗∆T mlp =
[

















~V1 ~V2 ~V0 ~V7
































































Evidentemente as equac¸o˜es (4.13) - (4.15) sa˜o va´lidas somente para vetores de refereˆncia ~V ∗ com projec¸a˜o no setor I. Para
os setores II - VI as matrizes MII - MVI sa˜o obtidas a partir de procedimento ana´logo ao descrito pelas equac¸o˜es (4.13) - (4.15).
As equac¸o˜es (4.16) - (4.21) mostram como, com as as matrizes MI-MVI, sa˜o determinados os tempos de aplicac¸a˜o usados
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Gerac¸a˜o dos pulsos de acionamento das chaves do inversor
Os tempos de aplicac¸a˜o dos vetores espaciais determinados pelas equac¸o˜es (4.16) - (4.21) sa˜o usados para determinar as
larguras dos pulsos de acionamento do inversor de tensa˜o. Para cada intervalo de modulac¸a˜o ∆Tmlp e´ determinado um padra˜o
de pulsos que depende dos vetores espaciais utilizados, da sequ¨eˆncia de aplicac¸a˜o dos vetores e de seus tempos de aplicac¸a˜o.
Diversas sa˜o as possibilidades de sequ¨eˆncias de vetores, cada qual com suas vantagens e desvantagens. Em [49] sa˜o
analisadas algumas sequ¨eˆncias possı´veis. Neste trabalho e´ usada a sequ¨eˆncia sime´trica [46], que minimiza o nu´mero de
Tabela 4.4: Sequeˆncias de vetores para os setores I-VI.
I ~V0-~V1-~V2-~V7-~V2-~V1-~V0 IV ~V0-~V5-~V4-~V7-~V4-~V5-~V0
II ~V0-~V3-~V2-~V7-~V2-~V3-~V0 V ~V0-~V5-~V6-~V7-~V6-~V5-~V0
III ~V0-~V3-~V4-~V7-~V4-~V3-~V0 VI ~V0-~V1-~V6-~V7-~V6-~V1-~V0
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Figura 4.21: Gerac¸a˜o dos pulsos de acionamento do inversor (setor I).
transic¸o˜es das chaves do inversor, fazendo com que em cada instante de transic¸a˜o apenas uma chave tenha seu estado alterado.
A tabela 4.4 mostra as sequ¨eˆncias de vetores empregadas para os setores I - VI.
A figura 4.21 mostra como, a partir dos tempos de aplicac¸a˜o dos vetores, sa˜o gerados os pulsos de acionamento das chaves
do inversor quando o vetor de refereˆncia pertence ao setor I. Treˆs sinais de tempo (ta, tb e tc) sa˜o utilizados, junto com um
sinal triangular (gerado por um temporizador) de perı´odo ∆Tmlp e com treˆs comparadores, para gerar os pulsos de acionamento.





tb = ∆T0/2 + ∆T1/2





ta = ∆T0/2 + ∆T3/2
tb = ∆T0/2





ta = ∆T0/2 + ∆T3/2 + ∆T4/2
tb = ∆T0/2






ta = ∆T0/2 + ∆T5/2 + ∆T4/2






ta = ∆T0/2 + ∆T5/2







tb = ∆T0/2 + ∆T1/2 + ∆T6/2
tc = ∆T0/2 + ∆T1/2
(4.27)
4.2.3 Modulac¸a˜o de largura de pulsos com rede neural
O algoritmo que calcula os tempos ta, tb e tc, usado no modulador de largura de pulsos, pode ser substituı´do por uma
rede neural multicamadas treinada com um algoritmo de backpropagation. Esse tipo de rede neural e´ bastante diferente
das adalines usadas na compensac¸a˜o de correntes. Uma rede multicamadas treinada com backpropagation sofre um u´nico
processo de aprendizagem, apo´s o qual torna-se apta a reproduzir o comportamento de um sistema tomado como refereˆncia.
A figura 4.22 ilustra a situac¸a˜o em que uma rede neural e´ treinada para substituir um sistema complexo. Um algoritmo
de treinamento com backpropagation analisa as entradas e saı´das dos dois sistemas, fazendo com que as saı´das da rede
neural aproximem-se o ma´ximo possı´vel das saı´das do sistema mais complexo usado como refereˆncia. Apo´s algum tempo
de treinamento a rede neural aprende a reproduzir o comportamento do sistema original, podendo enta˜o ser usada como uma











































































Figura 4.23: Rede neural de duas camadas.
A figura 4.23 mostra a rede neural de duas camadas que pode substituir o algoritmo do modulador de largura de pulsos
investigado na sec¸a˜o anterior. Essa rede e´ treinada com um algoritmo de backpropagation e, uma vez estabelecidos seus pesos
sina´pticos, passa a realizar com eficieˆncia todas as func¸o˜es do modulador de largura de pulsos.
Devido a` linearidade existente entre as entradas e as saı´das do algoritmo de modulac¸a˜o de largura de pulsos essa rede
neural pode ser construı´da apenas com func¸o˜es de ativac¸a˜o lineares, ou seja, f1(ν) = ν e f2(ν) = ν. Os pesos sina´pticos e as










































































Na˜o conve´m aqui entrar em detalhes sobre a teoria, a construc¸a˜o e o treinamento de redes neurais artificiais. Em [30]
encontram-se informac¸o˜es necessa´rias e suficientes sobre a teoria de redes neurais. Em [33] encontram-se informac¸o˜es sobre
o algoritmo de backpropagation de Levenberg-Marquardt, com o qual efetuou-se o treinamento da rede neural aqui estudada.
O treinamento da rede neural da figura 4.23 e´ realizado a partir de um conjunto de vetores de entrada e de um conjunto
de vetores de saı´da. Esses vetores sa˜o compostos por refereˆncias de tensa˜o arbitra´rias (v∗α, v∗β e v∗0) e por saı´das (ta, tb e tc)
obtidas com o algoritmo de modulac¸a˜o original quando submetido a essas entradas. Esses conjuntos de dados sa˜o fornecidos
para o algoritmo de backpropagation e, apo´s sucessivas etapas de treinamento, obteˆm-se os pesos sina´pticos (W1 e W2) e as
entradas fixas (B1 e B2) da rede neural ja´ treinada - mostrados em (4.32) - (4.35). A figura 4.24 mostra as entradas a que
foram submetidos o algoritmo de modulac¸a˜o original e a rede neural, a figura 4.25 mostra as saı´das obtidas pelo algoritmo
original e pela rede neural treinada (superpostas) e a figura 4.26 mostra o erro absoluto (muito pequeno) entre as saı´das do
algoritmo original e as saı´das da rede neural treinada. Os sinais de tempo vistos na figura 4.25 esta˜o normalizados com relac¸a˜o
a ∆Tmlp . O treinamento e a operac¸a˜o da rede neural sa˜o melhores com valores nume´rios unita´rios, o que torna necessa´ria a
normalizac¸a˜o das entradas e saı´das. Na figura 4.25 na˜o se distinguem as formas de onda das saı´das do algoritmo e da saı´da da




























































Figura 4.24: Entradas a que foram submetidos o algoritmo de modulac¸a˜o original e a rede neural.
A rede neural da figura 4.23 efetua as equac¸o˜es (4.36) e (4.37), que correspondem, juntamente com os valores encontrados
em (4.32) - (4.35), ao algoritmo de modulac¸a˜o de largura de pulsos. Os sinais ta, tb e tc calculados pela rede neural podem
















 = W2Y1 + B2 (4.37)
A substituic¸a˜o do algoritmo de modulac¸a˜o de largura de pulsos pelas equac¸o˜es (4.36) e (4.37) pode trazer benefı´cios para
a implementac¸a˜o do controlador de correntes em processadores digitais. As equac¸o˜es (4.36) e (4.37), que constituem a rede
neural da figura 4.23, sa˜o executadas com rapidez e propiciam ganhos significativos nos tempos de programac¸a˜o e de execuc¸a˜o
do algoritmo de controle do filtro ativo. Neste trabalho a rede neural foi implementada em linguagem C. Essa rede neural e´
capaz de realizar todo o processo de modulac¸a˜o de largura de pulsos num tempo cerca de quatro vezes menor do que aquele
requerido pelo algoritmo de modulac¸a˜o original (programado com a mesma linguagem). Se implementado em linguagem de
ma´quina, fazendo uso de instruc¸o˜es especı´ficas de multiplicac¸a˜o e soma do processador digital, o algoritmo de modulac¸a˜o de
largura de pulsos com rede neural pode ser realizado com velocidade ainda maior.
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Figura 4.25: Saı´das ta, tb e tc (normalizadas com ∆Tmlp ) obtidas pelo algoritmo original de modulac¸a˜o e pela rede neural
treinada (os sinais esta˜o superpostos).



















Figura 4.26: Erro absoluto entre as saı´das do algoritmo original e as saı´das da rede neural treinada.
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Figura 4.27: Simulac¸a˜o 13 - correntes do eixo α.
4.2.4 Simulac¸a˜o
Simulac¸a˜o 13: controle de correntes com reguladores lineares
As figuras abaixo ilustram os resultados da simulac¸a˜o de um sistema de controle de correntes baseado em reguladores
proporcionais integrais e no algoritmo de modulac¸a˜o de largura de pulsos tridimensional com rede neural apresentado nas
sec¸o˜es anteriores. As correntes de refereˆncia e as correntes controladas no sistema αβ0 encontram-se nas figuras 4.27 - 4.29.
A figura 4.30 mostra as correntes sintetizadas nos indutores da acoplamento. A figura 4.31 mostra as correntes de refereˆncia
e controladas no sistema αβ0 superpostas. Observa-se que as correntes controladas seguem suas refereˆncias com rapidez e
precisa˜o razoavelmente boas. Os reguladores PI proporcionam um resultado melhor do que aqueles obtidos com comparadores
com histerese.
Nesta simulac¸a˜o foram utilizados indutores de acoplamento com indutaˆncias de 2mH. O inversor de tensa˜o foi alimentado
com tensa˜o total de 300V, que e´ a ma´xima tensa˜o suportada pelo inversor utilizado no proto´tipo de filtro ativo construı´do neste
trabalho. O sistema de controle utilizou frequ¨eˆncia de amostragem de 10kHz, a mesma frequ¨eˆncia de discretizac¸a˜o usada no
algoritmo de modulac¸a˜o vetorial.
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Figura 4.28: Simulac¸a˜o 13 - correntes do eixo β.

























Figura 4.29: Simulac¸a˜o 13 - correntes do eixo 0.
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Figura 4.30: Simulac¸a˜o 13 - correntes sintetizadas nos indutores de acoplamento.







































Neste capı´tulo sa˜o apresentados os resultados experimentais obtidos com um proto´tipo de filtro ativo paralelo trifa´sico para
sistemas com quatro fios construı´do em laborato´rio. Sa˜o encontradas aqui, ale´m dos resultados experimentais, informac¸o˜es e
imagens do proto´tipo desenvolvido.
5.1 Experimento com controle de correntes
A figura 5.1 mostra um sistema de controle de correntes utilizado para realizar sı´ntese de correntes sem acoplamento
com um sistema ele´trico. Esse esquema, em que os indutores de acoplamento esta˜o curto-circuitados e o condutor neutro e´
suprimido, e´ u´til para realizar experieˆncias com o sistema de controle de correntes.
As figuras seguintes mostram os resultados de um experimento com sı´ntese de correntes quadradas. A figura 5.2 mostra
separadamente a corrente de refereˆncia e a corrente sintetizada em um dos indutores de acoplamento. A figura 5.3 mostra as
duas correntes superpostas. O controlador de correntes utilizou modulac¸a˜o por largura de pulsos com frequ¨eˆncia de 10kHz,














































Figura 5.1: Esquema para teste do sistema de controle de correntes.
Figura 5.2: Corrente de refereˆncia (canal 2) e corrente controlada (canal 1) com regulares lineares. (4A/div)
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Figura 5.3: Corrente de refereˆncia e corrente controlada (superpostas) com regulares lineares. (4A/div)
5.2 Montagem de um filtro ativo
Foi construı´do em laborato´rio o filtro ativo trifa´sico apresentado na figura 5.4. A figura 5.5 mostra como foi organizada a
montagem experimental e a figura 5.6 apresenta uma fotografia do proto´tipo construı´do. Os trabalhos pra´ticos compreenderam
a construc¸a˜o de placas condicionadoras de sinais com transdutores de tensa˜o e de corrente, a construc¸a˜o de uma placa com
isoladores o´pticos para os sinais de acionamento do inversor, a construc¸a˜o de uma placa com conversores digital-analo´gicos e
a programac¸a˜o de algoritmos de controle e de compensac¸a˜o no processador digital de sinais (DSP) TMX320F2812 (mostrados
no apeˆndice C). Como os estudos visavam sobretudo a` compensac¸a˜o e ao controle de correntes, na˜o foi realizado o controle
de tensa˜o no barramento de tensa˜o contı´nua do inversor, sendo os capacitores C1 e C2 alimentados por uma fonte indendente
de energia.
5.3 Placas medidoras de corrente
As figuras 5.7 e 5.8 mostram as placas eletroˆnicas usadas para efetuar as medidas das correntes de carga e de compensac¸a˜o
(usadas no controlador e no compensador de correntes). Sa˜o placas que possuem transdutores de efeito Hall e circuitos
condicionadores de sinais. O esquema simplificado dos circuitos de condicionamento e´ mostrado na figura 5.9. Os transdutores
de efeito Hall proporcionam isolac¸a˜o ele´trica entre as correntes medidas e os circuitos de condicionamento. Esses u´ltimos sa˜o

















































































































































Figura 5.5: Organizac¸a˜o da montagem experimental.
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Figura 5.6: Visa˜o geral do proto´tipo construı´do em laborato´rio.
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Figura 5.7: Placa com transdutores de corrente.































Figura 5.9: Circuito condicionador dos sinais de corrente.
5.4 Placa medidora de tensa˜o
As figura 5.10 mostra a placa usada para medir tenso˜es, que dispo˜e de treˆs transdutores de efeito Hall e treˆs circuitos
condicionadores de sinais. Essa placa foi utilizada para medir a tensa˜o de entrada da fase a e as tenso˜es sobre os dois
capacitores do inversor trifa´sico. A figura 5.11 mostra o esquema simplificado dos circuitos condicionadores dos sinais de
tensa˜o.



































Figura 5.11: Circuito condicionador dos sinais de tensa˜o.
5.5 Inversor trifa´sico
A figura 5.12 mostra o inversor de tensa˜o com treˆs pernas usado no experimento. Foi usado um inversor comercial, fab-
ricado pela Semikron, devido a` grande confiabilidade que esse tipo de equipamento proporciona aos experimentos realizados
em laborato´rio.
Figura 5.12: Inversor de tensa˜o Semikron.
A figura 5.13 mostra a placa que realiza a conexa˜o entre os acionadores das chaves semicondutoras do inversor e os pinos
de comunicac¸a˜o do DSP atrave´s de acopladores o´pticos. A figura 5.14 mostra a placa com treˆs fontes de alimentac¸a˜o isoladas
usadas para alimentar os circuitos de acionamento das treˆs fases do inversor.
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Figura 5.13: Placa de conexa˜o entre o inversor e o DSP.
Figura 5.14: Fontes de alimentac¸a˜o isoladas para os circuitos acionadores do inversor.
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Figura 5.15: Placa com conversores digital-analo´gicos.
5.6 Outros componentes do proto´tipo
A figura 5.15 mostra a placa com conversores digital-analo´gicos utilizada para monitorar sinais processados pelo DSP
durante as etapas de desenvolvimento de software. A figura 5.16 mostra os indutores de acoplamento (2mH/15A) utilizados
no sistema de controle de correntes. A figura 5.17 mostra os mo´dulos com diodos retificadores usados para constituir a carga
na˜o linear da figura 5.18, usada nas experieˆncias com o filtro ativo.
5.7 Resultados
A seguir sa˜o apresentados os resultados obtidos com o filtro ativo paralelo trifa´sico construı´do em laborato´rio. Os sinais
de tensa˜o e corrente capturados com um oscilosco´pio digital foram obtidos nas saı´das das placas com transdutores de tensa˜o
e corrente ou nas saı´das dos conversores digital-analo´gicos conectados ao DSP.
Nos experimentos com o filtro ativo usaram-se indutores de acoplamento com indutaˆncia de 2mH e a tensa˜o do barra-
mento do inversor foi mantida em aproximadamente VDC = 300V. Todos os algoritmos de controle e compensac¸a˜o foram
discretizados com taxa de amostragem de 10kHz. A tensa˜o da fonte de alimentac¸a˜o foi fornecida por um autotransformador
trifa´sico isolado da rede de energia ele´trica por um banco de transformadores isoladores conectados em estrela com neutro.
Foram realizadas experieˆncias com as tenso˜es entre fase e neutro na saı´da do autotransformador ajustadas entre 40V e 120V
(eficazes) durante os experimentos. Os resultados apresentados nas pro´ximas pa´ginas foram obtidos com a tensa˜o de entrada
ajustada em 40V (eficazes).
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Figura 5.16: Indutores de acoplamento usados no sistema de controle de correntes.







Figura 5.18: Carga na˜o linear usada nos experimentos.
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Figura 5.19: Correntes de carga na˜o lineares. (4A/div)
Foi utilizado em todos os experimentos o sistema de controle de correntes com reguladores PI. Na compensac¸a˜o de
correntes foram usados os me´todos baseados na teoria pq e em neuroˆnios adaline, cujos algoritmos foram mostrados anterior-
mente. Todos os me´todos foram implementados para a obtenc¸a˜o de correntes senoidais na fonte ele´trica e para a compensac¸a˜o
da corrente de neutro. As tenso˜es da rede ele´trica, que sa˜o ligeiramente distorcidas, pore´m equilibradas, sa˜o processadas pelo
sistema de PLL apresentado em [50] (vide apeˆndice B). No algoritmo que emprega a teoria pq o PLL fornece os componentes
fundamentais das tenso˜es de fase com amplitude unita´ria. No algoritmo com adalines o PLL fornece, ale´m dos sinais de
tensa˜o fundamentais, o valor do aˆngulo θ = ωt da tensa˜o da fase a, necessa´rio para o ca´lculo dos vetores de entrada dos
neuroˆnios.
5.7.1 Compensac¸a˜o de correntes usando a teoria pq
Sa˜o mostrados a seguir os resultados obtidos com a operac¸a˜o do filtro ativo em um sistema trifa´sico com quatro fios usando
a teoria pq. A figura 5.19 mostra as treˆs correntes de fase na˜o lineares originadas pela carga, a figura 5.20 mostra as correntes
de compensac¸a˜o injetadas pelo filtro ativo no sistema ele´trico e a figura 5.21 mostra as treˆs correntes compensadas da fonte.
Na figura 5.22 encontram-se a corrente de carga de uma das fases, a corrente de compensac¸a˜o calculada pelo DSP e a
corrente senoidal (compensada) que resulta da soma dos dois primeiros sinais. A figura 5.23 mostra a corrente de carga de
uma das fases, a corrente sintetizada pelo sistema de controle de correntes (efetivamente injetada pelo filtro ativo no sistema
ele´trico) e a corrente senoidal compensada da fonte. A figura 5.24 mostra a corrente de neutro da fonte (antes da compensac¸a˜o)
e a corrente de neutro compensada.
A figura 5.25 mostra os espectros de frequ¨eˆncias da corrente da carga de uma das fases, da corrente de compensac¸a˜o
calculada pelo DSP e da corrente compensada, nessa sequ¨eˆncia. A figura 5.26 mostra os espectros da corrente de carga de
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Figura 5.20: Correntes de compensac¸a˜o injetadas pelo filtro ativo. (4A/div)
Figura 5.21: Correntes compensadas. (4A/div)
Figura 5.22: Corrente da carga, corrente de compensac¸a˜o calculada e corrente compensada. (4A/div)
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Figura 5.23: Corrente da carga, corrente de compensac¸a˜o injetada e corrente compensada. (4A/div)
Figura 5.24: Corrente do neutro da fonte (antes da compensac¸a˜o) e corrente compensada. (4A/div)
Figura 5.25: Espectros de frequ¨eˆncias: corrente da carga, corrente de compensac¸a˜o calculada e corrente compensada.
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Figura 5.26: Espectros de frequ¨eˆncias: corrente da carga, corrente de compensac¸a˜o injetada e corrente compensada.





























Figura 5.27: Simulac¸a˜o: correntes da carga.
143





























Figura 5.28: Simulac¸a˜o: correntes do filtro.





























Figura 5.29: Simulac¸a˜o: correntes compensadas da fonte.
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Figura 5.30: Correntes de carga na˜o lineares. (4A/div)
uma das fases, da corrente de compensac¸a˜o sintetizada pelo filtro ativo e da corrente compensada, nesta sequ¨eˆncia.
As figuras 5.27 - 5.29 mostram resultados de uma simulac¸a˜o realizada com as mesmas condic¸o˜es de tensa˜o e de carga
usadas nos experimentos pra´ticos. A simulac¸a˜o foi realizada com o esquema de compensac¸a˜o mostrado na figura 3.33. Os
resultados experimentais validam os resultados obtidos com as simulac¸o˜es.
5.7.2 Compensac¸a˜o seletiva de correntes usando adalines
Sa˜o mostrados a seguir os resultados obtidos com a filtragem ativa em sistema com quatro fios usando o compensador de
correntes baseado em neuroˆnicos adaline. A figura 5.30 mostra as treˆs correntes de fase na˜o lineares originadas pela carga.
A figura 5.31 mostra as correntes de compensac¸a˜o injetadas pelo filtro ativo no sistema ele´trico, que possuem apenas os
componentes harmoˆnicos de 3a, 5a, 7a, 9a e 11a ordens. A figura 5.32 mostra as treˆs correntes compensadas da fonte.
Na figura 5.33 encontram-se a corrente de carga de uma das fases, a corrente de compensac¸a˜o calculada pelo DSP e a
corrente senoidal (compensada) que resulta da soma dos dois primeiros sinais. A figura 5.34 mostra a corrente de carga de
uma das fases, a corrente sintetizada pelo sistema de controle de correntes (efetivamente injetada pelo filtro ativo no sistema
ele´trico) e a corrente senoidal compensada da fonte. A figura 5.35 mostra a corrente de neutro da fonte (antes da compensac¸a˜o)
e a corrente de neutro compensada. Mais uma vez, os resultados sa˜o bastante parecidos com aqueles obtidos nas simulac¸o˜es.
A figura 5.36 mostra os espectros de frequ¨eˆncias da corrente da carga de uma das fases, da corrente de compensac¸a˜o
calculada pelo DSP e da corrente compensada, nessa sequ¨eˆncia. Observa-se que no espectro das correntes de compensac¸a˜o
esta˜o presentes apenas os componentes selecionados. A figura 5.37 mostra os espectros da corrente de carga de uma das fases,
da corrente de compensac¸a˜o sintetizada pelo filtro ativo e da corrente compensada, nesta sequ¨eˆncia.
As figuras 5.38 - 5.40 mostram resultados de simulac¸o˜es realizadas com as condic¸o˜es de tensa˜o e de carga usadas nos ex-
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Figura 5.31: Correntes de compensac¸a˜o injetadas pelo filtro ativo. (4A/div)
Figura 5.32: Correntes compensadas. (4A/div)
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Figura 5.33: Corrente da carga, corrente de compensac¸a˜o calculada e corrente compensada. (4A/div)
Figura 5.34: Corrente da carga, corrente de compensac¸a˜o injetada e corrente compensada. (4A/div)
perimentos pra´ticos. Essas figuras mostram resultados semelhantes a`queles obtidos nos experimentos pra´ticos, o que permite
que dizer que os experimentos validam os estudos teo´ricos e as simulac¸o˜es computacionais realizadas.
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Figura 5.35: Corrente do neutro da fonte (antes da compensac¸a˜o) e corrente compensada. (4A/div)
Figura 5.36: Espectros de frequ¨eˆncias: corrente da carga, corrente de compensac¸a˜o calculada e corrente compensada.
Figura 5.37: Espectros de frequ¨eˆncias: corrente da carga, corrente de compensac¸a˜o injetada e corrente compensada.
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Figura 5.38: Simulac¸a˜o: correntes da carga.





























Figura 5.39: Simulac¸a˜o: correntes do filtro.
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Este trabalho estudou a aplicac¸a˜o de filtros ativos paralelos para sistemas trifa´sicos com quatro fios, que sa˜o usados
sobretudo para a eliminac¸a˜o de correntes harmoˆnicas originadas por cargas na˜o lineares, podendo ainda ser empregados para
a elevac¸a˜o do fator de poteˆncia dos sistemas ele´tricos e para a eliminac¸a˜o de correntes de neutro em sistemas desequilibrados.
O foco do trabalho, mais pra´tico do que teo´rico, foi a construc¸a˜o em laborato´rio de um filtro ativo experimental. O que segue
sa˜o resumos e concluso˜es referentes ao capı´tulos do trabalho.
Primeiro capı´tulo
O primeiro capı´tulo apresentou uma introduc¸a˜o ao problema da qualidade de energia ele´trica e falou sobre a necessidade
do emprego de filtros ativos nos sistemas de energia ele´trica. Foi feita uma breve explanac¸a˜o sobre o filtro ativo paralelo,
suas func¸o˜es e seu funcionamento. O capı´tulo terminou com a apresentac¸a˜o de um panorama dos assuntos abordados na
dissertac¸a˜o.
Segundo capı´tulo
O segundo capı´tulo estudou a natureza da poteˆncia ele´trica atrave´s de conceitos convencionais de poteˆncia e de conceitos
introduzidos pela teoria de poteˆncias instantaˆneas de Akagi e Nabae [7]. Foram estudados sistemas ele´tricos com cargas
lineares e na˜o lineares, com tenso˜es senoidais e distorcidas. Foram analisadas, com o auxı´lio de gra´ficos e equac¸o˜es, as
poteˆncias e as correntes existentes nos sistemas ele´tricos trifa´sicos. As poteˆncias ele´tricas convencionalmente conhecidas
foram comparadas com as poteˆncias definidas pela teoria de poteˆncias instantaˆneas em sistemas equilibrados com tenso˜es
senoidais. As poteˆncias ele´tricas convencionais (P , Q, S e H) sa˜o va´lidas somente em regime estaciona´rio e foram definidas
e estudadas para sistemas equilibrados com tenso˜es senoidais. Os conceitos definidos na teoria de poteˆncias instantaˆneas pq,
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por outro lado, aplicam-se a sistemas com quaisquer tipos de tenso˜es e correntes e sa˜o va´lidos em regime transito´rio.
A teoria pq de Akagi e Nabae [7] foi comparada com a teoria pq modificada [9,10]. As duas sa˜o equivalentes e produzem
resultados semelhantes quando na˜o existem componentes de sequ¨eˆncia zero no sistema ele´trico. Quando existe corrente de
neutro as duas teorias sa˜o equivalentes apenas na auseˆncia de tensa˜o de sequ¨eˆncia zero, ou seja, quando as tenso˜es da fonte sa˜o
senoidais e equilibradas. Na presenc¸a de poteˆncia de sequ¨eˆncia zero as duas teorias produzem efeitos distintos na compensac¸a˜o
de correntes, sendo que a teoria pq modificada na˜o possibilita compensar corretamente a corrente de neutro.
Terceiro capı´tulo
No terceiro capı´tulo foram estudados me´todos de compensac¸a˜o de correntes e poteˆncias que podem ser empregados em
filtros ativos para sistemas com quatro fios. Nesse capı´tulo foram mostrados resultados de simulac¸o˜es de filtros ativos paralelos
com os me´todos estudados. Primeiramente foi estudada a compensac¸a˜o baseada na teoria de poteˆncias instantaˆneas pq [7], que
permite a eliminac¸a˜o de correntes reativas e harmoˆnicas, produzindo correntes senoidais e na˜o defasadas quando as tenso˜es
da fonte sa˜o senoidais e equilibradas. Quando as tenso˜es da fonte sa˜o distorcidas ou desequilibradas e´ possı´vel, em princı´pio,
garantir apenas fluxo de poteˆncia ativa constante na fonte. Sa˜o duas as possibilidades de compensac¸a˜o com a teoria pq:
correntes senoidais na fonte ou fluxo de poteˆncia ativa constante na fonte. Em qualquer um dos casos e´ possı´vel efetuar,
atrave´s das estrate´gias de compensac¸a˜o adotadas, a eliminac¸a˜o total da corrente de neutro. Embora a teoria de poteˆncias
na˜o possibibilite a obtenc¸a˜o de correntes senoidais na fonte com tenso˜es distorcidas, e´ possı´vel forc¸ar a sı´ntese de correntes
senoidais com o uso de um sistema de PLL para determinar os componentes fundamentais das tenso˜es distorcidas da fonte,
como mostraram os resultados simulados e experimentais do trabalho.
A compensac¸a˜o de poteˆncias com a teoria pq modificada foi estudada e teve seus resultados comparados com os da teoria
pq original. A teoria modificada define poteˆncias instantaˆneas diferentes daquelas encontradas em [7], numa tentativa de
atribuir a` poteˆncia de sequ¨eˆncia zero uma definic¸a˜o diferente daquela encontrada na teoria pq original, que trata a poteˆncia de
sequ¨eˆncia zero de forma separada das demais poteˆncias. Mostrou-se que para propo´sitos pra´ticos sa˜o suficientes as definic¸o˜es
de poteˆncia da teoria pq original para realizar a compensac¸a˜o de correntes harmoˆnicas, reativas e de sequ¨eˆncia zero em
sistemas com quatro fios. A teoria pq modificada, por outro lado, na˜o permite a compensac¸a˜o plena da corrente de sequ¨eˆncia
zero e, consequ¨entemente, da poteˆncia de sequ¨eˆncia zero, como ficou claro pelos resultados de simulac¸o˜es apresentados no
terceiro capı´tulo.
No terceiro capı´tulo foi tambe´m apresentado um me´todo de compensac¸a˜o de correntes baseado na transformac¸a˜o de
varia´veis para o sistema sı´ncrono de refereˆncia dq, com resultados muito parecidos com aqueles obtidos com a teoria pq.
Viu-se que a resposta dinaˆmica desse me´todo de compensac¸a˜o, bem como da compensac¸a˜o baseada na teoria de poteˆncias,
depende das caracterı´sticas dos filtros passa-baixas empregados para a separac¸a˜o de componentes contı´nuos e oscilato´rios.
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Finalmente, o terceiro capı´tulo apresentou um me´todo de compensac¸a˜o de correntes baseado em neuroˆnios lineares adap-
tativos, que foi uma importante contribuic¸a˜o deste trabalho. Esse me´todo, muito pouco explorado na literatura, na˜o havia
ainda sido aplicado a filtros ativos com quatro fios. Os resultados obtidos com esse me´todo foram superiores a`queles obtidos
com os demais me´todos estudados neste trabalho, como mostrou a tabela 3.1. A compensac¸a˜o baseada na adaptac¸a˜o em tempo
real de neuroˆnios lineares tem a vantagem de possibilitar a compensac¸a˜o mais efetiva de correntes harmoˆnicas e, ale´m disso,
ainda permite a compensac¸a˜o seletiva de componentes harmoˆnicos. A compensac¸a˜o seletiva permite que limites de conteu´do
harmoˆnico impostos por normas reguladoras sejam atendidos com a compensac¸a˜o do menor nu´mero possı´vel de componentes,
o que pode minimizar o tamanho do inversor de tensa˜o, entre outras vantagens que devem ainda ser investigadas. Nota-se
atualmente o aparecimento de diversos trabalhos de pesquisa sobre a compensac¸a˜o seletiva de correntes harmoˆnicas, o que
indica que esse e´ um tema interessante para estudos futuros.
Quarto capı´tulo
O capı´tulo quarto apresentou estudos sobre o controle de correntes. Inicialmente foi apresentado um sistema de controle
de correntes baseado em comparadores com histerese, que recebeu pouca atenc¸a˜o neste trabalho. O controle de correntes
com histerese e´ mais apropriado para a implementac¸a˜o com circuitos analo´gicos, embora controladores com histerese mais
sofisticados possam ser implementados em processadores digitais. O estudo do controle de correntes com histerese para
sistemas com quatro fios foi interessante para a introduc¸a˜o do conceito de vetores espaciais que, posteriormente, foi estendido
para o controle de correntes com reguladores lineares.
Na segunda parte do quarto capı´tulo foi apresentado um sistema de controle de correntes com reguladores lineares, que
emprega um modulador de largura de pulsos com vetores espaciais tridimensionais. Os comparadores com histerese do
primeiro tipo de controlador estudado cederam lugar a reguladores proporcionais e integrais. A tabela de vetores deu lugar ao
algoritmo de modulac¸a˜o de largura de pulsos. Os princı´pios de funcionamento dos dois tipos de controladores de correntes
estudados sa˜o semelhantes, pois as correntes sa˜o controladas com base em sinais de erro e com a aplicac¸a˜o de vetores espaciais
de tensa˜o apropriados. O controle de correntes com reguladores lineares, devido a` sua maior adequac¸a˜o a` implementac¸a˜o com
processamento digital, foi utilizado no filtro ativo experimental. Os resultados foram bastante satisfato´rios, embora ainda
pudessem ser melhorados com a aplicac¸a˜o de outros tipos de controladores em substituic¸a˜o aos proporcionais e integrais.
Certamente o campo de estudos de controladores para sistemas de controle de correntes, visando sobretudo a` reduc¸a˜o dos
erros de controle, e´ vasto em possibilidades para futuras contribuic¸o˜es. Uma boa sugesta˜o para trabalhos futuros com filtros
ativos e´ o estudo aprofundado de controladores dead beat, controladores repetitivos, controladores na˜o lineares e controladores
baseados em sistemas fuzzy e neuro-fuzzy.
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Quinto capı´tulo
O quinto capı´tulo apresentou os resultados obtidos em laborato´rio com um filtro ativo paralelo trifa´sico para sistemas com
quatro fios. Foram implementados um algoritmo de compensac¸a˜o com a teoria pq e um algoritmo com neuroˆnicos adaptativos.
Os resultados obtidos experimentalmente sa˜o semelhantes a`queles obtidos nas simulac¸o˜es. A compensac¸a˜o com a teoria pq foi
utilizada para a eliminac¸a˜o total das correntes harmoˆnicas. O algoritmo de compensac¸a˜o com neuroˆnios adaline foi utilizado
para a compensac¸a˜o seletiva, onde apenas alguns componentes harmoˆnicos das correntes da fonte foram eliminados. Ambos
os me´todos de compensac¸a˜o apresentaram bons resultados, proporcionando reduc¸a˜o significativa nos conteu´dos harmoˆnicos
das correntes da fonte.
Os resultados experimentais obtidos em laborato´rio permitiram concluir que o desempenho geral do filtro ativo depende
fortemente das caracterı´sticas do controlador empregado no sistema de controle de correntes. Embora os algoritmos de
compensac¸a˜o sejam capazes de determinar corretamente as correntes de compensac¸a˜o necessa´rias, um mau controlador de
correntes pode impedir que a compensac¸a˜o se realize satisfatoriamente. As caracterı´sticas do controle de correntes empregado
sa˜o, sem sombra de du´vidas, fator limitante para a qualidade da filtragem ativa. O controle de correntes com reguladores
proporcionais e integrais utilizado neste trabalho possibilitou bons resultados. Na˜o obstante, a comparac¸a˜o entre os resultados
experimentais e os resultados simulados permite dizer que os resultados obtidos com o proto´tipo de filtro ativo sa˜o ligeira-
mente inferiores. A relativa inefica´cia da compensac¸a˜o de correntes e´ avaliada pela quantidade de componentes harmoˆnicos
indesejados que permanecem nas correntes compensadas. Tanto os resultados das simulac¸o˜es como os resultados dos ca´lculos
das correntes de compensac¸a˜o com o DSP mostram que os algoritmos de compensac¸a˜o sa˜o eficientes, sendo o algoritmo com
adalines o melhor deles, o que permite afirmar seguramente que a imprecisa˜o do controle de correntes e´ responsa´vel pela
deteriorac¸a˜o da qualidade da compensac¸a˜o. Mais uma vez e´ possı´vel afirmar que o estudo de novos e melhores controladores
de correntes e´ essencial para o desenvolvimento dos filtros ativos.
Para a continuidade deste trabalho por futuros pesquisadores propo˜e-se o estudo aprofundado das teorias de compensac¸a˜o
e de novos me´todos de ca´lculo de correntes de compensac¸a˜o, bem como o estudo de me´todos mais sofisticados de controle de
correntes que apresentem resultados superiores aos obtidos com o controle baseado em reguladores proporcionais e integrais.
Conclusa˜o geral e propostas
Este trabalho mostrou que filtros ativos paralelos podem ser usados em sistemas ele´tricos com quatro fios para eliminar
correntes harmoˆnicas, correntes reativas e a corrente de neutro.
A teoria das poteˆncias instantaˆneas pq pode ser utilizada na determinac¸a˜o das correntes de compensac¸a˜o. Na˜o ha´ interesse
na utilizac¸a˜o da teoria pq modificada, que nas simulac¸o˜es realizadas mostrou-se insatisfato´ria ou equivalente a` teoria original.
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A determinac¸a˜o das correntes de compensac¸a˜o com a transformac¸a˜o para o sistema sı´ncrono dq possibilita resultados ideˆnticos
a`queles conseguidos com a teoria pq de poteˆncias instantaˆneas. O me´todo de compensac¸a˜o com neuroˆnios adaptativos adaline
apresentou os melhores resultados. A compensac¸a˜o total de correntes harmoˆnicas feita por esse me´todo possibilitou o melhor
resultado dentre todos os obtidos no conjunto de simulac¸o˜es. Esse me´todo ainda permite compensar de forma seletiva os
componentes harmoˆnicos das correntes.
O desempenho do filtro ativo depende fortemente da qualidade do sistema de controle de correntes, que por sua vez
depende do desempelho do controlador de correntes empregado. O estudo de controladores mais sofisticados e mais eficientes
e´ um tema interessante para estudos futuros.
Foi mostrado que e´ possı´vel utilizar uma rede neural simples para implementar o algoritmo de modulac¸a˜o vetorial usado
no controlador de correntes. Isso possibilita a reduc¸a˜o do tamanho do co´digo dos programas e o aumento da velocidade de




A.1 Transformac¸o˜es abc ↔ αβ0
A.1.1 Em sistemas equilibrados
A transformac¸a˜o abc → αβ permite expressar varia´veis trifa´sicas de sistemas equilibrados, originalmente representadas
sobre treˆs eixos espaciais (distanciados 120◦ entre si), em varia´veis bifa´sicas representadas sobre dois eixos espaciais ortogo-
nais. A matriz de transformac¸a˜o abc → αβ e´ mostrada em (A.1) e a matriz da transformac¸a˜o inversa αβ → abc e´ mostrada
em (A.2). As transformac¸o˜es abc → αβ e αβ → abc realizadas com as matrizes Tabc→αβ e Tαβ→abc sa˜o invariantes em
poteˆncia, ou seja, a poteˆncia instantaˆnea trifa´sica p tem o mesmo valor, quer seja calculada em varia´veis abc, quer seja calcu-
lada em varia´veis αβ, como mostra a equac¸a˜o (A.3). Essas transformac¸o˜es, que na˜o consideram componentes de sequ¨eˆncia
























p = vaia + vbib + vcic = vαiα + vβiβ (A.3)
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A.1.2 Em sistemas desequilibrados
Na presenc¸a de desequilı´brios de tensa˜o ou de corrente no sistema trifa´sico calculam-se os componentes de sequ¨eˆncia zero
atrave´s das equac¸o˜es (A.8) e (A.9). Por outro lado, os componentes de sequ¨eˆncia zero podem ser expressos em varia´veis abc

























































































































As transformac¸o˜es abc → αβ0 e αβ0 → abc realizadas com as matrizes Tabc→αβ0 e Tαβ0→abc tambe´m sa˜o invariantes
em poteˆncia, ou seja, a poteˆncia instantaˆnea trifa´sica p tem o mesmo valor, quer seja calculada em varia´veis abc, quer seja
calculada em varia´veis αβ0, como mostra a equac¸a˜o (A.14).
p = vaia + vbib + vcic = vαiα + vβiβ + v0i0 (A.14)





























































O PLL utilizado neste trabalho e´ uma versa˜o simplificada daquele encontrado na refereˆncia [50]. Nos esquemas de
compensac¸a˜o com a teoria pq o PLL e´ utilizado para gerar sinais de tensa˜o unita´rios, permitindo a sı´ntese de correntes
senoidais mesmo quando as tenso˜es da fonte sa˜o distorcidas. Nos esquemas de compensac¸a˜o baseados na transformac¸a˜o
para varia´veis dq as saı´das unita´rias do PLL sa˜o utilizadas nas transformac¸o˜es αβ → dq e dq → αβ. Nos esquemas de
compensac¸a˜o com adalines o PLL e´ usado para fornecer, ale´m dos sinais de tensa˜o unita´rios, o aˆngulo θ = ωt da tensa˜o da
fase a, que e´ utilizado na gerac¸a˜o dos vetores de entrada dos treˆs neuroˆnios adaline empregados no compensador de correntes.
B.1 Funcionamento do PLL
O esquema do PLL utilizado neste trabalho e´ mostrado na figura B.1. O funcionamento desse sistema de PLL esta´ baseado
nas definic¸o˜es de produto interno e ortogonalidade de vetores instantaˆneos estudadas em [50]. Neste caso o PLL atua apenas
sobre a tensa˜o de uma fase, sendo que os vetores sa˜o compostos por apenas um elemento. O sinal senoidal unita´rio u⊥
deve ser ortogonal a` tensa˜o va na condic¸a˜o de regime permanente. O produto interno me´dio desses dois sinais e´ dado pela
equac¸a˜o (B.1). Esse produto deve convergir para um valor nulo quando os sinais va e v⊥ sa˜o ortogonais.




va(τ) · u⊥(τ) dτ (B.1)
O argumento instantaˆneo ψ usado para sintetizar a func¸a˜o senoidal u⊥ e´ obtido pela integrac¸a˜o da saı´da ω do regulador PI.



























Figura B.1: Esquema do sistema de PLL.
ε = 0− va · u⊥ em um sinal de correc¸a˜o ∆ω que ajusta o sinal de frequ¨eˆncia ω. O sinal ω0 = 377rad/s e´ usado para melhorar
o desempenho inicial do PLL, fazendo com que a frequ¨eˆncia determinada ω esteja inicialmente ajustada na frequ¨eˆncia do
sistema ele´trico (60Hz). O regulador PI alcanc¸a uma saı´da ω constante quando o PLL esta´ sincronizado. Nessa condic¸a˜o o
aˆngulo ψ segue exatamente o aˆngulo da tensa˜o va, exceto por uma defasagem de π/2.
B.2 Sincronismo das treˆs fases do sistema
Quando o PLL entra em regime permanente o sinal ψ pode ser usado para gerar os sinais senoidais fundamentais de
amplitude unita´ria va1, vb1 e vc1 , como mostra a figura B.2. O sinal θ = ψ + π/2 corresponde ao aˆngulo do componente






















Figura B.2: Obtenc¸a˜o dos sinais de sincronismo das treˆs fases do sistema.
B.3 Algoritmo do PLL
PLL (input, *va, *vb, *vc) {
vsa = input/100 % escalonamento do sinal de entrada
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dp = vsa * ua
kz = kz + 1
if (kz > 200) kz = 1
summedz + = dp - jm[kz]
jm[kz] = dp
dpmedz = summedz / 200
dperr = dpref - dpmedz
wi = wi + dperr * ki_pll * T
w = wi + dperr * kp_pll
psi = psi + w * T
if (psi > = 2*pi) psi = psi - 2*pi
ua = sin(psi)
teta = psi + pi/2
*va = sin(teta)
*vb = sin(theta - 2*pi/3)
*vc = sin(theta + 2*pi/3)
}
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B.4 Resultados pra´ticos com o PLL
As figuras B.3 e B.4 mostram as saı´das do PLL em funcionamento, ja´ em regime estaciona´rio. O PLL recebe como entrada
a tensa˜o da fase a do sistema ele´trico (figura B.3, canal 1) e fornece um sinal sincronizado com o componente fundamental
(figura B.3, canal 2) e o valor do aˆngulo θ (figura B.4, canal 2). Na figura B.3, no canal M, observa-se o espectro de frequ¨eˆncias
do sinal de saı´da do PLL, onde apenas o componente fundamental (60Hz) esta´ presente.
Figura B.3: Componente fundamental (canal 2, sem escala) da tensa˜o da fonte com o PLL.
Figura B.4: ˆAngulo θ (canal 2, sem escala) do componente fundamental da tensa˜o da fonte com o PLL.
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Apeˆndice C
Programas implementados no DSP
Introduc¸a˜o
A figura C.1 mostra a placa de desenvolvimento do DSP TMX320F2812 utilizada neste trabalho. Com esta placa e com
o ambiente de programac¸a˜o Code Composer da Texas foram programados os algoritmos de controle necessa´rios para o fun-
cionamento do filtro ativo. A seguir sa˜o apresentados os trechos mais significativos dos programas desenvolvidos. Como o
interesse principal e´ analisar os algoritmos, optou-se por na˜o listar integralmente os programas escritos para o processador
TMX320F2812. O programas que seguem sa˜o listados em pseudo-linguagem de programac¸a˜o, onde encontram-se trechos
semelhantes a` linguagem C e outros trechos com instruc¸o˜es em linguagem humana. A interpretac¸a˜o dessa mistura de lingua-
gens e´ bastante intuitiva.
Figura C.1: Placa de desenvolvimento com o DSP TMX320F2812.
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C.1 Compensac¸a˜o de correntes com a teoria pq e controle de correntes
Este algoritmo baseado na teoria pq realiza a compensac¸a˜o total de correntes harmoˆnicas, reativas e de sequ¨eˆncia zero. O
algoritmo realiza a sı´ntese de correntes senoidais (assunto do capı´tulo 3) na fonte e compensa a corrente de neutro.
principais varia´veis e constantes:
kp % ganho proporcional dos controladores de correntes
ki % ganho integral dos controladores de correntes
teta % aˆngulo de sincronismo
ta % nı´veis de comparac¸a˜o
tb % usados na modulac¸a˜o
tc % SVPWM 3D
iLa % correntes de carga
iLb %
iLc %
iLalfa % correntes de carga
iLbeta %
iLzero %
iFa % correntes do filtro ativo
iFb % (medidas)
iFc %




va % tensa˜o da fase a
iCalfa % correntes de compensac¸a˜o
iCbeta % (refereˆncias)
iC0 %
erroalfa % varia´veis dos reguladores








varia´veis e constantes da rede neural:
W1[3][3] = [ -0.18991117592470 , 0.69375183338222 , 0.75164011246485 ,
-0.48738170347003 , -0.61262553802009 , -0.13899521531100 ,
0.80066079295154 , 0.04135877357450 , 0.1505338983051 ]
W2[3][3] = [ -0.29198682766191 , -0.38557020946470 , -0.81369731800766 ,
-0.40753308449270 , 0.13153193389906 , 0.23839425880242 ,
-0.48502066115702 , -1.16467341306348 , -0.56909193457417 ]
B1[3] = [ 0.15499229320089 ,
-0.38209285187915 ,
-0.09653179190751 ]







main() % corpo principal do programa
{
inicializac¸a˜o dos blocos do DSP:
--> controlador de interrupc¸o˜es







iLa <-- corrente medida % leituras do conversor AD
iLb <-- corrente medida %
iLc <-- corrente medida %
iFa <-- corrente medida % leituras do conversor AD
iFb <-- corrente medida %
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iFc <-- corrente medida %
va <-- tensa˜o da fase a % leitura do conversor AD
iLalfa, iLbeta, iLzero <-- [transformac¸a˜o] <-- iLa, iLb, iLc
iFalfa, iFbeta, iFzero <-- [transformac¸a˜o] <-- iFa, iFb, iFc
va --> [execuc¸a˜o da rotina do PLL] --> va, vb, vc
valfa, vbeta, vzero <-- [transformac¸a˜o] <-- va, vb, vc
p = valfa * iLalfa + vbeta * iLbeta
q = valfa * iLbeta - vbeta * iLalfa
delta = 1 / (valfa * valfa + vbeta * vbeta)
p --> [filtro passa-baixas FIR] --> p_
p = p - p_ % eliminac¸a˜o do componente contı´nuo de p
iCalfa = valfa * delta * p - vbeta * delta * q
iCbeta = vbeta * delta * p + valfa * delta * q
iCzero = iLzero
controladores de correntes:
erroalfa = iCalfa - iFalfa
errobeta = iCbeta - iFbeta
errozero = iCzero - iFzero
uialfa = uialfa + erroalfa * ki * T
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ualfa = uialfa + erroalfa * kp
uibeta = uibeta + errobeta * ki * T
ubeta = uibeta + errobeta * kp
uizero = uizero + errozero * ki * T




rede neural que implementa o algoritmo de SVPWM 3D:
for (i = 0 ; i < = 2 ; i++)
Y1[i] = B1[i]
for (i = 0 ; i < = 2 ; i++)
for (j = 0 ; j < = 2 ; j++)
Y1[i] = Y1[i] + W1[i][j] * V[j])
for (i = 0 ; i < = 2 ; i++)
Y2[i] = B2[i]
for (i = 0 ; i < = 2 ; i++)
for (j = 0 ; j < = 2 ; j++)





--> reabilitac¸a˜o do conversor AD
}
C.2 Compensac¸a˜o de correntes com adalines e controle de correntes
O programa com o algoritmo de compensac¸a˜o seletiva com adalines apresentado logo a seguir foi utilizado para realizar
a compensac¸a˜o de correntes harmoˆnicas de 3a, 5a, 7a, 9a e 11a ordens e para eliminar a corrente de neutro da fonte. Como
anteriormente, o programa encontra-se listado em pseudo-linguagem de programac¸a˜o.
principais varia´veis e constantes:
kp % ganho proporcional dos controladores de correntes
ki % ganho integral dos controladores de correntes
teta % aˆngulo de sincronismo
ta % nı´veis de comparac¸a˜o
tb % usados na modulac¸a˜o
tc % SVPWM 3D
iLa % correntes de carga
iLb %
iLc %
iLalfa % correntes de carga
iLbeta %
iLzero %




iFalfa % correntes do filtro ativo
iFbeta % (medidas)
iFzero %
va % tensa˜o da fase a
iCalfa % correntes de compensac¸a˜o
iCbeta % (refereˆncias)
iC0 %
iCa % correntes de compensac¸a˜o
iCb %
iCc %
erroalfa % varia´veis dos reguladores








varia´veis e constantes da rede neural:
W1[3][3] = [ -0.18991117592470 , 0.69375183338222 , 0.75164011246485 ,
-0.48738170347003 , -0.61262553802009 , -0.13899521531100 ,
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0.80066079295154 , 0.04135877357450 , 0.1505338983051 ]
W2[3][3] = [ -0.29198682766191 , -0.38557020946470 , -0.81369731800766 ,
-0.40753308449270 , 0.13153193389906 , 0.23839425880242 ,
-0.48502066115702 , -1.16467341306348 , -0.56909193457417 ]
B1[3] = [ 0.15499229320089 ,
-0.38209285187915 ,
-0.09653179190751 ]


















main() % corpo principal do programa
{
X[0]=1
for (k=0 ; k <= N_adaline ; k++) % inicializac¸a˜o dos pesos das adalines





inicializac¸a˜o dos blocos do DSP:
--> controlador de interrupc¸o˜es







iLa <-- corrente medida % leituras do conversor AD
iLb <-- corrente medida %
iLc <-- corrente medida %
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iFa <-- corrente medida % leituras do conversor AD
iFb <-- corrente medida %
iFc <-- corrente medida %
va <-- tensa˜o da fase a % leitura do conversor AD
iLalfa, iLbeta <-- [transformac¸a˜o] <-- iLa, iLb, iLc
iFalfa, iFbeta <-- [transformac¸a˜o] <-- iFa, iFb, iFc
iCalfa, iCbeta <-- [transformac¸a˜o] <-- iCa, iCb, iCc
iC0 <-- [ca´lculo da sequ¨eˆncia zero] <-- iLa, iLb, iLc
va --> [execuc¸a˜o da rotina do PLL] --> teta, va, vb, vc
inı´cio do algoritmo de compensac¸a˜o com adalines:
M = ( Wa[1] + Wb[1] + Wc[1] ) / 3
X[1] = sen( teta)
X[2] = cos( teta)
X[3] = sen( 3*teta)
X[4] = cos( 3*teta)
X[5] = sen( 5*teta)
X[6] = cos( 5*teta)
X[7] = sen( 7*teta)
X[8] = cos( 7*teta)
X[9] = sen( 9*teta)






for (i = 1 ; i < = N_adaline ; i = i + 1)
ia_est = ia_est + Wa[i] * X[i]
iCa = ia_est - M*X[1]
erroa = iLa - ia_est
norma = 1
for (i = 1 ; i < = N_adaline ; i = i + 1)
norma + = X[i]*X[i]
for (i = 1 ; i < = N_adaline ; i = i + 1)
Delta[i] = erroa * X[i] / norma
for (i = 1 ; i < = N_adaline ; i = i + 1)





for (i = 1 ; i < = N_adaline ; i = i + 1)
ib_est = ib_est + Wb[i] * X[i]
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iCb = ib_est - M*X[1]
errob = iLb - ib_est
norma = 1
for (i = 1 ; i < = N_adaline ; i = i + 1)
norma + = X[i]*X[i]
for (i = 1 ; i < = N_adaline ; i = i + 1)
Delta[i] = errob * X[i] / norma
for (i = 1 ; i < = N_adaline ; i = i + 1)





for (i = 1 ; i < = N_adaline ; i = i + 1)
ic_est = ic_est + Wb[i] * X[i]
iCc = ic_est - M*X[1]
erroc = iLc - ic_est
norma = 1
175
for (i = 1 ; i < = N_adaline ; i = i + 1)
norma + = X[i]*X[i]
for (i = 1 ; i < = N_adaline ; i = i + 1)
Delta[i] = erroc * X[i] / norma
for (i = 1 ; i < = N_adaline ; i = i + 1)
Wc[i] = Wc[i] + Delta[i] * alfa
controladores de correntes:
erroalfa = iCalfa - iFalfa
errobeta = iCbeta - iFbeta
errozero = iCzero - iFzero
uialfa = uialfa + erroalfa * ki * T
ualfa = uialfa + erroalfa * kp
uibeta = uibeta + errobeta * ki * T
ubeta = uibeta + errobeta * kp
uizero = uizero + errozero * ki * T




rede neural que implementa o algoritmo de SVPWM 3D:
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for (i = 0 ; i < = 2 ; i++)
Y1[i] = B1[i]
for (i = 0 ; i < = 2 ; i++)
for (j = 0 ; j < = 2 ; j++)
Y1[i] = Y1[i] + W1[i][j] * V[j])
for (i = 0 ; i < = 2 ; i++)
Y2[i] = B2[i]
for (i = 0 ; i < = 2 ; i++)
for (j = 0 ; j < = 2 ; j++)








[1] P. Noy and S. R. Jones. Active filters in marine applications. Proceedings of the IEE 2nd International Conference on
Power Electronics, Machines and Drives (PEMD), 2004.
[2] N. J. Clarke. Marine electrical power systems,. Proceedings of the IEE 2nd International Conference on Power Elec-
tronics, Machines and Drives (PEMD), 2004.
[3] L. A. Mora´n, J. W. Dixon, and R. R. Wallace. A three-phase active power filter operating with fixed switching frequency
for reactive power and current harmonic compensation. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 42(4):402–408,
Agosto 1995.
[4] H. Akagi. New trends in active filters for improving power quality. Proceedings of the International Conference on
Power Electronics, Drives and Energy Systems for Industrial Growth, 1:417–425, 1996.
[5] S. Bhattacharya, T. M. Frank, D. M. Divan, and B. Banerjee. Active filter system implementation. IEEE Industry
Applications Magazine, pages 47–63, Setembro/Outubro 1998.
[6] T. E. Nu´n˜ez-Zu´n˜iga and J. A. Pomilio. Shunt active power filters synthesizing resistive loads. IEEE Transactions on
Power Electronics, 17(2):273–278, Marc¸o 2002.
[7] H. Akagi, Y. Kanazawa, and A. Nabae. Instantaneous reactive power compensators comprising switching devices without
energy storage components. IEEE Transactions on Industry Applications, IA-20(3):625–630, 1984.
[8] H. Akagi, A. Nabae, and S. Atoh. Control strategy of active power filters using multiple voltage-source pwm converters.
IEEE Transactions on Industry Appplications, IA-22(3):460–465, 1986.
[9] F. Z. Peng, G. W. Ott, and D. J. Adams. Harmonic and reactive power compensation based on the generalized instanta-
neous reactive power theory for three-phase four-wire systems. IEEE Transactions on Power Electronics, 13(6):1174–
1181, Novembro 1998.
178
[10] F. Z. Peng and J.-S. Lai. Generalized instantaneous reactive power theory for three-phase power systems. IEEE Trans-
actions on Instrumentation and Measurement, 45(1):293–297, Fevereiro 1996.
[11] A. E. Emanuel. Powers in nonsinusoidal situations - a review of definitions and physical meaning. IEEE Transactions
on Power Delivery, 5(3):1377–1389, 1990.
[12] M. A. Slonim and J. D. van Wyk. Power components in a system with sinusoidal and nonsinusoidal voltages and/or
currents. IEEE Proceedings - Electric Power Applications, 135-B(2):76–84, 1988.
[13] J. L. Willems, M. A. Slonim, and J. D. van Wyk. Comments on ’power components in a system with sinusoidal and
nonsinusoidal voltages and/or currents’. IEEE Proceedings - Electric Power Applications, 137-B(5):334–336, 1990.
[14] E. H. Watanabe, R. M. Stephan, and M. Aredes. New concepts of instantaneous active and reactive powers in electrical
systems with generic loads. IEEE Transactions on Power Delivery, 8(2):697–703, 1993.
[15] H. Akagi, S. Ogasawara, and H. Kim. The theory of instantaneous power in three-phase four-wire systems: a compre-
hensive approach. Conference Record of the 1999 IEEE Industry Applications Conference, 1:431–439, Outubro 1999.
[16] M. Aredes and E. H. Watanabe. New control algorithms for series and shunt three-phase four-wire active power filters.
IEEE Transactions on Power Delivery, 10(3):1649–1656, Julho 1995.
[17] H. Kim and H. Akagi. The instantaneous power theory based on mapping matrices in three-phase four-wire systems.
Proceedings of the Power Conversion Conference (PCC), 1:361–366, Agosto 1997.
[18] M. Depenbrock, V. Staudt, and H. Wrede. A concise assessment of original and modified instantaneous power theory
applied to four-wire systems. Proceedings of the Power Conversion Conference (PCC), 1:60–67, Abril 2002.
[19] M. Rukonuzzaman and M. Nakaoka. Adaptive neural network based harmonic current compensation in active power
filter. Proceedings of the International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), 3:2281–2286, Julho 2001.
[20] R. Elshatshat, M. Kazerani, and M. M. A. Salama. Modular approach to active power-line harmonic filtering. Proceed-
ings of the 29th Annual IEEE Power Electronics Specialists Conference (PESC), 1:223–228, Maio 1998.
[21] J. R. Vazquez and P. Salmeron. Active power filter control using neural network technologies. IEE Proceedings - Electric
Power Applications, 150(2):139–145, Marc¸o 2003.
[22] H. Akagi, Y. Tsukamoto, and A. Nabae. Analysis and design of an active power filter using quad-series voltage source
pwm converters. IEEE Transactions on Industry Applications, 26(1):93–98, 1990.
179
[23] M. Aredes, J. Hafner, and K. Heumann. Three-phase four-wire shunt active filter control strategies. IEEE Transactions
on Power Electronics, 12(2):311–318, Marc¸o 1997.
[24] S. Bhattacharya and D. Divan. Synchronous frame based controller implementation for a hybrid series active filter
system. Conference Record of the 1995 IEEE Industry Applications Conference, 3:2531–2540, Outubro 1995.
[25] V. Soares, P. Verdelho, and G. D. Marques. A control method for active power filters under unbalanced non-sinusoidal
conditions. Proceedings of the IEE Conference on Power Electronics and Variable Speed Drives, pages 120–124, Setem-
bro 1996.
[26] P. Verdelho and G. D. Marques. Four wire active power filter control circuit with phase locked loop phase angle deter-
mination. Proceedings of the IEE Conference on Power Electronics and Variable Speed Drives, pages 34–39, Setembro
1998.
[27] V. Soares, P. Verdelho, and G. D. Marques. An instantaneous active and reactive current component method for active
filters. IEEE Transactions on Power Electronics, 15(4):660–669, Julho 2000.
[28] P. Mattavelli and S. Fasolo. A closed-loop selective harmonic compensation for active filters. Proceedings of the 15th
Annual IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC), 1:199–405, 2000.
[29] F. P. Marafa˜o, P. Mattavelli, S. Buso, and S. M. Deckmann. Repetitive-based control for selective active filters using
discrete cosine transform. VII Congresso Brasileiro de Eletroˆnica de Poteˆncia (COBEP), 2003.
[30] S. Haykin. Neural Networks - A Comprehensive Foundation. Prentice Hall, 1999.
[31] B. Widrow and R. Winter. Neural nets for adaptive filtering and adaptive pattern recognition. Computer, 21(3):25–39,
Marc¸o 1988.
[32] B. Widrow and M. A. Lehr. 30 years of adaptive neural networks: Perceptron, madaline, and backpropagation. Proceed-
ings of the IEEE, 78(9):1415–1442, Setembro 1990.
[33] M. T. Hagan, H. B. Demuth, and M. Beale. Neural Network Design. PWS Publishing Company, 1995.
[34] S. Buso, L. Malesani, and P. Mattavelli. Comparison of current control techniques for active filter applications. IEEE
Transactions on Industrial Electronics, 45(5):722–729, Outubro 1998.
[35] C.-T. Pan and T.-Y. Chang. An improved hysteresis current controller for reducing switching frequency. IEEE Transac-
tions on Power Electronics, 9(1):97–104, Janeiro 1994.
180
[36] L. Malesani and P. Tenti. A novel hysteresis control method for current-controlled voltage-source pwm inverters with
constant modulation frequency. IEEE Transactions on Industry Applications, 26(1):88–92, Janeiro/Fevereiro 1990.
[37] D. Wuest and F. Jenni. Space vector based current control schemes for voltage source inverters. Proceedings of the 24th
Annual IEEE Power Electronics Specialists Conference (PESC), pages 986–992, Junho 1993.
[38] P. Verdelho. Space vector based current controller in αβ0 coordinate system for the pwm voltage converter connected
to the ac mains. Proceedings of the 28th Annual IEEE Power Electronics Specialists Conference (PESC), 2:1115–1120,
Junho 1997.
[39] P. Verdelho and G. D. Marques. Four-wire current-regulated pwm voltage conveter. IEEE Transactions on Industrial
Electronics, 45(5):761–770, Outubro 1998.
[40] V. Soares and P. Verdelho. Voltage regulation system design for the four-wire voltage-converter with split DC link
capacitor. IEEE International Symposium on Industrial Electronics (ISIE), 4:1091–1096, Julho 2002.
[41] P. Verdelho and G. D. Marques. DC voltage regulator stability of PWM voltage rectifiers. IEEE International Symposium
on Industrial Electronics (ISIE), 2:796–801, Junho 1996.
[42] P. Verdelho and G. D. Marques. A neutral current electronic compensator. Proceedings of the 24th Annual Conference
of the IEEE Industrial Electronics Society (IECON), 2:831–836, Agosto/Setembro 1998.
[43] L. Malesani, P. Mattavelli, and S. Buso. Dead-beat current control for active filters. Proceedings of the 24th Annual
Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, 3:1859–1864, Agosto/Setembro 1998.
[44] L. Malesani, P. Mattavelli, and S. Buso. Robust dead-beat current control for pwm rectifiers and active filters. IEEE
Transactions on Industry Applications, 35(3):613–620, Maio/Junho 1999.
[45] J. W. Dixon, S. Tepper, and L. Mora´n T. Analysis and evaluation of different modulation techniques for active power
filters. Proceedings of the 9th Annual IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC), 2:894–900,
Fevereiro 1994.
[46] H. W. van der Broeck, H.-C. Skudelny, and G. V. Stanke. Analysis and realization of a pulsewidth modulator based on
voltage space vectors. IEEE Transactions on Industry Applications, 24(1):142–150, Janeiro/Fevereiro 1988.
[47] J. Holtz. Pulsewidth modulation - a survey. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 39(5):410–420, Dezembro
1992.
181
[48] S. Buso. Digital control of three-phase dc/ac converters: Current control techniques., Universidade de Pa´dova, Ita´lia,
1999.
[49] C. Zhan, A. Arulampalam, and N. Jenkins. Four-wire dynamic voltage restorer based on a three-dimensional voltage
space vector pwm algorithm. IEEE Transactions on Power Electronics, 18(4):1093–1102, Julho 2003.
[50] F. P. Marafa˜o, S. M. Deckmann, J. A. Pomilio, and R. Q. Machado. Software-based PLL model: analysis and applica-
tions. XV Congresso Brasileiro de Automa´tica (CBA), 2004.
182
